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EINFÜHRUNG

EINFÜHRUNG
Nach der Erarbeitung einer Leitlinie für die Stör
fallplanung in der Wasserversorgung und deren 
erfolgreicher Umsetzungen ist es wichtig auch 
weiter zu denken. Wasser, das ankommt, sollte auch 
wieder störungsfrei abgeleitet und gereinigt werden. 
Damit war es für das Land Steiermark naheliegend 
auch eine Anleitung für die systematische Vorsorge 
von Störfällen und den Umgang mit Störfällen in 
der Abwasserentsorgung in Form einer Leitlinie zu 
entwickeln. 

Die vorliegende Leitlinie für die Störfallplanung in 
der Abwasserentsorgung orientiert sich rein formal 
sehr stark an der Leitlinie für die Störfallplanung 
Wasserversorgung. Inhaltlich wurde aber natürlich 
auf die speziellen Erfordernisse und Rahmenbedin
gungen in der Abwasserentsorgung eingegangen. 
Im Speziellen wurde eine neue sehr umfangreiche 
Gefährdungsliste für die Abwasserentsorgung 
entwickelt. Auch wurden Erfahrungen, welche sich 
in der Umsetzung der Leitlinie in der Wasserver
sorgung ergeben haben, in die vorliegende Leitlinie 
eingearbeitet.

Was sind nun betriebliche Störfälle, Notfälle und 
Krisen? Störungen in den unterschiedlichen Eskala
tionsstufen beschreiben Betriebssituationen, in de
nen die Abwasserentsorgung – Abwasserableitung 
und Abwasserreinigung  gefährdet ist und damit 
negative Auswirkungen auf die Umwelt möglich 
sind.

Mögliche Ursachen für solche Ereignisse können 
an Hausanschlüssen und einzelnen Kanalhaltungen 
bzw. leitungen über große Abwassersammler bis 
hin zur Kläranlage auftreten. In vielen Fällen können 
diese ohne vom Kunden wahrgenommen zu werden 
im laufenden Betrieb behoben werden.

Durch das zeitliche Zusammentreffen mehrerer 
Störungen oder durch Verkettung ungünstiger Um
stände reichen die vorhandenen bzw. betriebseige
nen Mittel wie etwa Personal, Geräte etc. oft nicht 
mehr aus diese Störfälle zu beherrschen. Solche 
Situationen könnten sich dann zu einem Notfall 
oder zu einer Krise entwickeln bzw. eskalieren.

Tritt der Ernstfall ein, wird mit allen Mitteln versucht, 
die dezentrale Weiterleitung der Abwässer hin zu 
Kläranlagen so lange und so großflächig wie möglich 
bzw. die Reinigungsleistung der Kläranlagen selbst 
so lange und so effektiv wie möglich aufrecht zu 
erhalten. Durch gezielte Vorbereitungen darauf 
können Störfälle mit so geringen Auswirkungen 
wie nur möglich abgewickelt bzw. beherrscht 
werden. Negative Umwelteinflüsse bzw. Schäden 
an Mensch, Natur und der Infrastruktur können 
somit auf ein Minimum reduziert werden. Dies führt 
langfristig zu einer Verbesserung unserer umgeben
den Umwelt und damit zu einer Erhöhung unserer 
Lebensqualität. 

Mit der  Leitlinie „Störfallplanung Abwasserent
sorgung“ unterstützt das Land Steiermark die 
steirischen Abwasserentsorger  Kanalanlagen und 
Kläranlagenbetreiber  im Sinne einer Vorsorge
maßnahme zur langfristigen Verbesserung der Ent
sorgungsqualität im Rahmen der Daseinsvorsorge. 
Die Leitlinie wurde auf Basis von nationalen und 
internationalen Regelwerken erarbeitet und stellt 
durch weitere fachliche Ergänzungen den derzeiti
gen Stand des Wissens dar.

Die Leitlinie richtet sich an alle Kanalanlagen und 
Kläranlagenbetreiber in der Steiermark und kann 
aufgrund des modularen Aufbaus und der darin 
enthaltenen SchrittfürSchrittAnweisungen für 
Abwasserentsorgungen jeder Größe und Struktur 
angewandt werden. Die Inhalte wurden so gestal
tet, dass eine Störfallplanung ohne Vorkenntnisse 
durchgeführt werden kann. Sind einzelne Teile der 
beschriebenen Störfallplanung bereits vorhanden 
wie z.B. aktualisierte Betriebsdokumentation, Ge
fährdungsbetrachtung etc., können diese entspre
chend der Leitlinienstruktur eingebracht werden. 
Zur Abschätzung, welche Teile bereits im eigenen 
Betrieb umgesetzt sind bzw. wo noch weitere Er
gänzungen notwendig sind, ist in der Leitlinie ein 
kurzer Selbsttest im Anhang beigefügt. Anhand 
einzelner Fragen kann damit ein schneller Überblick 
über den eigenen Umsetzungsstand erstellt werden.
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Die Leitlinie selbst wurde so aufgebaut, dass die 
einzelnen Module je nach lokalen Bedürfnissen 
auch nur einzeln angewendet werden können. Be
sonderer Wert wurde bei der Erstellung der Leitlinie 
auch darauf gelegt, dass keine Parallelstrukturen 
durch eine Störfallplanung entstehen, sondern dass 
vor allem auf bereits vorhandene Ressourcen, be
triebliche Unterlagen, Betriebsabläufe etc. zurück
gegriffen werden kann bzw. diese gegebenenfalls 
inhaltlich ergänzt werden können. 

Die einzelnen Module wurden zum leichteren 
Verständnis und zur leichteren Bearbeitbarkeit 
nach einem gleichbleibenden Schema aufgebaut. 
Durch Fragen wie „Was ist …?  Inhalt“, „Warum 
wird ...?  Ziele“, „Wie wird …?  Umsetzung“ oder 
„Was kommt dabei heraus?  Ergebnisse“ werden 
die Anwender möglichst klar durch die einzelnen 
Themenbereiche geführt und in deren Umsetzung 
unterstützt. 

Als zusätzliche Unterstützung für die Umsetzung 
wurden Beispiele, Checklisten und Hinweise sowie 
Verweise auf ergänzende fachliche Dokumente bei
gegeben. Vorhandene SchrittfürSchrittAnleitun
gen wurden so aufgebaut, dass daraus Checklisten 
für den eigenen Gebrauch erstellt werden können.

Die Leitlinie soll jeden Abwasserentsorger soweit 
unterstützen, dass durch die Umsetzung von ein
fachen Maßnahmen die Eintrittswahrscheinlichkeit 
von Störfällen deutlich verringert wird bzw. im Ernst
fall die Handlungsfähigkeit erhalten bleibt und not
wendige Abläufe auch entsprechend geübt werden 
können. Durch eine steiermarkweite Umsetzung 
der Leitlinie “Störfallplanung Abwasserentsorgung“ 
können und sollen die einzelnen Kanal und Klär
anlagenbetreiber dazu beitragen, den Schutz der 
Umwelt in der Steiermark krisensicher zu betreiben 
und langfristig auf hohem Niveau abzusichern.

Ähnlich zur Wasserversorgung ergab sich in einer 
stichprobenartigen Umfrage, dass nur sehr punk
tuell Störfallmanagementpläne in der Abwasse
rentsorgung vorhanden sind. Auch kann festgestellt 
werden, dass trotz des sehr geringen Stands der 
Umsetzung von Störfallplanungsmaßnahmen, es 
nur zu äußerst wenigen Störfällen in der Abwas
serentsorgung kommt. Grund hierfür ist analog 
zur Wasserversorgung die hohe Qualität in vielen 

Bereichen der Abwasserentsorgung, beginnend 
bei der Planung, der Wahl der Materialien, in der 
Ausbildung der Mitarbeiter sowie dem damit ein
hergehenden qualitativ hochwertigen Betrieb und 
der Anlagen.

Der vorliegende Leitfaden soll eine zielgerichtete 
und praxisorientierte Umsetzungshilfe für alle 
Abwasserentsorgungen in der Steiermark sein und 
soll die Betreiber von Abwasserentsorgungsanlagen 
(Kanalisation und Kläranlagen) anhand definierter 
Module und Arbeitsschritte an eine systematische 
Umsetzung der Störfallplanung heranführen. Kurze 
thematischen Einführungen, Beispiele aus der 
Praxis und Arbeitsbehelfe sowie Literaturverweise 
runden diesen Leitfaden ab. Da die beiden Be
triebsbereiche – Kanalisation und Kläranlage  sehr 
unterschiedliche Herangehensweisen erfordern, 
werden durchgehende Beispiele getrennt für die 
beiden Bereiche beigelegt. Daher kann dieser 
Leitfaden für Abwasserentsorgungen jeder Kom
plexität und Größe (z.B. Verbände, Gemeinden, 
Genossenschaften) entsprechend angepasst, 
angewandt werden. Dabei ist anzumerken, dass die 
Störfallplanung bzw. die Erstellung eines Störfallma
nagementplans eigentlich als Prozess zu sehen ist, 
der von jedem Betreiber selbst an die vorhandenen 
Möglichkeiten, Informationen, Rahmenbedingun
gen und Strukturen der jeweiligen Abwasserentsor
gung auf ein notwendiges Maß anzupassen ist.
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Normalbetrieb/Regelbetrieb

Sammelbegriff zur Beschreibung sämtlicher Be
triebsbedingungen und –prozesse, einschließlich 
Störungen, in der Abwasserentsorgung die durch 
die vom Kanal und Kläranlagenbetreiber gewählten 
betriebsgewöhnlichen Mittel und/oder Organisati
onsstrukturen beherrschbar sind.

Störfall/Störung

Abweichung von den normalen Betriebsbedingun
gen (Normal oder Regelbetrieb, vgl. ÖNORM 
EN 159751:2011). Ein Störfall ist in der Regel mit 
vorhandenen innerbetrieblichen Mitteln (umfasst 
auch bestehende Service und Rahmenverträge 
mit betriebsexternen Firmen) und Organisations
strukturen abwickelbar. Ein Störfall macht zumeist 
keine Alarmierung von Einsatzkräften und Behör
den erforderlich.

Notfall

Plötzliche, akute und im Allgemeinen unerwartete 
Störung oder Sachlage, die zu schweren Perso
nen oder Vermögensschäden oder zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Abwasserentsorgung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit führen kann oder führt 
und die ein unverzügliches Handeln erfordert, oft 
unter Einbeziehung der zuständigen Stellen (z. B. 
Polizei, Gesundheitsämter und lokale Behörden) 
(vgl. ÖNORM EN 159751:2011). Notfälle sind 
in der Regel mit vorhandenen innerbetrieblichen 
Mitteln (umfasst auch bestehende Service und 
Rahmenverträge mit betriebsexternen Firmen und 
technische Notdienste) und Organisationsstruk
turen abwickelbar, erfordern aber dennoch die 
Alarmierung von Einsatzkräften und teilweise auch 
von Behörden.

Krise

Ereignis oder Situation, durch dessen/deren 
Auswirkung ein Kanal bzw. Kläranalagenbetreiber 
andere Organisationsstrukturen und möglicher
weise mehr als die üblichen Betriebsmittel benötigt, 
um einen Notfall zu bewältigen (vgl. ÖNORM EN 
159751:2011).

Katastrophe

Situation, in der umfassende menschliche, ma
terielle, wirtschaftliche oder ökologische Verluste 
eingetreten sind, die die Fähigkeit der betroffenen 
Organisationen, Gemeinden oder Gesellschaften 
überschreiten, sie mit eigenen Mitteln zu bewältigen 
(vgl. ÖNORM EN 159751:2011).

Risikomanagement

Risikomanagement im Sinne dieser Leitlinie greift 
den Ansatz nach den Prinzipien der HACCP 
( Hazard Analysis and Critical Control Point) Me
thode auf. Diese wird im Sinne der Anforderungen 
für Abwasserentsorgungssysteme adaptiert ange
wandt. HACCP ist eine Methode zur Anwendung 
eines Risikomanagementprozesses, die sowohl für 
die Risikomanagementschritte, Risikoidentifikation, 
Risikobewertung als auch bewältigung angewendet 
werden kann (vgl. ONR 490022: 2010).
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Was ist Störfallplanung?

Störfallplanung beschäftigt sich mit betrieblichen 
Störfällen, Notfällen und Krisen und hat das Ziel 
eine zentrale Abwasserableitung und anschließen
de Abwasserreinigung so lange wie möglich und so 
weit wie möglich aufrecht zu erhalten, aber auch 
so schnell wie möglich wieder zum Regelbetrieb 
zurückzukehren.

Störfallplanung umfasst sowohl vorbeugendes und 
proaktives Handeln als auch das Setzen von Sofort
maßnahmen im Ernstfall. Die Störfallplanung ist ein 
Instrument zur langfristigen Erhöhung der Ausfall
sicherheit von Abwasserentsorgungsanlagen, zum 
Schutz der Umwelt und um Ernstfälle effizient, mit 
so geringen Auswirkungen wie möglich abwickeln zu 
können (Abwicklung). 

Warum soll eine Störfallplanung durch
geführt werden?

Ziel einer Störfallplanung ist es, die Ausfallsicher
heit der kommunalen Abwasserentsorgung  Ka
nalisation und Kläranlage – bei außerordentlichen 
Betriebsbedingungen im Sinne der Daseinsvorsorge 
deutlich zu verbessern. 

Effiziente Störfallplanung soll dabei helfen:

• das Auftreten von Störfällen (= Störfall, Notfall, 
Krise) nach Möglichkeit systematisch zu verhindern

• sich auf das Eintreten von Störfällen bestmög
lich vorzubereiten, um diese schnellstmöglich zu 
erkennen, richtig einzuschätzen und auf diese 
zielgerichtet zu reagieren – und damit deren 
Auswirkungen zu minimieren

• den Übergang zwischen den Eskalationsstufen 
Störfall, Notfall und Krise sowie zum Katastro
phenschutz festzulegen (Katastrophenschutz 
selbst ist nicht Teil der lokalen Störfallplanung)

• erforderliche interne und externe Kommunikations
kanäle herzustellen (z.B. Kontakt zu entsprechen
den Stellen auf Gemeinde und Bezirksebene)

• entsprechende (Sofort) Maßnahmen bei 
Bedarf umzusetzen und die Öffentlichkeit zu 
informieren

• sich auf die Rückkehr zum Normalbetrieb vor
zubereiten

• eingetretene Ereignisse zu dokumentieren, um 
deren Ursachen zu verstehen und daraus für die 
Zukunft zu lernen

Wie kann eine Störfallplanung umgesetzt 
 werden?

Die Umsetzung der Störfallplanung wird in diesem 
Leitfaden grob in folgende acht Module gegliedert 
(siehe Abb. 1):

Vorbereitende Störfallplanung
A. Teambildung und Grundlagenbearbeitung 

aus dem Normalbetrieb
B. Störfallminimierung  Identifizierung, 

 Elimination und Minimierung von Gefähr
dungen inkl. Risikoanalyse und Priorisierung 
sowie Verbesserungsvorschläge und 
 Bestätigung ihrer Eignung

C. Festlegung von Störfallszenarien
D.  Planung der Störfallabwicklung  

(für die festgelegten Störfallszenarien)
E. Training der (geplanten)  Störfallabwicklung

Kontinuierlicher und nachbereitender  
Verbesserungsprozess
F. Kontinuierliche Verbesserung der 

 Störfallplanung sowie Dokumentation

Operative Störfallabwicklung
G. Störfallabwicklung im Ernstfall (Störfall,  

Notfall, Krise) und Störfalldokumentation

Schnittstelle zum Katastrophenschutz
H. Definition der Schnittstellen und Übergang 

zum Katastrophenschutz
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Störfallplanung (Abb. 1, gelber Bereich) baut auf 
den Betriebserfahrungen im Normalbetrieb (grüner 
Bereich) auf. Die Störfallplanung bereitet weiter
führend die Störfallvorsorge und den Umgang mit 
Störfällen (Abb. 1, oranger Bereich) samt möglicher 
Überleitung auf einen Notbetrieb vor, und kümmert 
sich um die Schnittstellen zum übergeordneten 
 Katastrophenschutz (Abb. 1, roter Bereich). 

Gestartet wird die vorbereitende Störfallplanung 
mit der Teambildung und der Grundlagenaufbe
reitung aus dem Normalbetrieb (Unterlagen zu 
den Anlagen und der Betriebsorganisation, Be
triebs und Überwachungsdaten), um eine gezielte 
Störfallminimierung vorbereiten und durchführen zu 
können. Diese umfasst die grundsätzliche Gefähr
dungsidentifizierung sowie die Elimination und Mi
nimierung dieser Gefährdungen durch das Setzen 
von einmaligen und wiederkehrenden Tätigkeiten/
Maßnahmen. Sobald mehrere Gefährdungen und 
deren negative Auswirkung auf eine Anlage möglich 
sind, sollte unbedingt eine Risikoabschätzung und 
eine entsprechende Priorisierung der durchzu
führenden Maßnahmen durchgeführt werden. 
Nicht eliminierbare Gefährdungen mit einer sich 
ähnelnden Systematik können, wenn möglich, 
zusammengefasst werden. Nach Abschluss der 
grundsätzlichen Gefährdungsanalyse und der 
gemäß Priorisierung umgesetzten Maßnahmen zur 
Minimierung bzw. Eliminierung von Gefährdungen 
und der Bestätigung für deren Eignung sollte das 
Planungsteam unter Einbeziehung der beteiligten 
Experten Vorschläge zur zukünftigen Verbesserung 
der Ausfallsicherheit erarbeiten. Gemeint sind 
damit Expertenvorschläge für eine mittel- und 
langfristige Gefährdungsvermeidung und auch für 
grundlegende Änderungen bzw. Ergänzungen der 
Anlage und des Betriebs um mittel und langfristig 
das Gesamtsystem zu verbessern und die Aus
fallsicherheit zu erhöhen und damit die Liste der 
derzeit noch nicht eliminierbaren Gefährdungen 
reduzieren zu können. Diese Expertenvorschläge 
sind jedenfalls mit empfohlenen Zeitrahmen und 
einem abgeschätzten Kostenrahmen zu ergänzen. 
Für diese nicht mehr eliminierbaren einzelnen 
Gefährdungen bzw. Gefährdungsgruppen werden 
Störfallszenarien festgelegt, für die in weiterer Folge 
eine konkrete Störfallabwicklung samt Handlungs
anweisungen geplant wird. Die geplanten Abläufe 
werden in entsprechenden Störfallübungen geübt 

und verinnerlicht. Die Ergebnisse dieser Vorberei
tungen können dann im Rahmen der operativen 
Störfallabwicklung im Ernstfall (Störfall, Notfall, 
Krise) effektiv und effizient umgesetzt werden und 
können dadurch auch die Rückkehr zum Nor
malbetrieb vereinfachen. Sämtliche Erkenntnisse 
aus eingetretenen Störfällen und durchgeführten 
Störfallübungen werden im kontinuierlichen und 
nachbereitenden Verbesserungsprozess verar
beitet, um so den Planungskreislauf fortlaufend 
bzw. nach einem Ernstfall die Vorbereitung auf die 
operative Abwicklung zu verbessern. Im tatsächli
chen Ernstfall wird die geplante Störfallabwicklung 
mit den vier Teilarbeitsschritten  Erkennung, 
Einleitung, Umsetzung und Rückführung  anhand 
der im Vorfeld formulierten Handlungsanweisungen 
angewendet bzw. im Bedarfsfall an die vorhandenen 
Rahmenbedingungen angepasst. Dabei müssen die 
Maßnahmen immer aufgrund der jeweiligen Lage
beurteilung – Status, Prognose und Maßnahmen 
– durchgeführt werden.

Zum übergeordneten Katastrophenschutz werden 
im Rahmen der Störfallplanung nur die notwendigen 
Schnittstellen definiert und mit den zuständigen 
Stellen abgestimmt. 
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Den 8 Modulen werden 17 Arbeitsschritte zugeordnet (vgl. Leitlinie Wasserversorgung):

H

G

F

E

D

C

B

A

Vorbereitende Störfallplanung

Schritt A.1 Planungsteam zusammenstellen

Schritt A.2 Anlagen und Organisations beschreibung aktualisieren

Schritt A.3 Betriebsdaten und Überwachung  aktualisieren und auswerten

Schritt A.4 Selbstbeurteilung des aktuellen Stands der Umsetzung durchführen

Schritt B.1 Gefährdungen (Gefahren und deren Wirkung) für Anlagen und 
 Betriebsprozesse identifizieren und eine anschließende Risiko analyse 
und Priorisierung der dafür erforderlichen Maßnahmen und eine 
 Bestätigung ihrer Eignung durchführen

Schritt B.2 Gefährdungen durch einmalige und wiederkehrende Tätigkeiten 
(technische und betriebliche Vorbeugemaßnahmen) eliminieren und 
minimieren und eine Bestätigung ihrer Eignung durchführen

Schritt B.3 Identifizieren bzw. zusammenfassen von nicht eliminierbaren 
 Gefährdungen inkl. Expertenvorschläge zur mittel und  langfristigen 
Verbesserung des Gesamtsystems und der damit verbundenen 
 Ausfallsicherheit

Schritt C.1 Störfallszenarien für jene Gefährdungen bzw.  Gefährdungsgruppen 
festlegen, die nicht eliminiert werden können inkl. der  generellen 
Pflichtszenarien Blackout, IKTSicherheit, Internetausfall und 
 Epidemie/Pandemie

Schritt D.1 Störfallerkennung festlegen

Schritt D.2 Sofortmaßnahmen (Einleitung, Durchführung, Rückführung) bzw. 
Notmaßnahmen zur Ableitung des Abwassers planen und Übergang 
zwischen Störfall, Notfall und Krise festlegen. Berücksichtigung von 
technischbetrieblichen Notwendigkeiten, Organisation und interner 
und externer Kommunikation 
Arbeitsanweisungen für die geplanten Sofortmaßnahmen der 
 festgelegten Störfallszenarien und den weiteren Eskalationsstufen 
(Notfall, Krise) formulieren

Schritt D.3 Arbeitsanweisungen für die geplanten Sofortmaßnahmen der 
 festgelegten Störfallszenarien und den weiteren Eskalationsstufen 
(Notfall, Krise) formulieren

Schritt E.1 Definierte Störfallszenarien und die Abwicklung zu deren 
 Beherrschung üben

Nachbereitende Störfallplanung

Schritt F.1 Erkenntnisse aus Störfallübungen verarbeiten

Schritt F.2 Erkenntnisse aus der Störfallabwicklung (Ernstfall) verarbeiten

Operative Störfallabwicklung

Schritt G.1 Auslöseereignis für Eintritt Ernstfall erkennen 

Schritt G.2 Störfallabwicklung (Einleitung, Durchführung, Rückführung)

Schnittstelle Katastrophenschutz

Schritt H.1 Schnittstellen zum übergeordneten Katastrophenschutz definieren 
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M
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M
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UL

M
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M
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M
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STÖRFALLPLANUNG
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Anlagen und 
Organisations
beschreibung 
aktualisieren 

Betriebsdaten und 
Überwachung 
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auswerten

Selbst  
beurteilung

Störfallerkennung festlegen

Arbeitsanweisung 
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Sofortmaßnahmen/
Notbetrieb/
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Einleitung, Abwicklung und 
Rückführung

Störfall Notfall Krise
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für Anlagen/Prozesse
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 Priorisierung 

Besonders gefährdete Anlagen

Eliminierung/Minimierung:
einmalige Maßnahmen 
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Identifizieren von nicht 
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Abb. 2: 

Ablaufschema der 

 detaillierten Arbeits schritte 

der acht Module in der 

Störfallplanung inklusive dem 

Übergang zum Normal betrieb 

und den Schnittstellen 

zum Katastrophenschutz 

(s.  Leitlinie Wasser

versorgung)
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STÖRFALLPLANUNG

In den folgenden acht Kapiteln (Module A – H) 
wird an die Bearbeitung anhand von vier Leitfragen 
 herangeführt:

Was ist zu tun?
Beschreibung der Inhalte des Moduls.

Warum tun wir das? 
Übersicht der Ziel setzung des Moduls.

Wie tun wir das?
Beschreibung der Arbeitsschritte (Umsetzung) des Moduls.

Was kommt dabei heraus?
Beschreibung der angestrebten Ergebnisse.

Alle Arbeitsschritte werden anhand von einfachen 
Beispielen veranschaulicht. Auf Arbeitsbehelfe und 
weiterführende Literatur bzw. Hilfestellungen wird 
verwiesen. Dieser Leitfaden dient als  vereinfachte 
und praxisnahe Hilfestellung für die Umsetzung 
einer umfassenden Störfallplanung. Der Leitfaden 

ist für unterschiedliche Abwasserentsorgungstypen 
(kommunale Abwasserentsorger, Abwasser bzw. 
Reinhalteverbände, Abwassergenossenschaften 
etc.) anwendbar, ist jedoch an die jeweiligen Struk
turen und Rahmenbedingungen anzupassen.
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MODUL A 
TEAMBILDUNG UND GRUNDLAGEN 
BEARBEITUNG AUS DEM NORMAL
BETRIEB

A
ABLAUF

Schritt A.1 Planungsteam zusammenstellen

Schritt A.2 Anlagen und Organisations beschreibung aktualisieren

Schritt A.3 Betriebsdaten und Überwachung  aktualisieren und auswerten

Schritt A.4 Selbstbeurteilung des aktuellen Stands der Umsetzung durchführen

M
OD

UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

In diesem Arbeitsbereich wird die Vorbereitung und 
Verankerung der Störfallplanung im Normalbetrieb 
behandelt. Dabei gibt es folgende Anknüpfungs
punkte: 

• Die Mitarbeiter spielen aufgrund ihres Wissens 
über Anlagen und Prozesse und ihrer Erfahrung 
eine wesentliche Rolle in der Störfallplanung. 
Relevantes Personal wie auch Vertreter der 
Betriebsleitung bilden das Planungsteam, das 
zusätzlich durch externe Experten ergänzt 
werden kann.

• Die Planung baut auf bestehenden Betriebsab
läufen und erfahrungen auf (z. B.: in Form von 
Anlagen- und Organisationsbeschreibung 

sowie Betriebsdaten und Aufzeichnungen zur 
Überwachung). Diese stellen die Ausgangslage 
bzw. die Informationsgrundlage für die Stör
fallvorsorge und den Umgang mit möglichen 
Störfällen dar. 

• Durch die laufende bzw. regelmäßige Aktuali
sierung und Diskussion der Erkenntnisse insbe-
sondere nach durchgeführten Störfallübungen, 
aber auch nach eingetretenen Ernstfällen 
wird der Planungskreislauf geschlossen. Nur so 
können Verbesserungspotentiale erkannt und 
laufend in die entsprechenden Planungsunter
lagen und betrieblichen Abläufe eingearbeitet 
werden. 
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WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Die Grundlagenbearbeitung aus dem Normal
betrieb hilft uns das eigene System der Abwasse
rentsorgung besser zu verstehen (Entwicklungen, 
Tendenzen, Abhängigkeiten etc.) und auch zu 
erkennen, welche Tätigkeiten (Wartungen und 
Überprüfungen) im Betrieb bereits systematisch 
durchgeführt werden und welche noch fehlen.

Aus dem Normalbetrieb sollen folgende Punkte für 
die Störfallplanung berücksichtigt werden:

• Es sollten so viele unterschiedliche Sichtweisen 
und Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb in 
die Planungen miteinbezogen werden wie mög
lich, um keine wichtigen Dinge zu übersehen. 
Der Umgang mit Störfällen ist keine Aufgabe 
einer einzelnen Person!

• Die gemeinsame Diskussion der einzelnen 
Planungsergebnisse ist mit allen relevanten 
Mitarbeitern unbedingt erforderlich.

• Eine möglichst systematische Identifizierung 
von Gefährdungen und Schwachstellen basie
rend auf dem aktuellen Stand der Betriebs und 
Wartungsunterlagen ist erforderlich.

• Um Veränderungen besser einschätzen und 
Gefahrenauslöser leichter identifizieren zu 
können, ist es notwendig proaktiv Wissen über 
den Betrieb der Anlagen und deren Prozesse 
zu sammeln ( Wissensmanagement, Aus und 
Weiterbildung etc.).

Störfallplanung ist dabei keine unabhängige nur 
einmal durchzuführende außerordentliche Extratä
tigkeit, sondern erfordert eine gelebte und aktive 
Umsetzung im Normalbetrieb:

• Vorbeugemaßnahmen werden mit bestehenden 
Betriebsabläufen und der technischen Anla
genstruktur abgeglichen und kombiniert.

• Nur im Einzelfall werden zusätzliche Tätigkeiten 
definiert. Entscheidungen werden gemeinsam 
getragen und basieren auf der „gelebten Be
triebspraxis“.

• Mitarbeiter sind in den Planungsprozess einge
bunden und können Tätigkeiten in ihre bereits 
bestehenden Routinen einbauen.

WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG

 Schritt A.1  
 Planungsteam zusammenstellen 

Im Rahmen eines Treffens mit Mitarbeitern ver
schiedener Betriebsbereiche sollte gemeinsam 
diskutiert und entschieden werden, wer folgende 
Funktionen im Rahmen der Störfallplanung 
übernimmt. Die Entscheidungen über diverse 
Funktionen im Rahmen der Störfallplanung und 
Vorgehensweisen müssen von der Betriebsleitung 
getragen werden – das umfasst auch die Fragen 
rund um die Finanzierung und Bereitstellung von 
Personalressourcen.

Koordination der Planung und Kommunikation 
der Planungsergebnisse werden z.  B. durch 
Betriebsleiter, Bauamtsleiter, Obmann etc. wahr
genommen. Die Koordination des Planungsteams 
ist eine wesentliche Aufgabe, die von einer Person 
durchgeführt werden soll, die inhaltlich den Pla
nungsprozess leitet. Der Koordinator kann selbst 
Entscheidungsträger (z.  B. Betriebsleiter) sein, 
oder sollte zumindest zur laufenden Abstimmung 
im engen Kontakt zu den Entscheidungsträgern 
stehen. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
auch die für die Planung bzw. deren Umsetzung 
notwendigen Mittel verfügbar sind. Es ist auch der 
Koordinator, der einen Zeitplan für diverse Bear
beitungen vorzusehen und zu kontrollieren hat. Es 
muss aber jedenfalls klar sein, dass das eingesetzte 

SCHRITT

A.1
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Team über die notwendigen Entscheidungskompe
tenzen verfügt und auch, wer innerhalb des Teams 
über die notwendigen Entscheidungskompetenzen 
verfügt.

Inhaltliche Beiträge können von folgenden Perso
nen in die Störfallplanung eingebracht werden:

• Mitarbeiter, die wesentliche Betriebsdaten und 
auch praktische Erfahrungen in die Diskussio
nen einbringen können, 

• externe Personen, die zusätzlich fachliche Stel
lungnahmen bei z.  B. einer VorOrtBesichti
gung und Anlagenbegehung einbringen können 
und meist nur zeitlich befristet eingebunden 
werden,

• Vertreter der lokalen Blaulichtorganisationen 
wie Feuerwehr, Rettung, Polizei etc.,

• bei größeren Abwasserentsorgern können auch 
ganze Teilbereiche extern an eine Planungs
gruppe vergeben werden (z.  B. Risikomanage
ment im Kläranlagenbereich). 

Verantwortlichkeiten für den Planungsprozess 
definieren: Die Bearbeitung der Arbeitsschritte 
in der Störfallplanung kann dabei aufgeteilt und in 
unterschiedliche Verantwortlichkeiten übergeben 
werden. Die Verantwortlichkeiten müssen klar 
definiert und kommuniziert werden.

 Schritt A.2   
 Anlagen und Organisationsbeschreibung    
 aktualisieren 

Voraussetzung für eine effiziente Störfallplanung ist 
es, alle dafür relevanten Unterlagen zur  Anlagen 
und Organisationsbeschreibung zusammen zu tra
gen und zu aktualisieren. Vorhandene Unterlagen, 
aber auch nicht niedergeschriebenes Wissen ist 
auf Aktualität zu prüfen und vorhandene Lücken, 
schriftlich dokumentiert, gegebenenfalls zu füllen. 
Auf geänderte Anlagenteile und Prozesse sowie 
neue Mitarbeiter wird besonders hingewiesen.  

Inhalte bzw. Vorgaben zum Umfang dieser 
 Unterlagen sowie Beispielunterlagen finden sich 
im ÖWAVRegelblatt 36 „Dienstanweisung für 
das Personal von Abwasserbehandlungsanlagen“.

Im Bereich der Anlagen und Organisationsbe
schreibung ist es notwendig, alle Anlagen bzw. 
Anlagenteile und die gesamte Betriebsorganisation 
so zu beschreiben, dass die wesentlichen Informa
tionen den einzelnen Anlagen zugeordnet werden 
und ein rascher Überblick darüber möglich ist. 

Dabei wird in Anlehnung an das ÖWAV 
Regelblatt 20 „Musterbetriebsordnung für Ab
wasserreinigungsanlagen“ empfohlen im Rahmen 
der Ausarbeitung einer Betriebsvorschrift oder 
Betriebsanweisung Unterlagen zumindest in 
folgendem Umfang zusammen zu tragen und zu 
aktualisieren. Fehlende Daten können laufend 
ergänzt bzw. Informationen laufend verbessert 
werden.

Anlagenbeschreibung: 
• Bescheide und behördliche Vorschreibungen
• Verordnungen
• Häufigkeit von Ablesungen, Messungen und 

Untersuchungen bei der Abwasserreinigungs
anlage

• Beschreibung der Abwasserableitungsanlage
• Gesamtanlage
• Kanalisation
• Sonderbauwerke (Pumpwerke, Misch

wasserentlastungsanlagen, Rechen anlagen, 
Zerkleinerer, Hochwasserschieber, 
Sandfang etc.)

• Beschreibung der Abwassereinigungsanlage 
(Bauwerksbeschreibung, Funktion)
• Lage, Situation, Abwasserzusammen

setzung etc.
• Mechanischer Teil (Rechenanlage, 

Fäkalien übernahme, Sandfang, Vorklär
becken etc.)

• Biologischer Teil (Biologische Phosphor 
Entfernung, Belebungsbecken, Nitrifikation/
Denitrifikation, Nachklär becken etc.

• Schlammbehandlung, Gaslinie, Sonstiges
• Energieversorgung

• Darstellung der Anlage
• Übersichtslageplan
• Hydraulische Anlagenschemata
• Lagepläne
• Längenschnitte
• Detailpläne
• Digitaler Leitungskataster
• ….

SCHRITT 

A.2
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• Instandhaltung durch Überprüfung der Anlagen
teile

• Reinigung und Wartung der Anlagenteile
• Reinigungsintervalle festlegen
• Reinigungsprotokolle
• Wartungsplan erstellen

• Besondere Sicherheitsmaßnahmen und 
 Gefahrenhinweise

Betriebsorganisation:
• Die Ziele bzw. Aufgabenbereiche der Abwasser

entsorgung – Kanalisation und Kläranlage   sind 
konkret zu beschreiben. 

• Organigramm: Die Organisation der Abwasser
entsorgung – Kanalisation und Kläranlage  ist in 
geeigneter Weise darzustellen.
• Die Verantwortungen und Aufgaben der 

Mitarbeiter sind genau festzulegen und 
zu dokumentieren: Wie ist die Ablauf
organisation (Zuständigkeiten) momentan 
organisiert?

• Wer entscheidet über betriebliche 
 Maßnahmen?

• Wie wird intern kommuniziert?
• Wer hat welche Verantwortungsbereiche?

• Für wesentliche Betriebsabläufe und Tätigkeiten 
sollen Verfahrens und Arbeitsanweisungen 
erstellt werden

 Schritt A.3   
 Betriebs und Überwachungsdaten  auswerten  
 und aktualisieren 

Als weitere Grundlage für die Störfallplanung sind 
relevante Betriebs und Überwachungsdaten und 
die zugehörigen Dokumente zusammen zu tragen, 
auf Vollständigkeit zu prüfen, zu aktualisieren und 
auch entsprechend auszuwerten. Bei der Sichtung 
der vorhandenen aktuellen Daten sollten diese vor 
allem auf Veränderungen bzw. Tendenzen hin kon
trolliert und ausgewertet werden. Inhalte bzw. Vor
gaben zur Erstellung und Umfang dieser Unterlagen 
sowie Beispiele finden sich z. B. für den Teilbereich 
Abwasserreinigungsanlagen im ÖWAVRegelblatt 
6 „Fremdüberwachung von biologischen Abwas
serreinigungsanlagen“ und im ÖWAVRegelblatt 
20 „Musterbetriebsordnung für Abwasserreini
gungsanlagen“ sowie in den Auflagepunkten der 
wasserrechtlichen Bewilligungsbescheide.

Beispiele für solche betrieblichen Daten bzw. 
Änderungen, deren Verfolgung sowie das Erkennen 
von Zusammenhängen sind:
• Pumpwerksdaten (Zählerstand, Laufzeit etc.)
• Durchflussmessungen
• Abwasserzusammensetzung
• FällmittelVerbrauch
• Stromverbrauch

Eine Auswertung der Unterlagen sollte dabei 
 anhand der folgenden Leitfragen erfolgen:
• Welche Tätigkeiten werden bereits laufend im 

Betrieb durchgeführt (Überwachungs und 
Wartungsplan)?

• Von wem werden diese Tätigkeiten durch
geführt (Überwachungs und Wartungsplan)?

• Aufgrund welcher Basis werden diese 
Tätigkeiten durchgeführt (Überwachungs und 
 Wartungsplan)?
• aufgrund von Bescheidauflagen (Dauervor

schreibungen bzw. laufende Maßnahmen),
• aus notwendigen Überprüfungen 

(ÖWAVRegelblätter 6 und 20),
• aufgrund technisch er Erfordernisse 

(Wartungen/Überprüfungen laut Betriebs
anleitungen von Anlagenkomponenten),

• aufgrund einer Risikobetrachtung

• Wie funktioniert meine Anlage und wo 
 bestehen funktionelle Zusammenhänge?
• Kontinuierliche Auswertung von Betriebs

daten,
• Verfolgung von Entwicklungen, 

 Veränderungen, Tendenzen
• Erkennen von Zusammenhängen im 

Betrieb bzw. Einflussfaktoren auf die 
Reinigungsleistung

• Auswertung von bereits dokumentierten 
besonderen Ereignissen, wesentlichen 
Wartungsarbeiten, Mängelbehebungen 
und (beinahe) Störfällen.

SCHRITT

A.3
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 Schritt A.4   
 Selbstbeurteilung des derzeitigen Stands   
 der Umsetzung 

Im Sinne eines effizienten Planungsprozesses ist 
es ebenfalls wichtig, sich bereits zu Beginn der 
Planung einen ersten Überblick über den Stand der 
Störfallplanung im eigenen Betrieb zu verschaffen. In 
Anhang 1 dieses Leitfadens ist zur Selbstbeurteilung 

eine Checkliste beigelegt. Diese Checkliste un
terstützt das Planungsteam dabei zu erkennen und 
abzuschätzen, welche Bereiche bereits umgesetzt 
sind und in die Störfallplanung eingebunden werden 
können und bei welchen noch ein notwendiger 
Handlungsbedarf gegeben ist. Diese Fragen können 
grundsätzlich mit „Ja“ oder „Nein“ bzw. „Teilweise“ 
beantwortet werden, wobei nur „Ja“ eine vollständige 
bzw. ausreichende Umsetzung widerspiegelt.

WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

Die Ergebnisse dieses Bearbeitungsschrittes sind 
nach den oben angeführten vier Arbeitsbereichen 
gegliedert:

Planungsteam: 

•  Namen und Kontaktdaten sowie die Zu
ständigkeiten innerhalb des Planungsteams 
(Ansprechpersonen) in Listenform bzw. mittels 
eines Organigramms
•  Dokument wird im Betrieb veröffentlicht 

(z. B. durch Aushang).
•  Die Festlegung von Stellvertretern sowie 

deren Einbindung ist erforderlich

Anlagen und Organisationsbeschreibung: 

•  Wissen über den aktuellen Stand der Anlage 
und der Organisation durch aktualisierte Da
tenblätter

•  Guter aktueller Überblick über die gesamte 
Abwasserentsorgungsanlage (Kanalisation und 
Kläranlage) und deren Prozessabbildung durch 
einen aktuellen Übersichtsplan, ein hydrauli
sches Anlagenschema bzw. ein Fließdiagramm 
o.ä.

•  ein genaues Wissen über die Betriebsorganisa
tion inklusive der Funktionsbeschreibungen der 
Mitarbeiter und

•  Verfahrens und Arbeitsanweisungen für 
 wesentliche Betriebsabläufe

Betriebsdaten und Überwachung: 

•  Aktualisierter Überwachungs und War
tungsplan aller Tätigkeiten (bei Kläranlagen: 
ÖWAVRegelblätter 6 und 20, bei Kanalisati
onsanlagen ÖWAVRegelblatt 22)

•  Darstellung der Entwicklung ausgewählter Be
triebsdaten

•  Ableiten von zukünftigen Entwicklungen 
(Trends, Prognosen)

•  Informationen zu funktionellen Zusammenhän
gen (z. B. Veränderung der Abwasserkonzentra
tion, CSB, BSB5, Veränderung der Reinigungs
leistung, Laufzeit bei Pumpwerken etc.)

Selbstbeurteilung: 

Darstellung darüber, welche der Arbeitsbereiche 
bzw. Arbeitsschritte der Störfallplanung noch nicht 
ausreichend bzw. umfassend umgesetzt wurden 
bzw. wo im Detail noch Handlungsbedarf für eine 
optimale Störfallplanung besteht.

Überblick über den Umsetzungsstand der definier
ten Mindestanforderungen im Sinne der Förder
richtlinie für den Siedlungswasserbau des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung.

Die Selbstbeurteilung sollte am Ende des Planungs
prozesses ein weiteres Mal zur abschließenden 
Kontrolle der durchgeführten Maßnahmen bzw. 
der gesamten Störfallplanung durchgeführt werden, 
um sicherzustellen, dass auch keine wesentlichen 
Punkte bzw. Bereiche vergessen wurden.

SCHRITT

A.4
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BEISPIEL/ARBEITSBEHELF

Beispiel | Schritt A.1: Planungsteam  Zuständigkeiten im Planungsteam in Listenform

NAME FUNKTION ZUSTÄNDIGKEIT IM TEAM KONTAKTDETAILS

BETRIEBLICHE EBENE – KERNTEAM

Bürgermeister Bürgermeister Entscheidungsverantwortlicher
Einbindung/Information in alle 
Entscheidungsprozesse

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Betriebsleiter A Baudirektor/
Amtsleiter

Teamleiter und Koordination
Entscheidungsverantwortlicher

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Betriebsleiter B Technischer
Betriebsleiter

Teamleiter und Koordination
Entscheidungsverantwortlicher

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Betriebsleiter C Kanalmeister Teamleiter und Koordination
Umsetzungsverantwortlicher
für den Betrieb

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Klärfacharbeiter Verantwortung
Kläranlagenbetrieb

Teamleiterstellvertreter
Gefahrenidentifikation
Maßnahmenplanung/Durchführung

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Kanalfacharbeiter Verantwortung
Kanalbetrieb

Gefahrenidentifikation
Maßnahmenplanung/Durchführung

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Sekretariatsangestellte 1 Verantwortung
Dokumentation

Dokumentation von Störfallabläufen Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Sekretariatsangestellte 2 Betriebsunterstützung Stellvertretung Dokumentation
Unterstützung Verwaltung und Organisation, 
Kontakte

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

…

EXTERNE EXPERTEN  ERWEITERTES TEAM

Untersuchungsanstalten Experte Fremdüberwachung von Kläranlagen Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Zivilingenieur Experte Fragen zum Betrieb, Anlagenkonzeption
Gefahrenidentifikation

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Sachverständiger Experte Behördenvertreter
Abstimmung von Maßnahmen vorab/
Einsatzfall

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

…

ZUSÄTZLICH EINGEBUNDENE STELLEN UND INSTITUTIONEN

Gewässeraufsicht Aufsichtsorgan
(wasserpolizeiliche 
Aufgaben)

Wasserqualitätsfragen (Vorfluter), 
Abstimmung von Maßnahmen vorab/
Einsatzfall

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Landeswarnzentrale Behörde Vermittlung und Koordination von externen 
Stellen/
Behörden/Blaulichtorganisationen

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Bezirkshauptmannschaft Behörde Krisen und Katastrophenmanagement
Kommunikations und Alarmplanung

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Feuerwehr Blaulichtorganisation Katastrophenschutz
Kommunikation und Information

Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Abwasserverband Unterstützung Hilfestellung von Ressourcen Tel. Nr.; EMail;
Adresse

Energieversorger Experten Fragen zu Betrieb und Bereitstellung von 
Energie wie z.B. Strom

Tel. Nr.; EMail;
Adresse
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A
TEAMBILDUNG UND  

GRUNDLAGENBEARBEITUNG  
AUS DEM NORMAL BETRIEB

Beispiele | Anlagenbeschreibung – Schema und Übersichtslageplan

Abb. 3: 

Schema einer Abwasser

beseitigungsanlage  

(s. ÖWAVRegelblatt 40, 

Abb. 4)

Abb. 4: 

Muster eines 

 Übersichtslageplanes einer 

Ortskanalisation
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A
TEAMBILDUNG UND  

GRUNDLAGENBEARBEITUNG  
AUS DEM NORMAL BETRIEB

Beispiele | Betriebsdaten und Überwachung – Wasserlinie, Schlamm und Gaslinien

Abb. 5: 

Muster eines Schema

planes – Wasserlinie einer 

ARA

Abb. 6: 

Muster eines Schema

planes – Schlamm und 

Gaslinie einer ARA
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A
TEAMBILDUNG UND  

GRUNDLAGENBEARBEITUNG  
AUS DEM NORMAL BETRIEB

Beispiel | Basisdokumente für Überwachungsplan

•  Sammlung von Informationen aus: 
• Bescheidauflagen (Dauervorschreibungen), 
•  notwendigen Überprüfungen (z. B. ÖWAVRegelblatt 20 und 22), 
•  Betriebsanleitung einzelner Anlagenteile,

•  Explosionsschutzdokument VEXAT
•  Zusammenführen und aktualisieren der Betriebs und Wartungsunterlagen.

Beispiel | Überwachungsplan  Betriebsdaten und Überwachung

ANLAGENBEZEICHNUNG ARA

TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG INTERVALL VERANTWORTLICH CHECKLISTE 
VORHANDEN

Messung der
Zulaufkonzentrationen GesN

3 x
wöchentlich KFA Betriebstagebuch

Messung der
Zulaufkonzentrationen CSB u. GesP

2 x
wöchentlich KFA Betriebstagebuch

Messung der
Ablaufkonzentrationen GesN u. NH₄N

3 x
wöchentlich KFA Betriebstagebuch

Messung der
Ablaufkonzentrationen CSB u. GesP

2 x
wöchentlich KFA Betriebstagebuch

Fremduntersuchung monatlich KFA /
Labor CLUG Probenahmeplan

Fremduntersuchung jährlich KFA / BL Probenahmeplan

Schlammproben flüssig 2 x
wöchentlich KFA Betriebstagebuch

Schlammproben fest 2 x
wöchentlich KFA Betriebstagebuch

Klärschlammuntersuchung 2 x
jährlich

KFA /
Labor CLUG Betriebstagebuch

Messung Sichttiefe / Schlammspiegel 2 x
wöchentlich KFA Betriebstagebuch

Menge/pH/LF/Temp. laufend KFA Online Übertragung

Beispiel | Betriebsdaten und Überwachung – Auswertung von funktionellen Zusammenhängen

• Bei der Auswertung der Reglerdaten ist der Anstieg der Sauerstoffwerte mit dem Hochfahren des 
Reglers schön zu erkennen.

• Durch weitere Datenauswertung ist folglich ein Sinken der NH₄N Konzentrationen im  Belebungsbecken 
merkbar

• Mittels Messungen der Ablaufkonzentrationen kann so ein bescheidkonformer Betrieb der Abwasser
reinigungsanlage sichergestellt werden.

Tab. 1: 

Auszug aus dem 

 Überwachungsplan
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A
TEAMBILDUNG UND  

GRUNDLAGENBEARBEITUNG  
AUS DEM NORMAL BETRIEB

Beispiel | Selbstbeurteilung mit Hilfe des Fragebogens in Anhang 1

Die Fragen der Selbstbeurteilung wurden so aufbereitet, dass diese Checkliste einen Überblick darüber geben 
kann, welche systematischen Mängel noch vorhanden sind. Nach Durchführung der Störfallplanung sollten im 
Wesentlichen alle Fragen mit Ja beantwortet sein. Einzige Ausnahme sind direkt nach Einführung einer Störfall
managementplanung die Fragen in Bezug auf durchgeführte Übungen:

Bitte ankreuzen

Ja Teil-
weise Nein

C. Festlegung von Störfallszenarien  

FC1 Störfallszenarien erstellt
Wurden Störfallszenarien für jene Gefährdungen erarbeitet, die nicht 
mittels Vorbeugemaßnahmen eliminiert werden können?

FC2 Liste relevanter Störfallszenarien erstellt
Wurde eine Liste der relevanten Störfallszenarien inklusive Auslösege
fährdung(en) und den definierten Störfall erstellt?

FC3 Generelle Störfallszenarien Blackout, IKT-Sicherheit, Internetausfall 
und Epidemie/Pandemie berücksichtigt?
Wurden in die Liste der relevanten Störfallszenarien auch die „ver
pflichtenden“ generellen Störfallszenarien Blackout, IKTSicherheit, 
Internetausfall und Epidemie/Pandemie mit berücksichtigt?

Abb. 7: 

Auswertung der  Reglerdaten 

– oben Sauerstoffwerte, unten 

NH₄N  Konzentration

Tab. 2: 

Auszug aus dem Fragebogen 

zur Selbstbeurteilung  

(s. Anhang 1)
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A
TEAMBILDUNG UND  

GRUNDLAGENBEARBEITUNG  
AUS DEM NORMAL BETRIEB

Arbeitsbehelfe Kanalisationsanlagen

ÖWAVMerkblatt  „Mindestanforderung für die Sicherheitsausrüstung im Kanalbetrieb“
ÖWAVMerkblatt  „Schadstoffausbreitung im Kanalnetz Kooperation mit Einsatzkräften“
ÖWAVRegelblatt 22 Betrieb von Kanalisationsanlagen
ÖWAVRegelblatt 23 Geruchsemissionen aus Abwasseranlagen. 
ÖWAVRegelblatt 28 Unterirdische Kanalsanierung 
ÖWAVRegelblatt 32  Sicherheit auf Abwasserableitungsanlagen (Kanalisationsanlagen) – Bau und 

Einrichtung, Ausrüstung und Betrieb 
ÖWAVRegelblatt 34 Hochdruckreinigung von Kanälen
ÖWAVRegelblatt 36 Dienstanweisung für das Betriebspersonal von Abwasserbehandlungsanlagen 
ÖWAVRegelblatt 40 Leitungsinformationssystem Wasser und Abwasser
ÖWAVRegelblatt 42  Unterirdische Kanalsanierung  Hauskanäle.
ÖWAVRegelblatt 43  Optische Kanalinspektion
ÖWAVRegelblatt 44 Der Kanalfacharbeiter  Berufsbild, Ausbildungsplan und Prüfungsordnung
ÖWAVMerkblatt  „Mindestanforderung für die Sicherheitsausrüstung im Kanalbetrieb“
ÖWAVMerkblatt  „Schadstoffausbreitung im Kanalnetz Kooperation mit Einsatzkräften“
ÖWAVMerkblatt   „Rufbereitschaftsdienste für kommunale Abwasseranlagen (Kanalisations und 

Kläranlagen)“
ÖWAVMerkblatt  „Personalbedarf für den Betrieb kommunaler biologischer Kläranlagen“
ÖWAVMerkblatt   „Befahren (Ein und Aussteigen) von Behältern, Schächten, Kanälen, Dükern 

und dgl. und Durchführen von Arbeiten in solchen Einrichtungen (§§ 59, 60 
Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung)“

ÖWAVMerkblatt  „HygieneMerkblatt für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen“
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A
TEAMBILDUNG UND  

GRUNDLAGENBEARBEITUNG  
AUS DEM NORMAL BETRIEB

Arbeitsbehelfe Abwasserreinigungsanlagen

ÖWAVRegelblatt 2 Das Fachpersonal auf Abwasserreinigungsanlagen
ÖWAVRegelblatt 6 Fremdüberwachung von biologischen Abwasserreinigungsanlagen
ÖWAVRegelblatt 7  Mindestausrüstung für die Eigen und Betriebsüberwachung biologischer 

Abwasserreinigungsanlagen
ÖWAVRegelblatt 13 Betriebsprotokollen für Abwasserreinigungsanlagen
ÖWAVRegelblatt 15 Der Klärfacharbeiter  Berufsbild, Ausbildungsplan und Prüfungsordnung
ÖWAVRegelblatt 18 Sicherheit auf Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen) – Betrieb 
ÖWAVRegelblatt 20 Musterbetriebsordnung für Abwasserreinigungsanlagen
ÖWAVRegelblatt 24  EDVEinsatz auf Abwasseranlagen. Prozessleittechnik  

 Prozessdatenverarbeitung. 2., vollständig überarbeitete Auflage. 2008.
ÖWAVRegelblatt 30  Sicherheitsrichtlinien für den Bau und den Betrieb von Faulgasbehältern auf 

Abwassereinigungsanlagen.
ÖWAVRegelblatt 33 Überwachung wasserrechtlich nicht bewilligungspflichtiger Indirekteinleiter
ÖWAVRegelblatt 36 Dienstanweisung für das Betriebspersonal von Abwasserbehandlungsanlagen 
ÖWAVRegelblatt 37  Überprüfung des Betriebszustandes von Abwasserreinigungsanlagen (>50 

EW)
ÖWAVArbeitsbehelf 14   Eigen und Betriebsüberwachung von biologischen 

 Abwassereinigungsanlagen (>50 EW)
ÖWAVArbeitsbehelf 24  Evaluierung von Arbeitsplätzen in Abwasseranlagen und deren  Dokumentation 
ÖWAVMerkblatt   „Rufbereitschaftsdienste für kommunale Abwasseranlagen (Kanalisations und 

Kläranlagen)“
ÖWAVMerkblatt   „Befahren (Ein und Aussteigen) von Behältern, Schächten, Kanälen, Dükern 

und dgl. und Durchführen von Arbeiten in solchen Einrichtungen (§§ 59, 60 
Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung)“

ÖWAVMerkblatt   „HygieneMerkblatt für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen“
DWA Information   Information des DWAFachausschusses BIZ4 „Arbeits und 

 Gesundheitsschutz“
   (überarbeiteter Stand 26. Januar 2021)
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MODUL B  
STÖRFALLMINIMIERUNG 

B

ABLAUF

Schritt B.1 Gefährdungen (Gefahren und deren Wirkung) für Anlagen und 
 Betriebsprozesse identifizieren und eine anschließende Risiko analyse 
und Priorisierung der dafür erforderlichen Maßnahmen und eine 
 Bestätigung ihrer Eignung durchführen

Schritt B.2 Gefährdungen durch einmalige und wiederkehrende Tätigkeiten 
(technische und betriebliche Vorbeugemaßnahmen) eliminieren und 
minimieren und eine Bestätigung ihrer Eignung durchführen

Schritt B.3 Identifizieren bzw. zusammenfassen von nicht eliminierbaren 
 Gefährdungen inkl. Expertenvorschläge zur mittel und  langfristigen 
Verbesserung des Gesamtsystems und der damit verbundenen 
 Ausfallsicherheit

M
OD

UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

In diesem Arbeitsbereich wird die systematische 
Prävention – also „Vorbeugung“ – von Störfällen 
betrachtet. Diese wird mit folgenden sechs Punkten 
durchgeführt:
• Gefährdungsidentifizierung: Wo können mög

liche Ursachen von Störfällen liegen und wie 
können diese auf die Anlage wirken? 

• Risikoanalyse und Priorisierung: Welche Ge
fährdungen bergen ein höheres Risiko in sich für 
welches zeitnah gezielt Maßnahmen zu setzen 
sind und wie können diese entsprechend dem 
prognostizierten Risiko gereiht werden?

• Gefährdungsvermeidung oder Elimination: 
Was kann kurzfristig getan werden, um eine 
Gefährdung gänzlich zu unterbinden (= zu ver
meiden)? Zu beachten ist hierbei, dass eine Be
stätigung bzw. ein Nachweis der Eignung oder 
Wirksamkeit der angedachten Maßnahmen mit 
zu planen ist.

• Gefährdungsverminderung oder Minimierung: 
Was kann getan werden, um diese Gefähr
dungen so gering wie möglich zu halten (= zu 
minimieren) oder zumindest zu beobachten? Zu 
beachten ist hierbei, dass eine Bestätigung bzw. 
ein Nachweis der Eignung oder Wirksamkeit 

der angedachten Maßnahmen mit einzuplanen 
ist.

• Erkennen und zusammenfassen von nicht ver-
meidbaren anlagenspezifischen Gefährdun-
gen: Abschließend werden all jene Gefährdun
gen, die kurzfristig nicht eliminierbar sind und 
trotz Vorbeugemaßnahmen eine Auswirkung 
auf die Abwasserableitung bzw. Abwasser
reinigung haben können, zusammengefasst 
und für die Erarbeitung von Störfallszenarien 
aufbereitet. Neben den nun vorliegenden an
lagenspezifischen Störfallszenarien, wird bereits 
hier auf übergeordnete Störfallszenarien hin
gewiesen, die in der Störfallplanung jedenfalls 
zu berücksichtigen sind und für die in weiterer 
Folge Handlungsanweisungen zu erarbeiten 
sind. Es handelt sich hierbei um die Szenarien 
Strommangellage/Blackout, IKTSicherheit, 
Internetausfall und Epidemie/Pandemie.

• Expertenvorschläge zur mittel- und lang-
fristigen Gefährdungsvermeidung bzw. zur 
Verbesserung des Gesamtsystems und der 
damit verbundenen Ausfallssicherheit: Auf 
Basis der Grundlagenbearbeitung aus dem 
Normalbetrieb und den vorhandenen, nicht 
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mehr eliminierbaren Gefährdungen sollte vom 
Planungsteam mit Unterstützung der beteilig
ten Experten Vorschläge erarbeitet werden, um 
das Gesamtsystem der Anlage zu verbessern 
und damit die Ausfallssicherheit der Anlage zu 
erhöhen und schlussendlich die Anzahl an nicht 

eliminierbaren Gefährdungen zu verringern. 
Auch hierbei wäre zu beachten, dass eine Be
stätigung bzw. ein Nachweis der Eignung oder 
Wirksamkeit der angedachten Maßnahmen mit 
einzuplanen ist.

WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Die Untersuchung der Abwasserentsorgungsanlage 
auf ihre Verwundbarkeit mittels einer systemati
schen Betrachtung aller relevanten Gefährdungen 
und deren Eliminierung und Minimierung (Setzen 
von Maßnahmen) verringert das Risiko von Stör
fällen bzw. vermindert deren Auswirkungen. Die 
systematische Vorgangsweise hilft dabei keine 
Gefährdungen oder Maßnahmen zu übersehen. 
Denn: nur wer die möglichen Gefährdungen 
kennt und deren Auswirkungen bewertet, kann 
eine effektive und effiziente Vorsorge und Abwehr 
für seine Abwasserentsorgungsanlage aufbauen. 
Da aus unterschiedlichen Gründen, wie Ressour
cenverfügbarkeit, technischer Machbarkeit etc., 
nicht alle Gefährdungen auf einmal minimiert bzw. 
eliminiert werden können, braucht es eine Mög
lichkeit, abschätzen zu können, welches Risiko von 
einer Gefährdung ausgeht und welche Gefährdung 

zuerst bearbeitet, sprich mit Maßnahmen eliminiert 
bzw. minimiert, werden soll. Dies geschieht mittels 
einer Risikoabschätzung und einer damit einher
gehenden Priorisierung, also einer Reihung nach 
bestimmten Kriterien. Für all jene Gefährdungen, 
die nach diesem Schritt nicht mit geeigneten 
Maßnahmen eliminiert werden können, aber einen 
Störfall auslösen können, ist eine weiterführende 
Störfallplanung durchzuführen und sind dafür 
Störfallszenarien zu entwickeln. Die Störfallplanung 
kann dadurch schlank, zielgerichtet, effizient und 
auch kostengünstig erfolgen. Um aber zukünftig die 
Anzahl an nicht eliminierbaren Gefährdungen inkl. 
der weiterführenden Störfallplanungen zu verringern 
und damit die Ausfallsicherheit zu erhöhen, sollten 
Expertenvorschläge zur mittel und langfristigen 
Gefährdungsvermeidung und Verbesserung des 
Gesamtsystems der Anlage erstellt werden.

WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG

 Schritt B.1   
 Gefährdungen identifizieren 

In diesem Schritt werden Gefahren und deren 
Wirkungen auf Anlagen und Betriebsprozesse iden
tifiziert, welche eine Auswirkung auf die Qualität, 
die Quantität oder die Kontinuität der Abwasserab
leitung und der Abwasserreinigungsleistung haben. 
Dieser Arbeitsschritt gründet sich auf:
• den vorliegenden Betriebsunterlagen (siehe 

„Grundlagen aus dem Normalbetrieb“),
• den dokumentierten bzw. nicht dokumentierten 

Erfahrungen (Betriebserfahrung),

• den VorOrtBesichtigungen der Anlagen bzw. 
verfahrenstechnischen Betrachtungen,

• der Liste der möglichen Gefährdungen 
(s.  Anhang 2)

• den Gefährdungen, die in einem übergeord
neten Katastrophenschutzmanagement (Staat, 
Land) berücksichtigt sind.

Darauf aufbauend können folgende Leitfragen zu 
bereits aufgetretenen bzw. zukünftig möglichen 
Problemen diskutiert werden, um Gefährdungen zu 
identifizieren:

SCHRITT

B.1
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Was ist bereits eingetreten?
• Wo sind bereits Probleme aufgetreten? 

(Einzugsflächen, Ableitung, Drucksteigerung, 
Hausanschlüsse, Wasserlinie, Schlammlinie, 
Gaslinie, Ablaufwerte, Vorfluter etc.)

• Welche sind aufgetreten?
• Wodurch wurden diese Probleme ausgelöst?
• Wie schwerwiegend waren diese Probleme für 

eine kontinuierliche und sichere Abwasserablei
tung und Abwasserreinigung und damit für die 
Umwelt?

Was könnte möglicherweise noch eintreten?
• Wo könnten noch Probleme auftreten?
• Welche Probleme könnten noch auftreten?
• Wodurch könnten diese ausgelöst werden? 
• Wie schwerwiegend könnten diese Probleme 

für die Abwasserableitung bzw. die Abwasser
reinigung und damit für die Umwelt werden?

Risikoanalyse und Priorisierung

In diesem Leitfaden wird keine detaillierte Be
trachtung von unterschiedlichen Methoden der 
Risikoanalyse durchgeführt. Im Folgenden sind ver
schiedene einfache Methoden für die Anwendung 

bei Kanalanlagen und Kläranlagenbetreibern als 
mögliche Hilfestellung beschrieben. Es wird jedoch 
empfohlen eine detaillierte Risikoabschätzung 
mittels 5x5Matrix und unter Zuhilfenahme der 
Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse (FMEA) zu 
bringen. Zusätzlich können auch externe Experten 
zur Abschätzung und Priorisierung von Gefährdun
gen herangezogen werden. 

Anmerkungen zur Risikoakzeptanz: Generell sollte 
immer eine entsprechende Abwägung des erfor
derlichen Aufwandes für die Minimierung eines Ri
sikos erfolgen. Es sollte ein Gleichgewicht zwischen 
vertretbarem Aufwand und akzeptiertem Risiko 
hergestellt werden. Dies ist jedenfalls individuell mit 
den Betreibern abzustimmen.

Beispielhaft kann der Einbau einer Fernwirkanlage 
zur zentralen Steuerung und Überwachung und 
damit einhergehenden Nutzung mobiler Endgeräte 
wie Mobilfunktelefonen oder Tablets genannt wer
den. Hier gilt es abzuwiegen, ob sich der zusätzliche 
Nutzen wie Bedienungsfreundlichkeit mit der 
Gefahr eines missbräuchlichen Gebrauchs der An
lagen bzw. sogar Sabotage oder kriminelle Angriffe 
(Cyberattacken) vereinbaren lässt.

Sollte man sich, um beim aktuellen Beispiel einer 
Fernwirkanlage zu bleiben, zur Einbindung einer 
Fernwirkanlage entscheiden, so gilt es abzuwiegen, 
welches Schutzziel dabei erfüllt werden soll und 

kann. Eine vollkommene Sicherheit kann dabei 
jedenfalls nicht gewährleistet werden. Welches Ri
siko ist daher in Abhängigkeit von der Bedienungs
freundlichkeit, dem individuellen Nutzen oder einem 

Abb. 8: Optimum  zwischen 

akzeptiertem Risiko und 

gegenüberstehendem 

Aufwand (Quelle: vgl. 

 Bundesministerium Inneres 

2018)
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angestrebten Schutzziel gerade noch akzeptabel? 
Akzeptanz bedeutet in diesem Zusammenhang, mit 
Unsicherheiten im Bereich eines Restrisikos umge
hen zu müssen, d. h. man ist damit verpflichtet bzw. 
gezwungen, sich auf den möglichen Ernstfall durch 
alternative Schutzmaßnahmen vorzubereiten. Die
se Abwägungen sind jedenfalls vom Planungsteam 
in Abhängigkeit vom angestrebten Schutzziel, aber 
auch von gesetzlichen Vorgaben zu treffen.

Welche Gefährdungen sind nun zuerst zu ver
hindern? Mit welchen Maßnahmen beginnt man 
nun? In diesem Arbeitsschritt werden sich in den 
meisten Fällen mehrere Gefährdungen heraus
kristallisieren, welche entsprechende Maßnahmen 
erfordern, welche sich nicht sofort bzw. nur unter 
großem Aufwand oder nie umsetzen lassen können. 
Um hier Entscheidungen auf möglichst objektiver 
Basis treffen zu können, ist eine Risikoabschätzung 
und eine damit verbundene Prioritätenreihung 
der Maßnahmen durchzuführen. D. h. hier ist der 
Zeitpunkt abzuklären, welche Gefährdungen ein 
größeres Risikopotential haben, die eigene Abwas
serableitungs und Abwasserreinigungsanlage zu 
verwunden, um diese Gefährdungen anschließend 
in einer entsprechenden Reihenfolge hinsichtlich 
ihres Risikos einzuordnen und in weiterer Folge 
abzuarbeiten.

In der Störfallleitlinie wird erläutert, wie eine Risiko
abschätzung entsprechend der Anlagenkomplexität 
und dem vorhandenen Knowhow im Planungsteam 
durchgeführt werden kann.

Risikoabschätzung und Priorisierung mit Hilfe 
einer 5stufigen Matrix:

Durch die Abschätzung der Eintrittswahrschein
lichkeit (AWert) auf der einen Seite und des 
Schadensausmaßes (BWert) auf der anderen 
Seite kann das Risiko einer Gefährdung ermittelt 
und z. B. mit Hilfe einer 5stufigen Matrix beurteilt 
werden (Tab. 3). Dazu kann die Eintrittswahrschein
lichkeit mit Hilfe von 5 Punkten zwischen „höchst 
unwahrscheinlich“ (1 Punkt) bis „nahezu sicher“ (5 
Punkte) eingestuft werden (vgl. Schulnotensystem).

Das Schadensausmaß kann zwischen „unbedeu
tend“ (1 Punkt) und “schwer“ (5 Punkte) eingestuft 
werden. Durch die Multiplikation der beiden Punk
tewerte wird die Risikozahl ermittelt. Mit Hilfe der 
Matrix in Tab. 3 kann das ermittelte Risiko beurteilt 
und auch gleichzeitig priorisiert werden. Bei mitt
lerem und hohem Risiko (dunklere Grüntöne mit 
>10 Punkten) sind (unverzüglich) Maßnahmen zu 
setzen. Bei einem geringen Risiko (hellere Grün
töne und ≤ 10 Punkten) ist jeweils festzulegen, ob 
Maßnahmen durchgeführt werden, oder evtl. nur 
weiter beobachtet werden muss. 

Risiko= A*B

Nach der Beurteilung der einzelnen Risiken ist es 
sinnvoll in einem zweiten Schritt die Risiken ver
gleichend zueinander noch einmal zu betrachten 
und gegebenenfalls die Beurteilung anzupassen. 
Bei alleiniger Anwendung dieser Form der Risiko
abschätzung ist die Prioritätenreihung quasi integ
riert. Mit Hilfe der Risikozahl (z. B. „bedeutend“ x 
„wahrscheinlich“ = 16 Punkte) können die einzelnen 
Gefährdungen priorisiert und entsprechend ihrer 
Dringlichkeit vereinfacht gereiht werden. 

RISIKOZAHLEN EINER 5STUFIGEN MATRIX

Einstufung

Schadensausmaß (B)

Unbedeutend
1

Gering
2

Mittel
3

Bedeutend
4

Schwer
5

Ei
nt

ritt
s

wa
hr

sc
he

in
lic

hk
ei

t (
A

) Höchst unwahrscheinlich 1 1 2 3 4 5

Unwahrscheinlich 2 2 4 6 8 10

Mittel 3 3 6 9 12 15

Wahrscheinlich 4 4 8 12 16 20

Nahezu sicher 5 5 10 15 20 25

Tab. 3:  Beispiel für eine 5 

x 5 Matrix zur Risiko

abschätzung
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Hilfestellungen zur Abschätzen der A- und B-Werte: 
Im ersten Schritt werden die einzelnen Eigenschaf
ten (A und BWert) für jede Gefährdung individuell 
abgeschätzt. Je nach Zutreffen einer Eigenschaft 
werden die Werte z. B. im Schulnotensystem verge
ben. Wichtig dabei ist, dass bei allen Eigenschaften 
das gleiche Bewertungssystem zur Anwendung 
kommt. Zur besseren Verständlichkeit werden die 
Eigenschaften Eintrittswahrscheinlichkeit (A) und 
Schadensausmaß (B) nochmals kurz erläutert und 

unterstützende Hinweise zur Abschätzung der zu
treffenden Werte angeführt. 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit (A-Wert) gibt an, 
wie wahrscheinlich es ist, dass eine Gefährdung 
z. B. ein Flugzeugabsturz auf einen Faulturm, erfol
gen könnte. Um aber diese abstrakte Abschätzung 
in der Praxis zu erleichtern, werden nachstehend 
sogenannte Plausibilitätskriterien angegeben. Diese 
sind beispielhafte Beschreibungen und können die 
Einordnung bzw. Beurteilung erleichtern. 

EINTRITTS
WAHRSCHEINLICHKEIT

VERBALE 
BESCHREIBUNG

nahezu sicher Es ist allgemein bekannt, dass das Ereignis im Bezugsgebiet, aber auch außerhalb, in den 
vergangenen Jahrzehnten schon öfters vorgekommen ist.

häufig Einige Personen (unterschiedlichen Alters) erinnern sich daran, dass das Ereignis insgesamt 
schon mehr als einmal im Bezugsgebiet vorgekommen ist, die Ereignisse liegen aber zum 
Teil schon mehrere Jahrzehnte zurück. Es kommt auch in anderen Gebieten mit ähnlicher 
Beschaffenheit und/oder ähnlichem Inventar hin und wieder vor.

möglich Das Ereignis ist im Bezugsgebiet nach dem vorhandenen Wissen bislang maximal einmal 
vorgekommen. Außerhalb des Bezugsgebietes sind jedoch einige Ereignisse bekannt.

wenig wahrscheinlich Das Ereignis ist im Bezugsgebiet nach dem vorhandenen Wissen maximal einmal 
vorgekommen. Auch außerhalb des Bezugsgebietes sind in Gebieten mit ähnlicher 
Beschaffenheit und/oder ähnlichem Inventar nur sehr wenige Ereignisse bekannt.

höchst unwahrscheinlich Das Ereignis ist im Bezugsgebiet noch nie und auch weltweit erst einige wenige Male 
vorgekommen.

Das Schadensausmaß (BWert) gibt an, wie schwer
wiegend die Folgen einer Gefährdung sein können, 
z.  B. nur finanzieller Schaden oder auch Verlet
zungs oder Todesgefahr. Das Schadensausmaß 
– also die Auswirkungen einer Gefährdung – werden 
dabei anhand von sogenannten Schadensparame

tern (auch Schutzgüter genannt) eingestuft und 
abgeschätzt. Nachfolgend wird als Hilfestellung 
eine Zusammenfassung von möglich betroffenen 
Schutzgütern inklusive der möglichen Auswirkun
gen der Gefährdungen angeführt, für welche es das 
Schadensausmaß nun abzuschätzen gilt.

SCHUTZGÜTER MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE SCHUTZGÜTER

Mensch Todesopfer

Verletzte

psychisch Belastete

sonstige Betroffene

Direkte Sachschäden an 
unbeweglichen Gütern

Gebäude (privat, öffentlich)

Verkehrsinfrastruktur (Straße, Schiene, Wasserstraße, Flugplätze)

Versorgungs und Entsorgungs und Übertragungseinrichtungen, Leitungswege 
(Stromleitungen, Gasleitungen, Wasserleitungen, Kanalisation)

sonstige öffentliche Infrastruktur (Sportplätze, Spielplätze, …)

Land und Forstwirtschaft, Gärtnereien

Kulturgüter

Schutzbauwerke (z. B. Geschiebesperren, Steinschlagnetze)

Direkte Sachschäden an 
beweglichen Gütern

Inventar (Haushalte, Firmen)

Fahrzeuge

Tab. 4: Plausibilitäts

kriterien (quantitative 

Skala) für Eintrittswahr

scheinlichkeiten

Tab. 5: Schadens

parameter bzw. Schutz

güter zur Einstufung eines 

Ereignisses
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SCHUTZGÜTER MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE SCHUTZGÜTER

Wirtschaftliche Folgeschäden 
(soweit abschätzbar)

Produktionsausfälle

Ernteausfälle

Verlust von Arbeitsplätzen

Einsatzkosten

Beseitigungskosten von Kontaminationen

Umweltschäden z. B. Kontaminationen von Schutzgebieten oder Vorflutern

Beschädigung oder Verlust des Schutzwaldes

Politischsoziale 
Auswirkungen

Informationsdefizite, großes Informationsbedürfnis

Unterschiedliche Nachrichtenlage, Verunsicherung

Politische Kontroversen, politische Meinungsäußerungen

Beteiligung der Zivilgesellschaft, …

Anschließend findet eine praxisnahe Priorisierung 
durch Zuordnung der Risikozahlen der Gefährdungen 
zu Risikoklassen statt.

PRIORITÄTSKLASSEN
(auf Basis einer 5studigen Matrix)

14
sehr geringes Risiko

59
geringes Risiko

1014
mittleres Risiko

1519
hohes Risiko

2025
sehr hohes Risiko

kein 
Handlungsbedarf

routinemäßiger 
Betrieb

kein 
Handlungsbedarf

verstärkte 
Beobachtungen

zukünftiger 
Handlungsbedarf

mittelfristige 
Maßnahmen

zeitnaher 
Handlungsbedarf

kurzfristige 
Maßnahmen

unmittelbarer 
Handlungsbedarf

Sofortmaßnahmen

Risikoabschätzung und Priorisierung MIT FEHLER
MÖGLICHKEITS und einflussanalyse (FMEA).

Erfahrungen zeigen, dass noch eine weitere Eigen
schaft einer Gefährdung für eine Priorisierung von 
Gegenmaßnahmen von Bedeutung sein kann: die 
Auffindbarkeit im System. Damit wird abgeschätzt, 
wie eine Gefährdung im Gesamtsystem erkannt 
werden kann: tritt der Schaden von selbst zu Tage 
z.  B. Rohrbruch mit Überlauf eines Pumpwerkes, 
Rückstau in Hausinstallation, Flugzeugabsturz etc. 
oder geschieht dies im Verborgenen, z.  B. Rohr
bruch mit Versickern im Bereich einer Rohrbruch
stelle? Für kommunale Anlagen wird jedenfalls eine 
Risikoabschätzung mittels einer Kombination aus 
Risikobeurteilung (AWert x BWert) und FMEA 
(AWert x BWert x EWert) empfohlen. Ergän
zende Ausführungen aus dem Fachbereich der 

Wasserversorgung können dazu den  Ö  NORMEN 
EN 159751 und 159752 entnommen werden 
(ÖNORM EN 159751 2016; ÖNORM EN 
159752 2014). 

In der FMEA werden nun die drei Eigenschaften 
einer Gefährdung – Eintrittswahrscheinlichkeit, 
Schadensausmaß und Auffindbarkeit – miteinander 
verknüpft. Das Ergebnis daraus ist die sogenannte 
Risikoprioritätszahl (RPZ). 

RPZ=A*B*E

Abschätzen der A, B und E-Werte: Auch hier 
werden wieder in einem ersten Schritt die einzelnen 
Eigenschaften (A, B und EWert) für jede Gefähr
dung individuell abgeschätzt. Dabei werden natür
lich die Werte der bereits bestehenden 5x5Matrix 

Tab. 6: Einordnung in 

Prioritätsklassen auf Basis 

einer 5stufigen Matrix zur 

Risikoabschätzung
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herangezogen. Es findet also lediglich eine Erweite
rung mittels EWert statt. Je nach Zutreffen einer 
Eigenschaft werden die Werte auch hier wieder 
z. B. im Schulnotensystem vergeben. Wichtig dabei 
ist wiederum, dass bei allen Eigenschaften das 
gleiche Bewertungssystem zur Anwendung kommt. 
Zur besseren Verständlichkeit wird ergänzend zu 
den oben bereits angeführten Eigenschaften Ein
trittswahrscheinlichkeit (A) und Schadensausmaß 
(B) auch die Eigenschaft Auffindbarkeit im System 
(E) kurz erläutert und unterstützende Hinweise zur 
Abschätzung der zutreffenden Werte angeführt. 

Die Auffindbarkeit im System (E-Wert) gibt 
abschließend an, wie leicht das Auftreten einer 
Gefährdung im Gesamtsystem erkannt werden 
kann. Unterschiedliche Beispiele hierfür sind die 
Auffindbarkeit einer schleichenden Versickerung 
von ungereinigtem Abwasser bei einer Bruchstelle 
oder eben eines Flugzeugabsturzes.

Nachfolgend wird zusammenfassend für die drei 
Eigenschaften (Eintrittswahrscheinlichkeit, Scha
densausmaß und Auffindbarkeit) ein weiterer er
gänzender Überblick zur Abschätzung in der Praxis 
angeführt. 

HINWEISE ZUR ABSCHÄTZUNG DER A, B UND EWERTE

Wert Eintrittswahrscheinlichkeit
(A-Wert)

Schadensausmaß
(B-Wert)

Auffindbarkeit 
(E-Wert)

1 höchst unwahrscheinlich
(alle 100 Jahre oder seltener)

unbedeutend
(Auswirkung vernachlässigbar)

hoch
(kommt selbst zum Vorschein)

2 wenig wahrscheinlich
(alle 50 Jahre)

gering 
(Auswirkungen spürbar, Versorgung 
kann mit zusätzlichem Aufwand im 
Normalbetrieb bewältigt werden)

mäßig
(durch Wartung und Überprüfung 

auffindbar)

3 möglich
(alle 25 Jahre)

mittel
(Auswirkungen hoch, hoher 

Aufwand)

gering
(nur durch gezielte Wartung/

Überprüfung auffindbar)

4 häufig
(alle 10 Jahre)

bedeutend
(Versorgung nur mit 

Krisenmanagement gewährleistbar)

sehr gering
(durch Zufall auffindbar)

5 nahezu sicher
(alle 2 Jahre oder öfter)

schwer
(Versorgung kann auch mit 
Krisenmanagement nicht 

gewährleistet werden)

unwahrscheinlich
(nicht durch reguläre 

Wartungstätigkeiten auffindbar)

Sind nun für die einzelnen Gefährdungen die Ei
genschaften abgeschätzt, können diese mittels der 
FMEA verknüpft werden: 

RPZ=A*B*E

Wenn z. B. das Schulnotensystem als Bewertungs
schema zur Anwendung kommt, können sich aus 
der FMEA Werte (RPZ = Risikoprioritätszahl) von 
1 bis 125 ergeben. Damit werden die Risiken der 
einzelnen Gefährdungen zusätzlich hinsichtlich der 
Auffindbarkeit bewertet. Anschließend findet auch 
hier wieder eine praxisnahe Priorisierung durch 
Zuordnung der Risikozahlen der Gefährdungen zu 
Risikoklassen statt.

Tab. 7:  Hinweise für Werte 

im Rahmen der Risiko

abschätzung mittels FMEA
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PRIORITÄTSKLASSEN
(auf Basis einer FMEA)

111
sehr geringes Risiko

1226
geringes Risiko

2763
mittleres Risiko

6479
hohes Risiko

>80
sehr hohes Risiko

kein 
Handlungsbedarf

routinemäßiger 
Betrieb

kein 
Handlungsbedarf

verstärkte 
Beobachtungen

zukünftiger 
Handlungsbedarf

mittelfristige 
Maßnahmen

zeitnaher 
Handlungsbedarf

kurzfristige 
Maßnahmen

unmittelbarer 
Handlungsbedarf

Sofortmaßnahmen

Kombinierte Risikoabschätzung und 
 Priorisierung mit 5stufiger Matrix und FMEA 
(Empfehlung)

Im Rahmen der Bearbeitung von Pilotprojekten in 
der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
wurde festgestellt, dass die alleinige Anwendung 
der FMEA nicht nur die Risikoabschätzung er
weitert, sondern zusätzlich den Schwerpunkt der 
Priorisierung in Richtung Auffindbarkeit im System 
verschiebt. Man läuft dabei Gefahr einzelne Ge
fährdungen zu unterschätzen. Damit einhergehend 
kommt es in einigen Fällen zu einer teils unrealisti
schen Abschwächung des Risikos. Dieser Umstand 
ergibt sich daraus, dass nicht selten das Ergebnis 
der FMEA kleiner als 27 (geringes oder kein Risiko) 
werden kann, wenn die Auffindbarkeit im System, 
also die Erkennungswahrscheinlichkeit, sehr deut
lich ausfällt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass von 
diesen Gefährdungen keine unmittelbare Gefahr 
ausgeht bzw. kein Störfallszenario zu betrachten ist.

Damit allerdings der qualitativ beschreibende 
Wert der FMEA nicht zu einer unrealistischen 
Verschiebung der Reihung führt, wird angeregt die 
FMEA (A, B und EWerte) nicht allein, sondern 
in Abhängigkeit mit dem Risiko (A und BWerte) 
zur Abschätzung der Priorisierung einzusetzen. Die 
durch die FMEA neu erkannten HochrisikoBerei
che sollten dabei in die bestehende Priorisierung 
der 5stufigen RisikoMatrix integriert werden. 
Durch die kombinierte Anwendung von Risiko und 
FMEA sind nun zwei unterschiedliche Priorisierun
gen vorhanden, die es zu verbinden gilt. Einfach 
dargestellt, sind höhere Werte der FMEA, also 
höheres Risiko, in die bestehende Risikoanalyse 
mittels 5stufiger Matrix einzuarbeiten. 

Möglichkeit einer Verknüpfung von Risiko und 
FMEA mittels Rang. Prinzipiell kann das Verfahren 
zur Integration der FMEA  und damit indirekt der 
Eigenschaft „Auffindbarkeit im System“  in die 
Risikoabschätzung und Priorisierung frei gewählt 
werden. Im nachfolgenden wird eine Möglichkeit 
zur Verknüpfung von Risiko und FMEA mittels der 
Berechnung des Rangs, welche im Rahmen eines 
Musterprojektes im Fachbereich Wasserversorgung 
entwickelt und im Rahmen des Leitfadens Stör
fallplanung Abwasser verbessert wurde, skizziert. 
Dabei werden der maximale Einzelwert aus Ein
trittswahrscheinlichkeit (A), Schadensausmaß (B) 
und Auffindbarkeit (E) sowie das Risiko () und die 
FMEA/RZP  () zum sogenannten Rang berechnet, 
der schlussendlich einer Prioritätsklasse zugeordnet 
werden kann. Die notwendige Plausibilitätsprüfung 
erfolgt hier nach der Berechnung des Rangs in Zu
sammenschau der in die Berechnung einfließenden 
Einzelwerte. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass 
das Ergebnis eine relative Priorisierung darstellt, 
d.h. dass das Ergebnis von der Gesamtsituation der 
individuellen Anlage abhängig ist.

Tab. 8: Risikoprioritätszahl 

und Klassifizierung
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Eintrittswahrscheinlichkeit (A)

Schadensausmaß (B)

Auffindbarkeit (E)

Risiko (AxB)

FEMA/RPZ (AxBxE)

Klassifizierung mittels
Berechnung des Rangs

kein Handlungsbedarf
routinemäßiger Betrieb

kein Handlungsbedarf
verstärkte Beobachtung

zukünftiger Handlungsbedarf
mittelfristige Maßnahmen

zeitnaher Handlungsbedarf
kurzfristige Maßnahmen

unmittelbarer Handlungsbedarf
Sofortmaßnahmen

Berücksichtigung der Erfahrungen im Planungs-
team: Bei der Abschätzung der Einzelwerte (A, 
B und EWerte) sollten generell immer die Erfah
rungen des Planungsteams in einem bestimmten 
Umfang einfließen. Die Möglichkeit der mathe
matischen Einbeziehung der Erfahrungen mittels 
Gewichtungsverfahren wird hier nicht empfohlen, 
da es dabei immer zu überstarken subjektiven Än
derungen von Prioritäten und somit zu einer Abkehr 
von Objektivitätskriterien kommen kann. Alternativ 
– und in vielen Fällen einfacher umsetzbar – ist 
eine abschließende Plausibilitätsprüfung durch das 
Planungsteam.

Prioritätsklassen: Des Weiteren erscheint auch 
hier eine bloße Einteilung des Gefährdungsrisikos 
nach einzelnen Kriterien in einer akkuraten Reihen

folge als nicht zielführend. Einzelreihungen nach 
den Einzelbetrachtungen (A, B oder EWert), 
dem Risiko (A und BWert) oder der FMEA (A, 
B und EWert) können aufgrund ihrer Schwer
punktsetzung nie die Gesamtheit einer Risikoab
schätzung erfassen. Als sehr praxistauglich hat sich 
auch hier eine Zuteilung der Einzelgefährdungen zu 
Gefährdungsprioritäten in sogenannte Prioritäts
klassen erwiesen.  

Neben dem Vorteil der besseren Praxistauglichkeit 
bietet bzw. erfordert eine solche Zuweisung zu 
Prioritätsklassen die gewünschte Zusammenschau 
der o.  a. Einzelwerte. Als ergänzendes Beispiel 
wurde hier eine Klasseneinteilung mit fünf Klassen 
gewählt.

PRIORITÄTSKLASSEN (AUF BASIS EINES RANGS)

Klasse Bezeichnung Aktion/Vorgehensweise Störfallszenario

I sehr hohe Priorität
unmittelbarer Handlungsbedarf,

Sofortmaßnahmen,
Handlungsanweisung ausarbeiten

Störfallszenario

II hohe Priorität

zeitnaher Handlungsbedarf,
kurzfristige Maßnahmen,

Rücksprache und Handlungsanweisung 
ausarbeiten

Störfallszenario

III mittlere Priorität

zukünftiger Handlungsbedarf,
mittelfristige Maßnahmen,

laufende Maßnahmen zur Risikominimie
rung festlegen

kein Störfallszenario

IV geringe Priorität kein unmittelbarer Handlungsbedarf,
verstärkte Beobachtungen und Kontrollen kein Störfallszenario

V keine Priorität kein unmittelbarer Handlungsbedarf,
routinemäßiger Betrieb kein Störfallszenario

Abb. 9: Ablaufschema 

von Risikoabschätzung 

und Priorisierung mittels 

Rangs

Tab. 9: Einteilung in fünf 

Prioritätsklassen und 

 empfohlene Vorgehensweise
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Hinweise zur Berechnung des Rangs und zur 
Einteilung in Prioritätsklassen: Um nun abseits von 
Einzelreihungen eine nachvollziehbare Möglichkeit 
zu erhalten, welche Maßnahmen früher als andere 
umzusetzen sind bzw. welcher Prioritätsklasse 
eine Gefährdung zuzuordnen ist, müssen die vor

liegenden Werte aus Einzelbetrachtung, Risiko 
und FMEA zusammengeführt und vergleichbar 
gemacht werden. Das Ergebnis ist die Bestimmung 
eines Rangs auf einer normierten Skala von 0 bis 1 
über die Summe der Einzelkriterien. Der Rang in 
der Prioritätenreihung ergibt sich demnach zu:

mit

G = (maxVal+Risk+RPZ) Summe der Einzelparameter

Größter vorhandener GWert aller Gefährdungen

maxVal = max(A,B,E)
Größter vorhandener Wert aus den jeweiligen FMEA 
Eingangsgrößen, also A, B oder EWert der einzelnen 
Gefährdung

Risk = A*B
Schadensausmaß

RPZ = A*B*E Risikoprioritätszahl gemäß FMEA

Dies ist für jede Gefährdung einzeln durchzuführen. 
Damit erhält man nun eine normierte Prioritätenrei
henfolge, welche in Zusammenschau aller Einzel
werte entstanden ist, und somit die verfälschenden 
Schwerpunkte der Einzelwerte ausgleichen kann. 

Die nun errechneten, normierten Werte im Rang 
0,0 bis 1,0 werden in weiterer Folge entsprechend 
folgender Klassifizierung den praxistauglicheren 
Prioritätsklassen zugeordnet. 

V

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

IV III II I

RANG UND PRIORITÄTSKLASSEN

Diese Methode erlaubt eine individuelle Betrachtung 
bzw. das individuelle Erkennen der Schwachpunkte 
der Abwasserentsorgung in einer guten Auflösung, da 
alle Werte von Einzelbetrachtung über das Risiko bis 
zur FMEA und einer individuellen Überprüfung für 
das Setzen von Maßnahmen herangezogen werden. 
Zu beachten ist dabei, dass es sich um eine vom 
Höchstwert abhängige also relative Prioritätenrei
hung handelt, welche mit allen o.a. Vorteilen eine 
gut aufgelöste Betrachtung der relativen Prioritäten 
erlaubt. Da es aber immer einen Bezug zum individu
ellen Maximalwert gibt, ist es wichtig den Bezug zum 
maximal möglichen Rang zu betrachten. D.h. dass 
eine hohe relative Priorität I bei niedrigen Werten für 

die Einzelwerte, das Risiko und die RPZ eine niedrige 
absolute Priorität ergeben kann. Daher ist es wichtig 
immer den Bezug zum maximal möglichen GWert 
(maxGabs = 5+25+125 = 155) mit zu betrachten, 
um die relative Priorität einordnen zu können.
Die Ergebnisse sollten zur Absicherung im Planungs
team nochmals besprochen und auf Plausibilität ge
prüft werden. Ist dieser Prozess erfolgreich abgeschlos
sen, werden für jede Gefährdung die jeweiligen Werte 
in eine Matrix zur besseren Übersicht eingetragen.

Abb. 10: Prioritätsklassen
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RISIKOABSCHÄTZUNG UND PRIORISIERUNG

A B E max Par A x B A x B x E G Rang Priorität

2 3 2 3 6 12 21 0,31 IV

4 4 3 4 16 48 68 1,00 I

1 5 3 5 5 15 25 0,37 IV

1 3 2 3 3 6 12 0,18 V

3 3 3 3 9 27 39 0,57 III

3 4 3 4 12 36 52 0,76 II

Beispiel | Berechnungsbeispiel der Risikoabschätzung und Priorisierung entsprechend der 
Bewertung der Einzelgefährdung für Tabelle 7 Zeile 1

Nr. Schritt Formel Beispiel Anmerkung

1 Abschätzung
AWert 
Eintrittswahrscheinlichkeit

AWert = 1 bis 5 AWert = 2

2 Abschätzung
BWert
Schadensausmaß

BWert = 1 bis 5 BWert = 3

3 Abschätzung
EWert 
Erkennungswahrscheinlichkeit

EWert = 1 bis 5 EWert = 2

4 Risiko berechnen Risk = A*B Risk = 2*3 = 6

5 RPZ berechnen RPZ = A*B*E RPZ = 2*3*2 = 12

7 normieren G=(maxVal+Risk+RPZ) G=(3+6+12)=21 maxVal = größter 
Wert von Werten A, 
B oder E

8 größter GWert maxG maxG=68

9 Ränge bilden und Reihen 21
68

=0,31 maxG = größter 
GWert in gesamter 
Tabelle

10 zuordnen der Ränge zu 
Prioritätsklassen

0,0...0,19 – Klasse V
0,2...0,39 – Klasse IV
0,4...0,59 – Klasse III
0,6...0,79 – Klasse II
0,8...1,00 – Klasse I

0,31 – Klasse IV

0,31

V

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

IV III II I

RANG UND PRIORITÄTSKLASSEN

Tab. 10: Ausschnitt 

und Beispiel für die 

 Risikoabschätzung

Tab. 11: Tabellarische 

Zusammenfassung der 

Berechnungsschritte

Abb. 11: Rang und 

Prioritätsklassen für das 

Berechnungsbeispiel



B
STÖRFALLMINIMIERUNG

37

 Schritt B.2   
 Gefährdungen vermeiden (eliminieren) und   
 verringern (minimieren) 

In diesem Arbeitsschritt sind betriebliche und 
technische Maßnahmen (Vorbeugemaßnahmen) 
für identifizierte Gefährdungen so zu planen, dass 
die
• Gefährdungen vollständig eliminiert werden 

(„Eliminierung“) oder 
• die Häufigkeit oder Wirkung dieser Gefährdun

gen vermindert werden („Minimierung“).

Dies kann durch einmalige oder wiederkehrende 
Maßnahmen erreicht werden. Prinzipiell sind alle 
technischen und betrieblichen Vorbeugemaßnah
men in die strategische Planung und die Eigenüber
wachung der Abwasserentsorgung einzubauen. Alle 
kurzfristigen Maßnahmen, die zur Minimierung oder 
Eliminierung von Gefährdungen dienen, stellen 
Vermeidungsstrategien im Sinne des Risikoma
nagements dar.

Am Ende dieses Arbeitsschrittes sind jene Gefähr
dungen festzulegen, die nicht durch Vorbeugemaß
nahmen verhindert werden können und für die im 
nächsten Arbeitsschritt Störfallszenarien erarbeitet 
werden müssen.

Eliminierung von Gefährdungen

Dies kann oftmals nur durch einmalig zu setzende 
Maßnahmen 
• im betrieblichen Ablauf, aber vorwiegend
• durch technische Anpassungen
erreicht werden (z. B. Aufbau eines zweiten Stand
beins, hochwassersicherer Ausbau etc.). 

Minimierung von Gefährdungen

Gefährdungen, die nicht gänzlich eliminiert wer
den können, können durch einmalige Tätigkeiten 
oder Anpassungen sowie durch wiederkehrende 
betriebliche Wartungen und Überwachung verrin
gert (minimiert) werden. Bei den wiederkehrenden 
Tätigkeiten spielt das Erkennen von beginnenden 
Problemen/Gefährdungen also die Auffindbarkeit 
im System zur vorbeugenden Gefährdungsmini
mierung eine wesentliche Rolle. Diese Maßnahmen 
können einmalige oder wiederkehrende Tätigkei-
ten sein und sowohl betriebliche Abläufe als auch 
technische Anpassungen betreffen.

Dabei sollten die Maßnahmen anhand nachfolgen
der Fragestellungen erarbeitet werden:

• Welche Gefährdung soll damit eliminiert bzw. 
minimiert werden?

• Welche Maßnahme ist zu setzen? 
• Worauf genau zielt die Maßnahme ab?
• Handelt es sich hierbei um eine einmalige 

oder wiederkehrende Maßnahme? Da die 
Umsetzung von wiederkehrenden Maßnahmen 
in weiterer Folge in den Wartungs und Über
wachungsplan aufgenommen werden muss.

• Wann soll die Umsetzung erfolgen?
• kurzfristig (innerhalb eines Jahres)
• mittelfristig (innerhalb der nächsten 

25 Jahre)
• langfristig (innerhalb der nächsten 10 

Jahre)
• Wer ist für die Umsetzung verantwortlich?
• Wie kann der Erfolg der Maßnahme kontrolliert 

werden?
• Wie soll die Maßnahme finanziert werden?

 

SCHRITT

B.2
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 Schritt B.3   
 Identifizieren von nicht   
 eliminierbarer Gefährdungen 

Abschließend wird noch eine Auflistung/Zusam
menfassung all jener Gefährdungen erstellt, die 
nicht eliminierbar sind und eine Auswirkung auf 
das Gesamtsystem der Abwasserentsorgung haben 
können. D.  h. es werden hier jene Gefährdungen 
erfasst, welche trotz meist kurzfristig umgesetzter 
Vorbeugemaßnahmen immer noch auftreten 
können und zumindest einen Teilausfall der Ab
wasserentsorgung – Kanalisation und Kläranlage 
– verursachen können. Abschließend werden diese 
Gefährdungen für die Weiterbearbeitung zu Stör
fallszenarien aufbereitet.

Auf Basis der Gefährdungsabschätzung erfolgt die 
Analyse bzw. Auswertung, welche Gefährdungen 
nicht zeitnah oder gar nicht eliminiert also vermie
den werden können und welche eine höhere Pri
orität haben. Diese verbleibenden  Gefährdungen 
werden im nächsten Modul C zur Bildung von 
Störfallszenarien herangezogen. Gefährdungen mit 

geringerer Priorität sind nicht zu vernachlässigen, 
sondern in der zeitlichen Behandlung nach hinten 
zu reihen.
Praxistaugliche Erstellung einer Liste von nicht 
eliminierbaren Gefährdungen, welche einem Stör
fallszenario zuzuführen sind: Es sind nun für jede 
relevante Gefährdung, für welche – gemäß Schritt 
B.3  ein nicht eliminierbares Restrisiko besteht, die 
o. a. Schritte Risikoabschätzung und Zuordnung zu 
einer Prioritätsklasse durchzuführen, um zu einer 
fundierten und nachvollziehbaren Prioritätenrei
hung in Form von gruppierten Prioritätsklassen zu 
kommen.

Störfallszenarien werden nun vorrangig für jene 
Gefährdungen erstellt, welche die Prioritätsklassen 
I oder II aufweisen. Neben dem Rang in der Priori
tätenreihung sollten aber auch jene Gefährdungen, 
welche entweder eine hohe Einzelbewertung, ein 
hohes Risiko oder eine hohe RPZ aufweisen und 
nicht bereits durch eine kombinierte Priorisierung 
erfasst wurden, genauer betrachtet und im Kern
team eingehend besprochen werden bzw. können 
diese einem Störfallszenario zugeführt werden.

RISIKOABSCHÄTZUNG UND PRIORISIERUNG UMGANG MIT 
GEFÄHRDUNGEN

STÖRFALL 
SZENARIO

A B E max Par A x B A x B x E Priorität Strategie Nr.

2 3 2 3 6 12 IV Risiko minimieren

4 4 3 4 16 48 I Störfall bewältigen 1.2

1 5 3 5 5 15 IV Risiko minimieren

1 3 2 3 3 6 V kein Handlungsbedarf

3 3 3 3 9 27 III Störfall bewältigen 4.4

3 4 3 4 12 36 II Störfall bewältigen 1.3

Um nun auch mittel bzw. langfristig das Gesamt
system zu verbessern und damit die Ausfallssicher
heit des gesamten Abwasserentsorgungssystems 
zu erhöhen sind vom Kernteam mit Unterstützung 
von beteiligten Fachexperten sogenannte Verbes-
serungsvorschläge inkl. einem zeitlichen Umset-
zungsrahmen und eines abgeschätzten Kostenrah

mens zu erstellen. Dies führt auch zu einer besseren 
Planbarkeit von Investitionen und Reinvestitionen 
ins System. 

Tab. 12: Prioritätenreihung 

und Zuweisung zu Szenarien

SCHRITT

B.3
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WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

Die aus diesem Bearbeitungsschritt resultierenden 
Ergebnisse werden getrennt nach Arbeitsschritten 
beschrieben: 

Gefährdungsidentifizierung:

Das Ergebnis der Gefährdungsidentifizierung ist 
• eine umfassende Auflistung aller vorhandenen 

und möglichen Gefährdungen, welche die 
Versorgung bzw. Versorgungssicherheit beein
trächtigen können, mit den Attributen: 
• wo diese auftreten, 
• welche Probleme sie verursachen, 
• wodurch sie ausgelöst werden und 
• wie schwerwiegend deren Auswirkungen 

sind. 
• eine Gefährdungsverortung (graphische 

Darstellung der Gefährdungen) auf Skizzen, 
Lageplänen oder mithilfe eines Geoinformati
onssystems (GIS).

Dies kann in Papierform, elektronisch oder in einem 
Betriebsleitsystem eingebunden erfolgen.

Gefährdungseliminierung und Gefährdungsmini-
mierung:

Die Ergebnisse der Gefährdungseliminierung sind: 
• eine umfassende Auflistung der identifizierten 

Gefährdungen, welche mittels einer einmaligen, 
meist kurzfristigen Maßnahme vollständig elimi
niert werden können.

• eine detaillierte Beschreibung der dazu geplan
ten Maßnahmen und Informationen zu: 
• Zielsetzung der Maßnahme
• Art der Maßnahme
• Umsetzungszeitraum
• Verantwortlichkeit für Umsetzung
• Erfolgskontrolle zur Zielerreichung
• Finanzierung

• eine Dokumentation der Durchführung dieser 
Maßnahmen und Überprüfung im Rahmen des 
jährlichen Betriebsberichtes (z. B. unter Män
gelbehebungen).

Die Ergebnisse der Gefährdungsminimierung 
mittels einmaliger Maßnahmen sind: 

• eine umfassende Auflistung der identifizierten 
Gefährdungen, die mittels einer einmaligen 
Maßnahme nicht vollständig eliminiert, jedoch 
in ihrer Häufigkeit und deren Auswirkungen 
zumindest minimiert werden können.

• eine detaillierte Beschreibung der dazu geplan
ten Maßnahmen und Informationen zu: 
• Zielsetzung der Maßnahme
• Art der Maßnahme
• Umsetzungszeitraum
• Verantwortlichkeit für Umsetzung
• Erfolgskontrolle zur Zielerreichung
• Finanzierung

• Integration der Tätigkeiten in die strategische 
Planung der Abwasserentsorgung (z. B. Sanie
rungsplan, Reinvestitionsplan etc.).

• eine Dokumentation der Durchführung dieser 
Maßnahmen und Überprüfung im Rahmen des 
jährlichen Betriebsberichtes (z. B. unter Män
gelbehebungen).

Die Ergebnisse der Gefährdungsminimierung 
 mittels wiederkehrender Maßnahmen sind: 
• eine umfassende Auflistung der identifizierten 

Gefährdungen, die mittels wiederkehrender 
Maßnahmen in ihrer Häufigkeit und ihrer Aus
wirkungen minimiert werden können.

• eine detaillierte Beschreibung der dazu geplan
ten Maßnahmen und Informationen zu: 
• Zielsetzung der Maßnahme
• Art der Maßnahme
• Intervall der Maßnahmen
• Verantwortlichkeit für Umsetzung
• Erfolgskontrolle zur Zielerreichung
• Finanzierung

• Integration der wiederkehrenden Tätigkeiten 
in die bestehenden Wartungs und Überwa
chungspläne der Trinkwasserversorgung.

• eine Dokumentation der Durchführung der 
wiederkehrenden Maßnahmen (Wartung oder 
Überprüfung) im Rahmen des jährlichen Be
triebsberichtes (Eigenüberwachung).

• eine zusätzliche Dokumentation der abge
schlossenen wiederkehrenden Maßnahmen 
als Teil bestehender Betriebsdokumentation 
im Bereich Eigenüberwachung im jährlichen 
Betriebsbericht.
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Auflistung der nicht eliminierbaren  Gefährdungen:

Das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes ist eine zu
sammengefasste und aufbereitete Liste all jener an
lagenspezifischen Gefährdungen, die trotz kurzfris
tiger Vorbeugemaßnahmen nicht eliminierbar sind 
und eine Auswirkung auf die Entsorgungssicherheit 
haben können. Diese dient damit als Grundlage 
für den nächsten Arbeitsschritt zur Festlegung von 
Störfallszenarien.

Risikoabschätzung und Priorisierung:

Nach der in Pkt. 7 dargestellten Vorgehensweise wird 
jede nicht eliminierbare Gefährdung aufgelistet, einer 
Risikoabschätzung mittels 5stufiger Matrix und einer 

FMEA unterzogen, der Rang berechnet und einer 
Prioritätsklasse zugewiesen. Das Ergebnis kann wie in 
nachfolgender Beispieltabelle dargestellt werden.

Expertenvorschläge zur mittel- und langfristigen 
Verbesserung des Gesamtsystems und der damit 
verbundenen Ausfallssicherheit:

Hierbei sollte eine Empfehlung bzw. Verbesse
rungsvorschläge des Kernteams mit den beteiligten 
Experten strukturiert entstehen, in denen dargelegt 
wird, durch welche mittel und langfristigen Maß
nahmen das Gesamtsystem verbessert und die 
Ausfallssicherheit erhöht werden kann. Dem sind 
ein zeitlicher Rahmen und eine Kostenschätzung 
beizulegen.

BEISPIELE UND ARBEITSBEHELFE

Beispiel | Gefährdungsidentifizierung (Gefährdungsverortung)
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Beispiel | Gefährdungsidentifizierung (Listenform)

WO? KAT. WELCHE? WODURCH? UNMITTELBARE 
AUSWIRKUNGEN 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN 
BETRIEB

KAN 1.5.1 Stromausfall beim 
Pumpwerk XX

Blitzschlag Ausfall der elektrischen 
Schaltanlage und der 
Steuerungen

Entsorgungssicherheit nicht 
gewährleistet, 
Ableitung von Abwasser durch 
Notüberläufe in den Vorfluter

KAN 2.1.1 Bruch im Bereich 
der ÖBBQuerung 
XX

Belastung, 
Altersübermüdung

Rohrbruch und 
Versickerung von 
ungereinigtem Abwasser

Gefahr von Setzungen, keine 
Ableitung möglich

KAN 2.1.2 Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Materialzustand

Belastung, 
Altersübermüdung

Rohrbruch, Senke, 
Querschnittsveränderung

Gefahr von Verstopfungen, 
keine Ableitung möglich, 
Fremdwassereintritt

ARA 1.5.2 Stromausfall 
gesamte Kläranlage

Leitungsdefekt 
seitens EVU, 
Trafoausfall

Ausfall der biologischen 
Stufe, automatische 
Aktivierung vom 
Umgehungsgerinne 
mittels USV versorgtem 
Schieber

Abwasser über RÜB/
MÜB in den Vorfluter bzw. 
Ableitung von nur mechanisch 
gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter.

ARA 3.1.1 Undichte Becken Undichte Dehnfugen 
älterer Betonbecken

Austritt von Abwasser 
und/oder Belebtschlamm 
in den Untergrund

Abstellen der Biologie sowie 
Ableitung von mechanisch 
gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter.

Weitere Beispiele für mögliche Gefährdungen:
• Starkregen und Schneeschmelze: hydraulische 

Überlastung von Anlagenteilen durch Fremd
wasser; Verstopfung der Straßeneinläufe durch 
Laubeintrag; unzureichend gewartete Einlauf
schächte und Schmutzfänger, Oberflächenwas
ser kann nur bedingt eingeleitet werden.

• Beschädigungen von Leitungen bei Grabarbei
ten: Leitungsbruch; einragendes Hindernis bei 
Neuanschlüssen; Kanaldurchörterung mittels 
Anker (Baugrubensicherung) oder Bohrungen

• Bauliche Mängel am Kanalnetz, Materialzus
tand: Gefahr der Verstopfung und Einschrän
kung der hydraulischen Leistungsfähigkeit bis 
Abwurf bei Regenüberläufen bei Trockenwetter 
und Rückstau in Hausanlagen; fehlende Stand
festigkeit infolge Alterung, Korrosion etc.

• Hausanschlusskanal falsch angeschlossen: 
Überlastung von Schmutzwasserpumpwerken; 
Beeinträchtigung der Reinigungsleistung bei 
kleineren Kläranlagen; höhere Betriebskosten.

• Bruch von druckluftführenden Rohrleitungen 
auf der Kläranlage: Belastung, Altersübermü
dung, Gefährdung für Personal! Bei Bruch 
von Druckluftleitungen für die Belüftung vom 
Belebungsbecken, Ausfall der biologischen 
Reinigung und Ableitung von nur mechanisch 
gereinigtem Abwasser in den Vorfluter

• Eintrag von chemischen Stoffen: Eintrag von 
Salpetersäure als Reinigungsmittel oder Beiz
mittel in Industrie und Gewebe. Stark erhöhte 
Schwimmschlammbildung im Vorklärbecken 
durch hohe Nitratwerte im Zulauf der Kläran
lage.
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Beispiel | Gefährdungseliminierung mit einmaligen kurzfristigen Maßnahmen

Erweiterung der bestehenden Tabelle um die Maßnahmen zur Gefährdungseliminierung und detaillierte 
Beschreibung der einmaligen Maßnahmen für eines dieser Beispiele:

WO? KAT. WELCHE? GEFÄHRDUNGSELIMINIERUNG 

KAN 1.5.1 Stromausfall beim 
Pumpwerk XX

Blitzschutzeinrichtung

KAN 2.1.1 Bruch im Bereich der 
ÖBBQuerung XX

Keine kurzfristige Maßnahme 
möglich

KAN 2.1.2 Bauliche Mängel am 
Kanalnetz, Materialzustand

Reparatur

ARA 1.5.2 Stromausfall gesamte 
Kläranlage

Keine kurzfristige Maßnahme 
möglich

ARA 3.1.3 Undichte Becken Keine kurzfristige Maßnahme 
möglich

Beispiel | Vorschläge zur Gefährdungseliminierung mit einmaligen mittel bis langfristigen 
Maßnahmen

ZIELSETZUNG? WELCHE 
GEFÄHRDUNG 

ART DER 
MASSNAHME?

UMSETZUNGS-
ZEITRAUM?

VERANT-
WORTLICH FÜR 
UMSETZUNG? 
/ ERFOLGS-
KONTROLLE

FINANZIERUNG? 
KOSTEN?

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Stromausfall 
bei allen 
Pumpwerken

Nachrüsten der 
Blitzschutz
einrichtungen bei 
allen Pumpwerken

20232026 Bauamt Budget 
€ 100.000

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Materialzustand

Sanierungskonzept 
und 
Sanierungsplanung
Streckenweise 
Erneuerung

20232030 Bauamt Budget pro Jahr
€ 500.000

Abwasser
reinigung nach 
dem St.d.T.

Stromausfall 
gesamte 
Kläranlage

Anschlussmöglich
keiten für Notstrom
einspeisung durch 
mobiles Aggregat 
herstellen.
Implementierung einer 
NEA für Inselfähigkeit
und BHKW 
nachrüsten (Faul u. 
Erdgas vorhanden?). 

20232030 Betriebsleiter Budget
€ 400.000

Abwasser
reinigung nach 
dem St.d.T.

Undichte 
Becken

Sanierung der 
Dehnfugen 

2023 Betriebsleiter Budget
€ 50.000

Weitere Beispiele für mögliche Maßnahmen zur Gefährdungselimination:
• Bereich Kanalisation: Erdrutsch, Hangrutschung, Geländebruch, Grundbruch: bei den gefährdeten 

Bereichen Sicherungsmaßnahmen anordnen.
• Bereich Kläranlage: Hochwasserschutz, Windbruch
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Beispiel | Gefährdungsminimierung mit einmaligen kurzfristigen Maßnahmen

ZIELSETZUNG? WELCHE 
GEFÄHRDUNG 

ART DER 
MASSNAHME?

UMSETZUNGS-
ZEITRAUM?

VERANT WORTLICH 
FÜR UMSETZUNG? 
/ ERFOLGS-
KONTROLLE

FINANZIERUNG? 
KOSTEN?

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Stromausfall 
beim Pumpwerk 
XX

Anschlussmöglich
keiten für Notstrom
einspeisung durch 
mobiles Aggregat 
herstellen.

2022 Bauamt Budget
€ 5.000

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Zustandsklasse 
5

Reparatur 
punktuellen Schäden 
bei Gefahr in Verzug

2022 Bauamt Budget 
€ 50.000

Abwasser
reinigung nach 
dem St.d.T.

Ausfall Rechen Lagerhaltung 
von kritischen 
Ersatzteilen 
für kurzfristige 
Reparaturen

2022 Betriebsleiter Budget 
€ 5.000

Beispiel | Vorschläge zur Gefährdungsminimierung mit einmaligen mittel und 
 langfristigen Maßnahmen

ZIELSETZUNG? WELCHE 
GEFÄHRDUNG 

ART DER 
MASSNAHME?

UMSETZUNGS-
ZEITRAUM?

VERANT WORTLICH 
FÜR UMSETZUNG? 
/ ERFOLGS-
KONTROLLE

FINANZIERUNG? 
KOSTEN?

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Stromausfall 
beim Pumpwerk 
XX

Aufbau eines 
Fernwirksystems

2030 Bauamt Budget
€ 400.000

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Bruch im 
Bereich der 
ÖBBQuerung 
XX

konstruktive 
Sondermaßnahmen 
durch Errichtung 
einer zusätzlichen 
parallelen 
Reserveleitung bei 
den zwei Querungen

2028 Bauamt Budget 
€ 400.000

Abwasser
reinigung nach 
dem St.d.T.

Ausfall 
Vorklärbecken

Räumerumbau 
auf Kettenräumer 
damit 3Straßigkeit 
nutzbar

2025 Betriebsleiter Budget
€ 100.000

Abwasser
reinigung nach 
dem St.d.T.

Bruch von 
druckluft
führenden 
Rohrleitungen

Anordnung von 
Drucksensoren 
zur permanenten 
Drucküberwachung

2024 Betriebsleiter Budget
€ 100.000

Weitere Beispiele zur Gefährdungsminimierung mittels einmaliger Maßnahmen:
automatische Sicherheitsschieber bei Faulbehälter, Eindickern usw. nachrüsten. 
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Beispiel | Gefährdungsminimierung mit wiederkehrenden Maßnahmen

Erweiterung der bestehenden Tabelle um die Maßnahmen zur Gefährdungsminimierung und detaillierte 
Beschreibung der wiederkehrenden Maßnahmen

ZIELSETZUNG? WELCHE 
GEFÄHRDUNG 

ART DER 
MASSNAHME?

UMSETZUNGS-
ZEITRAUM?

VERANT WORTLICH 
FÜR UMSETZUNG? 
/ ERFOLGS-
KONTROLLE

FINANZIERUNG? 
KOSTEN?

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Bruch im 
Bereich der 
ÖBBQuerung 
XX

Zustandserhebung 
in kürzeren 
Abständen

kurzfristig, sofort Bauamt Durchführung 
im Rahmen der 
Überwachung

Gefahrlose 
Abwasser
ableitung

Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Materialzustand

Regelmäßige 
Zustandserhebung 
und auswertung

Ab sofort und 
wiederkehrend

Bauamt Budget pro Jahr
€ 100.000

Abwasser
reinigung nach 
dem St.d.T.

Stromausfall von 
Anlagenteilen 
der Kläranlage

Regelmäßige 
elektrotechnische 
Überprüfung

Ab sofort und 
wiederkehrend

Betriebsleiter Eigenregie, 
Ersatzteile

Abwasser
reinigung nach 
dem St.d.T.

Bruch von 
druckluft
führenden 
Rohrleitungen 
und Behälter

Regelmäßige 
Prüfung gem. 
Druckgeräte
überwachungs
verordnung 
(DGÜV); je nach 
Gefahren potential 
gem. DGÜV durch 
TÜV.

Ab sofort und 
wiederkehrend

Betriebsleiter Durchführung 
im Rahmen der 
Überwachung

Beispiel | Auflistung nicht eliminierbarer Gefährdungen zur Festlegung von weiteren 
anlagespezifischen Störfallszenarien

WO? WELCHE? WODURCH? WIE SCHWERWIEGEND?

KAN Stromausfall bei 
allen Pumpwerken

Überregionaler Stromausfall Gefährdung der Entsorgungssicherheit, Rückstau in der 
Kanalisation, Abwurf von ungereinigtem Abwasser über 
Notüberläufe

KAN Bruch im Bereich 
der ÖBBQuerung 
XX

Materialversagen Gefahr der Verstopfung und Einschränkung der 
hydraulischen Leistungsfähigkeit bis Einschränkung des 
ÖBBBetriebes

KAN Eindringen von 
Boden

Starkregen Gefahr der Verstopfung und Einschränkung der 
hydraulischen Leistungsfähigkeit bis hin zu Abwurf bei 
Regenüberläufen bei Trockenwetter.

KAN/ARA Ausfall von 
Schlüsselpersonal 

Epidemie/Pandemie Eine nicht ordnungsgemäße Betriebsführung kann zum 
Anlagenausfall bzw. teilausfall führen.

ARA Stromausfall 
gesamte Kläranlage

Überregionaler Stromausfall Rückstau im Abwasserzulauf und Abwurf in das 
Regenüberlaufbecken.
Abwurf von teilweise mechanisch gereinigtem Abwasser 
in den Vorfluter.

ARA Undichte Becken Materialermüdung der 
Dehnfugen, Bruch

Austritt von Abwasser und/oder Belebtschlamm in den 
Untergrund.
Gefahr der Grundwasserkontamination.
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Beispiel | Risikoabschätzung und Priorisierung

Gf.
Nr. Ursache unmittelb. 

Auswirkungen
Auswirkung 
Betrieb

Risikobewertung (Gmaxrang = 68, Gmaxabs=125) Gefährdungs
minimierungA B E max. 

Val
Risiko 
AxB

Risiko 
RPZ

Summe 
Param.

Priorität 
(Rang)

Priorität 
(abs.) Strategie

1. Gefährdungen durch äußere Einwirkungen auf Abwasserableitungs und Abwasserreinigungsanlangen

1.1 Naturräumliche Gefährdung

1.1.1 Erdbeben
Bruch/Beschädigung der 
Kanalanlage, Bauwerken 
Druckleitungen

Austritt von Abwasser 1 3 3 3 3 9 15 IV V
Gefährdungsminimierung 
(einmalige Maßnahme) 
und Störfallabwicklung

geeignete Materialwahl 
bei Sanierungen und 
Neuerrichtungen

1.1.1 Erdbeben
Bruch/Beschädigung der 
Kanalanlage, Bauwerken 
Druckleitungen

Austritt von Abwasser 1 3 2 3 3 6 12 V V
Gefährdungsminimierung 
(einmalige Maßnahme) 
und Störfallabwicklung

Ggf. Lastangaben 
von Bestandsanlagen 
(Bauwerke) prüfen und bei 
Handlungsbedarf sanieren 
und an den Stand der 
Technik heranführen

1.1.2

Erdrutsch, 
Hangrutschung, 
Geländebruch, 
Grundbruch

Beschädigung von 
Anlagenteilen, Bruch/
Beschädigung von 
Kanalsträngen bzw. 
Druckleitungen

Austritt von Abwasser 2 3 1 3 6 6 15 IV V Gefährdungseliminierung

Bei den gefährdeten 
Bereichen 
Sicherungsmaßnahmen 
anordnen

1.1.2

Erdrutsch, 
Hangrutschung, 
Geländebruch, 
Grundbruch

Beschädigung von 
Anlagenteilen, Bruch/
Beschädigung von 
Kanalsträngen bzw. 
Druckleitungen

Austritt von Abwasser 2 3 1 3 6 6 15 IV V Gefährdungseliminierung

Bei den gefährdeten 
Bereichen 
Sicherungsmaßnahmen 
anordnen

1.1.2

Erdrutsch, 
Hangrutschung, 
Geländebruch, 
Grundbruch

Beschädigung von Anlagenteilen 
durch Hangrutschung

Austritt von 
Abwasser, keine 
Abwasserweiterleitung

2 3 1 3 6 6 15 IV V
Gefährdungsminimierung 
(einmalige Maßnahme) 
und Störfallabwicklung

Bei den gefährdeten 
Bereichen 
Sicherungsmaßnahmen 
anordnen

1.1.2

Erdrutsch, 
Hangrutschung, 
Geländebruch, 
Grundbruch

Beschädigung von Anlagenteilen 
durch die vorhandenen Stollen 
und Schächte aus dem Bergbau

Austritt von Abwasser 2 3 1 3 6 6 15 IV V
Gefährdungsminimierung 
(einmalige Maßnahme) 
und Störfallabwicklung

Bei der Planungbeachten

1.1.3 Bodenerosion
Eintrag von Störstoffen in die 
Kanalisationsanlage durch 
Abschwemmen von Erdreich

 Gefahr der Verstopfung 4 2 2 4 8 16 28 III IV

Gefährdungsminimierung 
(einm. u. regelm. 
Maßnahmen) und 
Störfallabwicklung

mittelfristig rd. 50 
Stück Schmutztassen 
nachrüsten, Wartung

1.1.3 Bodenerosion
Eintrag von Störstoffen in die 
Kanalisationsanlage durch 
Abschwemmen von Erdreich

 Gefahr der Verstopfung 2 2 2 2 4 8 14 IV V

Gefährdungsminimierung 
(einm. u. regelm. 
Maßnahmen) und 
Störfallabwicklung

Wartung

1.1.4 Lawinen

Beschädigung von 
Anlagenteilen, Bruch/
Beschädigung von 
Kanalsträngen 

Austritt von Abwasser 1 2 1 2 2 2 6 V V
Gefährdungsminimierung 
(einmalige Maßnahme) 
und Störfallabwicklung

Beispiel | Kostenschätzung für Maßnahmen zur Gefährdungsminimierung/eliminierung

ANLAGE GEFÄHRDUNG ART DER 
MASSNAHME

UMSETZUNGS- 
ZEITRAUM

GESCHÄTZTE 
KOSTEN

KAN Stromausfall bei allen 
Pumpwerken

Anschlussmöglichkeiten für 
Notstromeinspeisung durch mobiles Aggregat

2023 € 5.000,00

Stromausfall beim 
Pumpwerk XX

Nachrüsten der Blitzschutzeinrichtungen bei 
allen Pumpwerken

20232026 € 100.000,00

Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Zustandsklasse5

Reparatur punktuellen Schäden bei Gefahr in 
Verzug

2023 € 50.000,00

Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Materialzustand

Sanierungskonzept und Sanierungsplanung 
Streckenweise Erneuerung

20232030 € 500.000,00

… … … …

ARA Ausfall Rechen Lagerhaltung von kritischen Ersatzteilen für 
kurzfristige Reparaturen

2023 € 5.000,00

Stromausfall gesamte 
Kläranlage

Anschlussmöglichkeiten für 
Notstromeinspeisung durch mobiles Aggregat 
Implementierung einer NEA für Inselfähigkeit 
und Nachrüstung BHKW

20232030 € 400.000,00

Undichte Becken Sanierung der Dehnfugen 2023 € 50.000,00
Bruch von 
druckluftführenden 
Rohrleitungen

Anordnung von Drucksensoren zur permanenten 
Drucküberwachung

2024 € 100.000,00

… … … …

GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN ALLER MASSNAHMEN: € 2.500.000,00
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Beispiel | Expertenvorschläge zur mittel und langfristigen Verbesserung des 
 Gesamtsystems und der damit verbundenen Ausfallssicherheit:

Bereich Kläranlage
• Wenn der bestehende VKB Räumer zu erset

zen ist, auf eine getrennte dreilinige Ausführung 
umbauen. Somit ist sichergestellt, wenn ein 
Motor ausfällt, können die beiden anderen VKB 
ungehindert den Betrieb aufrechterhalten. 

• Installation eines zweiten Gebläses beim Gas
speicher

• Nachrüsten einer zweiten Pumpe bei der Phos
phorfällung

• Generelles Ersatzteilmanagement unter Be
achtung der Typengleichheit.

Bereich Kanalisation:
• Errichtung einer zweiten Druckleitung bei 

Pumpwerken
• Herstellen einer zweiten Leitung bei sensiblen 

Bereichen (ÖBB oder Fluss Querungen)
• Achten auf Typengleichheit bei Pumpwerken 

und Bevorratung von Ersatzteilen bzw. Pumpen

Arbeitsbehelfe
ÖWAVRegelblatt 20:  Musterbetriebsordnung für Abwasserreinigungsanlagen
ÖWAVRegelblatt 22:  Betrieb von Kanalisationsanlagen
ÖWAVArbeitsbehelf 67   Sicherheit von InformationsKommunikationssystemen (IKT) in der 

 Abwasserentsorgung
BMI   Risikomanagement im Katastrophenschutz (SKKMLeitfaden), 2018
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MODUL C  
STÖRFALLSZENARIEN 

C
ABLAUF

Schritt C.1 Störfallszenarien für jene Gefährdungen bzw.  Gefährdungsgruppen 
festlegen, die nicht eliminiert werden können inkl. der  generellen 
Pflichtszenarien Blackout, IKTSicherheit, Internetausfall und 
 Epidemie/Pandemie

M
OD

UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

Ein Störfallszenario beschreibt einen möglichen 
zukünftigen Störfall aufgrund einer (oder mehrerer 
zusammengefasster) Gefährdung(en), die nicht 
eliminierbar ist (sind) und im Ernstfall eine Auswir
kung auf die Versorgung bzw. Versorgungssicherheit 
haben kann (können). 

Anlagenspezifische Störfallszenarien sind daher 
für jene Gefährdungen zu entwickeln, die

•  nicht durch entsprechende und kurzfristige Vor
beugungsmaßnahmen eliminiert werden können 
UND

•  die Entsorgungssicherheit und Reinigungsleis
tung gefährden können. 

Weiters sind immer nachfolgende generelle Stör-
fallszenarien zu bearbeiten. Dazu zählen derzeit:

•  überregionaler Stromausfall wie Blackout und 
Strommangellagen

•  IKTSicherheit bzw. Cyberkriminalität
•  Internetausfall
•  Epidemie/Pandemie

Dabei ist zu überlegen, wie der Störfall im Ernstfall 
ablaufen könnte und, wie er sich auf die Entsor
gungssicherheit und Reinigungsleistung auswirken 
würde. Zu beachten ist, dass ein und dieselbe 
Gefährdung auch unterschiedliche Störfälle und 

Eskalationsstufen auslösen kann. Mehrere anlagen
spezifische Gefährdungen, die
•  ähnliche Auslöser,
•  ähnliche Wirkmechanismen und
•  ähnliche Auswirkungen haben und 
•  gleiche Handlungsanweisungen erfordern,

können jedoch zu einem Störfallszenario zusam
mengefasst werden.

Störfallszenarien sind auf Basis von Gefährdungen 
für einzelne Anlagen und Prozesse zu erstellen. Im 
Rahmen einer Expertenbefragung der steirischen 
Abwasserentsorger wurden als meistgenannte 
Auslöser für die Störfallszenarien im Bereich der 
Kanalisation nachfolgende ermittelt: 

•  Starkregen mit hydraulischer Überlastung 
und von unterschiedlichen Einträgen s. 1.2.2 
 Anhang 2

•  Bodenerosion s. 1.1.3 Anhang 2
•  Mineralische Stoffe in großer Menge s. 1.3.2 

Anhang 2
•  Sonstige Fremdstoffe s. 1.3.6 Anhang 2
•  Stromausfall einzelner Anlagenteile s. 1.5.1 

Anhang 2
•  Beschädigung von Leitungen bei Grabarbeiten 

s. 1.6.1 Anhang 2
•  Bauliche Mängel im Kanalnetz Materialzustand 

s. 2.1.2 Anhang 2
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•  Lage des Rohrleitungsabschnittes in sensiblen 
Bereichen s. 2.1.1 Anhang 2

• Mitarbeiterbefugnisse s. 4.2.1 Anhang 2

Es wird daher empfohlen, die o.a. Gefährdungen, 
und die daraus abzuleitenden ganz allgemein gehal

tenen und schematisierten Szenarien, jedenfalls zu 
berücksichtigen, um eine ausreichende Umsetzung 
der Störfallplanung in der eigenen Abwasserentsor
gung erreichen zu können.

WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Die Bildung von Störfallszenarien dient der the
matischen Abgrenzung einzelner Gefährdungen 
und deren Auswirkungen und damit einer klaren 
Darstellung der zugrundeliegenden Wirkungsme
chanismen. Erst dadurch kann eine zielgerichtete 
und effektive Maßnahmenplanung zur Beherr

schung dieser Gefährdung erreicht werden. Für 
jedes definierte Störfallszenario sind Abläufe zur 
Abwicklung (=Störfallanweisungen) zu planen, um 
diese im Ernstfall (Störfall, Notfall, Krise) möglichst 
effizient anwenden zu können.

WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG

 SCHRITT C.1   
 Festlegung von anlagenspezifischen   
 Störfallszenarien 

Folgende Punkte werden in diesem Arbeitsschritt 
durchgeführt:
•  Für jede Gefährdung aus der Liste, die in 

Schritt B.3 erarbeitet wurde, wird überlegt, 
welchen Störfall (Notfall, Krise) sie auslösen 
kann. 

•  Jene Gefährdungen, die zu ein und demselben 
bzw. einem vergleichbaren Störfall führen 
können und gleiche Handlungsanweisungen 
erfordern, werden zusammengefasst. Ebenfalls 
können Gefährdungen mit gleichen Wirkme
chanismen zusammengefasst werden. 

•  Festlegung der Störfallszenarien, für die eine 
detaillierte Planung der Störfallabwicklung 
durchgeführt wird. 

•  Integration der derzeit verpflichtenden 
generellen Störfallszenarien
•  Überregionaler Stromausfall wie Blackout 

oder Strommangellagen
•  IKTSicherheit bzw. Cyberkriminalität

•  Internetausfall
•  Epidemie/Pandemie

•  Integration der o.a. von Betreibern meist
genannten Gefährdungen (> Störfallszenarien)

•  Priorisierung der Planung der Störfallabwick
lung mit Hilfe folgender Abstufungen:
•  gering  

(Umsetzung in den nächsten 5 Jahren)
•  mittel  

(Umsetzung in den nächsten 23 Jahren)
•  hoch (Umsetzung im selben Jahr)

Für die Festlegung der Störfallszenarien sind 
folgende Informationen zu begründen:
•  Was ist das Auslöseereignis?
•  Wie würde sich eine bestimmte Gefährdung 

im Ernstfall auf eine Anlage oder die Abwasser
entsorgung (Menge und Reinigungsqualität) 
aus wirken?

•  Welche Teile der Abwasserentsorgung sind 
betroffen?

•  Welche Mittel sind zur Beherrschung dieser 
notwendig? 

SCHRITT

C.1
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WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

Eine Liste der Störfallszenarien, für die eine  weitere 
Planung der Störfallabwicklung durchgeführt wird und 
damit Handlungsanweisungen entwickelt   werden.  

In den festgelegten Störfallszenarien sind alle Aus
löseereignisse anzugeben. 
. 

BEISPIEL/ARBEITSBEHELF

Beispiel | Festlegung von Störfallszenarien

WO? WELCHE? WODURCH? WIE SCHWERWIEGEND? STÖRFALLSZENARIO

KAN 1.5.1 Stromausfall beim 
Pumpwerk XX

Blitzschlag Ausfall der elektrischen 
Schaltanlage und der 
Steuerungen

Stromausfall/Blackout 
KAN

KAN 1.5.2 Stromausfall 
bei mehreren 
Pumpwerken

Überregionaler 
Stromausfall

Ausfall der elektrischen 
Schaltanlage und der 
Steuerungen

Stromausfall/Blackout 
KAN

KAN 2.1.1 Bruch im Bereich 
der ÖBBQuerung 
XX

Belastung, 
Altersübermüdung

Rohrbruch und Versickerung 
von ungereinigtem Abwasser

Bruch/Kanal ÖBB
Querung

KAN 2.1.2 Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Materialzustand

Belastung, 
Altersübermüdung

Rohrbruch, Senke, 
Querschnittsveränderung

Bruch/Kanal allgemein

ARA 1.5.2 Stromausfall 
gesamte Kläranlage

Leitungsdefekt 
seitens EVU, 
Trafoausfall

Ausfall der biologischen 
Stufe, automatische 
Aktivierung vom 
Umgehungsgerinne mittels 
USV versorgtem Schieber

Stromausfall/Blackout 
ARA

ARA 3.1.1 Undichte Becken Undichte 
Dehnfugen älterer 
Betonbecken

Austritt von Abwasser und/
oder Belebtschlamm in den 
Untergrund

Undichte Becken

 



C
STÖRFALLSZENARIEN

50

Beispiel | Störfallszenarien und Priorisierung:

STÖRFALL
SZENARIO

AUSLÖSE
GEFÄHRDUNG

STÖRFALL/NOTFALL/KRISE PRIORITÄT

Stromausfall/
Blackout KAN

Blitzschlag Störfall:
 Stromausfall bei einem einzelnen Pumpwerk und
 Dauer des Stromausfalls < 6h

Hoch
Problem beim EVU Notfall:

  Stromausfall in einem eingegrenzten Gebiet (EVUBetreiber) mit 
mehreren Pumpwerken oder

 Dauer des Stromausfalls > 6h bei einem Pumpwerk

Probleme bei 
mehreren EVU‘s

Krise:
überregionaler Stromausfall / Blackout

Bruch/Kanal 
allgemein

Belastung, 
Altersübermüdung

Störfall:
Schadhafte Kanalhaltung (Rohr) Abwasserableitung möglich 
Abwasseraustritt unbedeutend

Mittel

Belastung, 
Altersübermüdung

Notfall:
Rückstau durch Bruch, wesentlicher Abwasseraustritt
Gefahr in Verzug (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss < rd. 60 l/s

Belastung, 
Altersübermüdung

Krise:
Rückstau durch Bruch, starker Abwasseraustritt, keine Weiterleitung
Gefahr in Verzug (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss > rd. 60 l/s

Bruch im 
Bereich der 
ÖBB
Querung XX

Belastung, 
Altersübermüdung

Störfall:
Schadhafte Kanalhaltung (Rohr) Abwasserableitung möglich 
Abwasseraustritt unbedeutend

Hoch

Belastung, 
Altersübermüdung

Notfall:
Rückstau durch Bruch, wesentlicher Abwasseraustritt
Gefahr in Verzug (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss < rd. 25 l/s 
Trockenwetter

Belastung, 
Altersübermüdung

Krise:
Rückstau durch Bruch, starker Abwasseraustritt, keine 
Weiterleitung, gleichzeitiges Starkregenereignis
„Gefahr in Verzug“ (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss > rd. 25 l/s

Stromausfall/
Blackout ARA

Leitungsdefekt seitens 
EVU, Trafoausfall

Störfall:
 Stromausfall gesamte Kläranlage
 Dauer des Stromausfalls < 3h

HochLeitungsdefekt seitens 
EVU, Trafoausfall
Problem beim EVU

Notfall:
 Stromausfall durch EVU > 3h

Probleme bei 
mehreren EVU‘s

Krise:
überregionaler Stromausfall / Blackout

Undichte 
Becken

Undichte Dehnfugen 
älterer Betonbecken

Störfall:
Undichte Stellen an Boden und Wänden von Becken,
unbedeutender Abwasser oder Schlammaustritt,
periodischer Beckenentleerung od. Dichtheitsprüfung

Sehr Hoch

Undichte Dehnfugen 
älterer Betonbecken

Notfall:
Undichte Stellen an Boden und Wänden von Becken,
bedeutender Abwasser oder Schlammaustritt,
periodischer Beckenentleerung od. Dichtheitsprüfung und/oder 
Verschmutzung Nutzwasserbrunnen

Undichte Dehnfugen 
älterer Betonbecken

Krise:
Undichte Stellen an Boden und Wänden mit erheblichem 
Abwasser oder Schlammaustritt,
Verschmutzung von Brunnen in der Umgebung

Tab. 13: Leitfragen zur 

Szenarienbeschreibung 

(vgl. Bundesministerium 

Inneres 2018)
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Hilfestellung zur Bildung von Störfallszenarien: 
Um eine schlüssige Beschreibung der Szenarien 
zu erlauben, können die in nachstehender Tabelle 
ersichtlichen Leitfragen behilflich sein.

PARAMETER LEITFRAGEN

Bezeichnung Fortlaufende ID und aussagekräftige Kurzbezeichnung?

Gefahr Welches Ereignis wird betrachtet?

Ort Wo tritt das Ereignis auf?

Ausdehnung Welches Gebiet ist betroffen?

Intensität Wie stark ist das Ereignis?

Zeitpunkt Wann passiert das Ereignis?

Dauer Wie lange dauert das Ereignis bzw. die Folgeauswirkungen an?

Verlauf Welche Auslösegefährdungen führen zum Ereignis?

Vorwarnzeit War das Ereignis zu erwarten? 
War eine Vorbereitung auf das Ereignis möglich?

Betroffenheit/Schutzgüter Wer bzw. was ist unmittelbar betroffen?
(Menschen, Umwelt, Objekte etc.)

Referenzereignisse Gab es bereits vergleichbare Ereignisse?

weitere Informationen …

Kontrolle der getroffenen Einschätzungen: 
 Abschließend sollte auch der Grad der Zuverläs
sigkeit der Einschätzung beurteilt werden. Dies 
kann basierend auf sogenannten Zuverlässigkeits

kriterien erfolgen. Daneben hat die Einschätzung 
unbedingt in intensiver Abstimmung innerhalb des 
Planungsteams der jeweiligen Abwasserentsorgung 
zu erfolgen.

GRUNDLAGE Niedrig Mittel Hoch

DATEN weder allgemeine Daten zur 
Gefahr noch spezifische Daten 
zu konkreten Schadensfällen 
vorhanden

entweder allgemeine Daten 
zur Gefahr oder zumindest 
spezifische Daten über einzelne 
historische Schadensfälle 
vorhanden

sowohl allgemeine Daten zur 
Gefahr wie auch spezifische 
Daten über einzelne historische 
Schadensfälle vorhanden

WISSEN weder allgemeines Wissen 
zur Gefahr noch spezifisches 
Wissen zu konkreten 
Schadensfällen vorhanden

allgemeines oder spezifisches 
Wissen zur Gefahr oder zu 
konkreten Schadensfällen 
vorhanden

allgemeines oder spezifisches 
Wissen zur Gefahr und 
spezifisches Wissen zu konkreten 
Schadensfällen vorhanden

KONSENS weder über Szenarien noch 
über Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadensausmaß

entweder über Szenarien oder 
über Eintrittswahrscheinlichkeit 
oder Schadensausmaß

sowohl über Szenarien wie auch 
über Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadensausmaß vorhanden

ARBEITSBEHELF:

Gefährdungslisten  im Anhang 2 dieser Leitlinie
ÖWAVArbeitsbehelf 67   Sicherheit von InformationsKommunikationssystemen (IKT) in der 

 Abwasserentsorgung
BMI     Risikomanagement im Katastrophenschutz (SKKMLeitfaden), 2018

Tab. 14: 

 Zuverlässigkeits kriterien  

(vgl.  Bundesministerium 

Inneres 2018)
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MODUL D  
PLANUNG DER STÖRFALL ABWICKLUNG

D

ABLAUF

Schritt D.1 Störfallerkennung festlegen

Schritt D.2 Sofortmaßnahmen (Einleitung, Durchführung, Rückführung) bzw. 
Notmaßnahmen zur Ableitung des Abwassers planen und Übergang 
zwischen Störfall, Notfall und Krise festlegen. Berücksichtigung von 
technischbetrieblichen Notwendigkeiten, Organisation und interner 
und externer Kommunikation 
Arbeitsanweisungen für die geplanten Sofortmaßnahmen der 
 festgelegten Störfallszenarien und den weiteren Eskalationsstufen 
(Notfall, Krise) formulieren

Schritt D.3 Arbeitsanweisungen für die geplanten Sofortmaßnahmen der 
 festgelegten Störfallszenarien und den weiteren Eskalationsstufen 
(Notfall, Krise) formulieren

M
OD

UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

In diesem Arbeitsbereich geht es darum, sich auf 
den Ernstfall vorzubereiten und zu klären, was zu 
tun ist, wenn ein Störfall die Betriebssicherheit akut 
gefährdet. Die Störfallabwicklung ist für jedes ein
zelne Störfallszenario gesondert zu planen und zu 
überlegen. Konkret werden dabei folgende Themen 
bzw. Fragestellungen bearbeitet: 

Störfallerkennung:

• Wie kann erkannt werden, dass ein Störfall 
eingetreten ist?

• Dazu ist für jede Auslösegefährdung eines Stör
falls eine Störfallerkennung festzulegen.

• Wie erfolgt die Störfallerkennung?
• Erfolgt die Störfallerkennung eher zufällig, im 

Rahmen von Wartungsarbeiten oder Überwa
chungsmaßnahmen oder im Idealfall anhand 
von Schwellen und Alarmwerten?

• Von wem kann erkannt werden, dass der Störfall 
eintritt? 

• Wer kann den Störfall ausrufen?
• Wie wird das in der Abwasserentsorgung – Kanal 

und Kläranlage  kommuniziert – Information, 
Alarmierung?

Sofortmaßnahmen: 

• Wie soll dann auf diesen Störfall reagiert wer
den – was sind die ersten Sofortmaßnahmen, 
die zu setzen sind?

• Wer bestimmt, dass erste Schritte gesetzt wer
den bzw. wer kann Sofortmaßnahmen setzen?

• Wer ist beim Einleiten der Sofortmaßnahmen 
zu verständigen bzw. zu informieren?

• Wird externe Hilfe benötigt?

Eskalationsstufen Störfall – Notfall – Krise

• Wie kann festgelegt werden ob es sich um einen 
Störfall, Notfall oder eine Krise handelt?

• Wie kann festgelegt werden ab wann Maßnah
men im Übergang zum Notfall oder zum Krisen
fall vorliegen bzw. ab wann die Notwendigkeit 
einer Notversorgung vorliegt? 

• Übergänge zur Katastrophe werden im Modul 
Katastrophenschutz behandelt (siehe Kapitel H).

Notfall: Notfälle sind in der Regel mit vorhan
denen innerbetrieblichen Mitteln (umfasst auch 
bestehende Service und Rahmenverträge mit 
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 betriebsexternen Firmen und technische Not
dienste) und Organisationsstrukturen abwickelbar, 
erfordern aber dennoch die Alarmierung von Ein
satzkräften und teilweise auch Behörden. 

Krise: Ereignis oder Situation, durch dessen/deren 
Auswirkung ein Abwasserentsorger oder Kanal und 
Kläranlagenbetreiber andere Organisationsstruk
turen und möglicherweise mehr als die üblichen 
Betriebsmittel benötigt, um einen Notfall zu bewäl
tigen.

Kommunikation

• Wer soll und darf über bestimmte Inhalte und 
Sachverhalte informieren?

• Mit wem soll was und wie kommuniziert  werden?

Generell handelt es sich bei der Planung der Stör
fallabwicklung um einen Vorschlag für eine mögli
che Abwicklung, die natürlich im Ernstfall an den 
tatsächlich notwendigen Verlauf angepasst werden 
muss. 

WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Die Vorbereitung der technischen und betriebli
chen Abläufe für den Ernstfall bereits im Vorfeld 
festzulegen hilft dabei: 

• den Betrieb der Abwasserentsorgung – Kana
lisation und Kläranlage – so lange wie möglich 
gesichert aufrecht zu erhalten und die Entsor
gungssicherheit und den Schutz der Umwelt 
so kontinuierlich wie möglich zu gewährleisten, 
(Hinweis: Sollte im Bereich der Kläranlage nicht 
zu Lasten einer Wiederinbetriebnahme nach 
einem Teil oder Gesamtbetriebsstopp gehen)

• Problemsituationen zeitnah bewältigen zu 
können bzw. verfügbare Kräfte bei Eintritt eines 
Ereignisses zielgerecht zum Einsatz zu bringen,

• geregelt in einen eingeschränkten Notbetrieb 
überzugehen und

• geordnet und ehestmöglich zum Normalbetrieb 
zurückzukehren.

Die technischen und betrieblichen Abläufe sollen 
so in einer Arbeitsanweisung (= Störfallanweisung, 
siehe Schritt D.3) schriftlich vorbereitet werden, 
damit diese im Einsatzfall für alle Mitarbeiter als 
Grundlage dienen und einfach anwendbar sind.

WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG

Die einzelnen Schritte sind für jedes festgelegte 
Störfallszenario gesondert durchzuführen.

 SCHRITT D.1   
 Störfallerkennung festlegen 

Folgende Punkte bzw. Fragestellungen sind dabei 
zu berücksichtigen:
• Gibt es kontinuierliche, betriebliche Überwa

chungsstellen/instrumente? ARA: Menge, 
Temperatur, pHWert, usw. oder Behälter
stände KAN: Niveau, Menge Strom usw.  kon
tinuierlich erfasst und übertragen und können 

so als Überwachungsstellen genutzt werden? 
Muss eine kontinuierliche Erfassung ausgebaut 
werden?

• Oder wird das während betrieblicher Überprü
fungen passieren? 

• Ab wann sollte man wachsamer werden? Dazu 
können bestimmte Überwachungswerte defi
niert werden (Schwellenwerte), die rechtzeitig 
vor einem Ernstfall warnen.

• Ab wann muss eingegriffen werden? Durch das 
Festlegen von sogenannten Alarmwerten, kann 
eine Maßnahmeneinleitung ausgelöst werden. 

SCHRITT

D.1
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• Können diese Schwellen und Alarmwerte im 
eigenen Betrieb festgelegt werden oder wird 
dazu externe Hilfe benötigt?

• In welcher Form können die Schwellen und 
Alarmwerte festgelegt werden?

• Wie wurde ein Störfall bisher erkannt und hätte 
dieser früher erkannt werden können? Wenn ja, 
wie? Welche zusätzlichen Informationen wären 
notwendig gewesen, um die Lage genauer beur
teilen zu können?

 SCHRITT D.2  
 Sofortmaßnahmen, Notbetrieb und   
 Kommunikation planen  

In der Sofortmaßnahmenplanung sind nachfolgen
de Themen zu berücksichtigen:
• Betrachtung der Einleitung, Durchführung und 

Rückführung von Sofortmaßnahmen
• Festlegung des Übergangs zwischen Störfall, 

Notfall und Krise 
• Berücksichtigung von technischen und organi

satorischen Belangen
• Berücksichtigung der dazu notwendigen Kom

munikation

Sofortmaßnahmeneinleitung planen

Die Planung der Einleitung von Sofortmaßnahmen 
beschäftigt sich mit der Frage was passiert, nach
dem ein Störfall erkannt und innerbetrieblich aus
gerufen wurde (siehe Störfallerkennung). Genauer 
gesagt wird hier festgelegt wie vom Normalbetrieb 
zum Störfall (Notfall, Krise) übergegangen wird. 

Wichtig: Die Planung der Maßnahmeneinleitung 
unterstützt eine möglichst reibungslose und ef-
fektive Maßnahmensetzung, die im tatsächlichen 
Ernstfall klar abzuarbeiten ist bzw. nur mehr ange
passt werden muss. Dabei sollten folgende Fragen 
berücksichtigt werden:
• Welche Störfälle können voraussichtlich 

innerhalb der bestehenden Hierarchien und 
Ablauforganisation abgewickelt werden? 

• Wie sieht die Ablauforganisation in einem Kri
senfall aus? 

• Wie wird vorgegangen um die Krisenorganisati
on zu aktivieren/einzuberufen?

Die Verantwortlichkeiten bei Eintritt eines Störfalls, 
Notfalls oder einer Krise können wie folgt beschrie
ben werden: 

• Einleitung von Sofortmaßnahmen: Überge
ordnet verantwortlich für die Einleitung von 
Sofortmaßnahmen im Störfall oder Notfall ist 
der Betriebsleiter. 

• Übergang zum Notbetrieb: Der Betriebsleiter 
gibt auch die Anweisung, wenn notwendig, den 
Betrieb auf einen Notbetrieb umzustellen und 
ist für deren ordnungsgemäßen Vollzug verant
wortlich.

• Übergang zur Krise: Der Betriebsleiter muss, 
wenn notwendig, den Wechsel auf eine Kri
senorganisation ausrufen und sicherstellen, 
dass alle Mitarbeiter Bescheid wissen. Damit 
endet formal die alleinige Verantwortlichkeit des 
Betriebsleiters. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt das 
Krisenmanagement durch einen im Vorhinein 
bestimmten Krisenstab (Krisenorganisation). 

Welche Funktionen hat ein Krisenstab wahrzu-
nehmen? (vgl. SKKM)
• Erfassung und Beurteilung der Lage. Es sind 

Informationen zu sammeln, zu bewerten und 
dem Leiter des Krisenstabs vorzutragen.

• Treffen von Entscheidungen und Umsetzung 
dieser Entscheidungen

• Überwachung und Kontrolle der Umsetzung
• Dokumentation
• Interne und externe Kommunikation 
• Kontinuierliche Versorgung der Einsatzkräfte 

(Nahrungsmittel, Decken, Bereitstellung von 
Infrastruktur etc.)

Dabei sind diese Funktionen einzelnen Personen 
eindeutig zuzuordnen. Bei kleineren Abwasserent
sorgungsanlagen können einerseits mehrere Funk
tionen durch eine Person wahrgenommen werden 
bzw. andererseits müssen externe Experten (z.  B. 
Planer, Elektriker, Installateur etc.) hinzugezogen 
werden. 

Für jedes Störfallszenario ist eindeutig festzulegen 
welche Verantwortlichkeiten bestehen. Bei klei
neren oder räumlich begrenzten Störfällen kann 
zusätzlich festgelegt werden, wer auf welcher Basis 
befugt ist, die Sofortmaßnahmen in Kraft zu setzen 
und wie die betriebsinterne Kommunikation zum 

SCHRITT 
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Betriebsleiter bzw. die Benachrichtigung des Be
triebsleiters erfolgt. Dabei muss auch geklärt wer
den, ob diverse Aufgaben von einer Person alleine 
durchgeführt werden müssen, oder es zumindest 
zwei Personen gibt, die Sofortmaßnahmen einleiten 
können. Idealerweise gibt es einen Stellvertreter für 
jeden Verantwortlichen und Durchführenden!

Als Hilfestellung für den Aufbau eines Krisensta
bes können nach der Richtlinie für das Führen im 
Krisenfall (Staatliches Krisen und Katastrophen
schutzmanagement – SKKM) unterschiedliche 
Inhalte an einzelne Personen in ihrer Verantwort
lichkeit übergeben werden. 

EINSATZLEITER

Führen des Einsatzes und alleinverantwortliches Entscheiden

LEITER DER STABSARBEIT

Vertreten des Einsatzleiters
Betreuen der Schnittstelle zu Einsatzleiter und anderen 

Organisieren der Stabsarbeit

FÜHRUNGSGRUPPE FACHGRUPPE

Einsatz
Sachverständige

S2 – Lage S3 – Einsatz

Aufgaben

Lagefeststellung
Lagedarstellung

Beurteilung der Lage
Lageinformation

Vertreten des Leiters der Stabsarbeit
Einsatzplanung und 

Einsatzdurchführung
Dokumentation des Einsatzablaufes

Lage „Gefahren und Schadenslage“
„allgemeine Lage“

„Gesamtlage“
Planung der Durchführung und Aufträge

Einsatz Verbindungs
offiziereS1 – Personal S4 – Versorgung

Aufgaben

Erfassen und Organisieren der 
Einsatzkräfte

Organisieren des Personals für die 
Stabsarbeit

Versorgung
Organisieren von Fremdleistungen

Verwaltung und Verrechnung
Ganzheitliche Betreuung

Lage „Personallage“ „Eigene Lage – Versorgungslage“

Einsatz
Fachberatung

S5 – Öffentlichkeitsarbeit S6 – Kommunikation

Aufgaben

„Pressezentrum“
Medienarbeit

Betreuung der Besucher
Bilddokumentation

Auskunft

„Meldesammelstelle“
Ausstattung des Stabes

Kommunikationsorganisation
Einsatzdokumentation

Lage „Medienlage“ „Lage der Kommunikationsmittel“

Zusätzlich zum Leiter des Krisenstabes (Leiter der 
Stabsarbeit) können wie o.a. folgende Funktionen 
besetzt werden, die für die jeweiligen Informationen 
im Ernstfall verantwortlich sind:
• Personal (S1) 
• Lage, Gefahr (S2)
• Einsatz, Betrieb (S3)
• Versorgung (S4)
• Öffentlichkeitsarbeit (S5)
• Kommunikation/Unterstützung (S6)

Nur bei wirklich sehr kleinen, überschaubaren 
Abwasserentsorgungen übernimmt meist jedoch 
nur eine Person alle Funktionen in Form des Krisen
stableiters, wobei es sich hier nicht mehr um einen 
klassischen Krisenstab handelt.

Tab. 15: Grundsätzliche 

Gliederung des Stabes (vgl. 

SKKM Leitfaden BMI)
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BÜRGERMEISTER
Einsatzleiter

Leiter der Stabsarbeit und S1–S6
Betriebsleiter

Für kleineren Abwasserentsorgungen sollten zu
mindest die Funktionen Kommunikation (S5) sowie 
Lage/Gefahr  (S2) und Betrieb  (S3) zusätzlich 
durch Personen besetzt werden (z. B. Ausschuss
mitglieder bei Abwassergenossenschaften, Bürger
meister, Amtsleiter, Sekretariat bei kommunalen 
Abwasserentsorgung).

BÜRGERMEISTER
Einsatzleiter

Bauamtsleiter
Leiter Krisenstab und S1 (Personal), S4 (Versorgung), 

S6 (Kommunikation)

Bauamtsleiter
S2 (Lage) und S3 (Betrieb)

Amtsekretär
S5 (Öffentlichkeitsarbeit)

Durchführung der Störfallabwicklung (Notfall, 
 Krise) planen

Die Planung der Störfallabwicklung umfasst einer
seits die Vorbereitung von Sofortmaßnahmen (für 
Störfall, Notfall und Krise) und einer möglichen 
Notversorgung. Andererseits aber auch die Planung 
der zugehörigen Alarmierung bzw. internen Kom
munikation sowie externen Kommunikation. 

Sofortmaßnahmen für den Störfall, Notfall bzw. die 
Krise planen:

Wie soll im Ernstfall konkret reagiert werden? Dabei 
sollen nachfolgende Punkte berücksichtigt und de
tailliert in Störfallanweisungen beschrieben werden. 
Dies umfasst auch zu klären, wer für die Einleitung, 
die Umsetzung und interne sowie externe Informa
tionsweitergabe verantwortlich ist:

• Schritt für Schritt festlegen, was anlagen bzw. 
betriebstechnisch zu tun ist, um den Störfall, 
Notfall oder die Krise bestmöglich zu beherr
schen

• Müssen Anlagen außer Betrieb genommen 
werden?

• Welche Maßnahmen müssen gesetzt 
werden, um einen geregelten Zulauf zur 
Kläranlage sicherstellen zu können? (z. B. 
Notstrom für Zulaufpumpen, Umgehung 
Absetzbecken) 

• Welche Maßnahmen müssen gesetzt 
werden, um eine geregelte Ableitung 
von Schmutzwässern über vorhandene 
Pumpwerke gewährleisten zu können?

• Welche Geräte bzw. Mittel müssen 
dazu eingesetzt bzw. vorgehalten oder 
zumindest der Zugriff darauf sichergestellt 
 werden (z. B. mobiles Notstromaggregat)? 

• Welches Personal muss dazu in welchem 
 Bereich eingesetzt werden? Die Mitarbeiter 
müssen im Ernstfall Routinetätigkeiten zurück
stellen und für eine Störfallbehebung zur Ver
fügung stehen. Urlaubssperren und im Ernstfall 
geringere Personalstände mitdenken!

• Ab welchem Zeitpunkt wird externe Hilfe 
 benötigt?

• Welche Maßnahmen können von externen 
Firmen durchgeführt werden? Diese Maßnah
men sind bereits im Vorfeld mit den benötigten 
 Firmen abzusprechen und in der Planung 
zu berücksichtigen (Verträge mit Baufirmen, 
Transportunternehmen etc.).

• Ist es bei bestimmten Szenarien erforderlich 
z. B. Behörden, Beratungsstellen, Ziviltechniker 
etc. in einzelne Entscheidungsfindungsprozes
se einzubinden und jeweils unterschiedliche 
Experten aussagen zur Verfügung zu haben? 
Vorteil haft ist es, geplante Sofortmaßnahmen 
mit den zuständigen Behörden bereits im 
Vorfeld abzuklären, um im Ernstfall schnell 
entscheiden zu können und Rechtssicherheit zu 
gewährleisten. Hinweis: Durch direkte persön
liche Kontakte kann die Planung und spätere 
Abwicklung wesentlich erleichtert werden. 

Notbetrieb planen: 

Kann das anfallende Abwasser ausschließlich über 
Freispiegelleitungen zur Kläranlage geführt werden? 
Wenn NEIN, gibt es eine Notstromversorgung für die 
betroffenen Pumpwerke bzw. wie lange kann ich das 
Abwasser im Pumpwerk speichern, bevor es zu einem 
Rückstau kommt? Gibt es beim Kläranlagenzulauf 
ein Hebewerk oder kann das Abwasser im Freispiegel 
an der Kläranlage vorbeigeleitet werden? 

Abb. 12: Krisenstab bei 

sehr kleinen Abwasser

entsorgungen

Abb. 13: Krisenstab bei 

kleinen und mittleren 

 Abwasserentsorgungen
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Wie viel Speichervolumen haben meine Rück
haltebecken, bevor es zu einem Abwurf von nur 
mechanisch gereinigtem Abwasser kommt?
Nach Ausfall der regulären Abwasserentsorgung – 
Kanalisation und Abwasserreinigung – ist generell 
der Übergang in eine eingeschränkte zentrale 
Abwasserableitung und Abwasserreinigung erfor
derlich. Je nach Schwere eines Ereignisses bzw. 
einer Eskalationsstufe (Störfall, Notfall, Krise), kann 
bei bestimmten Ereignissen ein Speichern des 
zulaufenden Abwassers bis hin zum Abwerfen des 
nicht oder nur mechanisch gereinigten Abwassers 
notwendig werden. Diese Notmaßnahmen des 
Notbetriebs sind in die Handlungsanweisungen 
einzuarbeiten. Hierbei sollen bereits im Vorfeld die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Haftungs
fragen abgeklärt werden.

Interne Alarmierung und Kommunikation planen:

Es ist ein Alarmierungsplan sowie ein interner 
Kommunikationsplan für die Störfallabwicklung zu 
erstellen und festzulegen, wer wen wann zu alarmie
ren hat.

Im internen Kommunikationsplan sind folgende 
Punkte festzulegen und zu berücksichtigen:

• die Kontaktdaten aller Personen und notwen
digen Stellen für die Umsetzung der geplanten 
Sofortmaßnahmen sind zusammenzustellen 
und aktuell zu halten. Diese können auch 
betriebsexterne Firmen z.  B. Baggerfahrer, 
Materiallieferanten etc. betreffen. 

• Kommunikation muss immer in zwei Richtungen 
erfolgen: von Betriebsleitung bzw. Krisenstab zu 
den Mitarbeitern vor Ort und umgekehrt!
• Wer muss wen wann informieren bzw. 

auffordern mit der Umsetzung der 
Sofortmaßnahmen oder einzelner Teile der 
Maßnahmen zu beginnen?

• Wer muss Informationen über durchge
führte Maßnahmen an die Einsatzleitung 
weitergeben?

• Wie erfolgt die Informationsübermittlung? 
(Internet, GSM, Funk etc.)

• Wissen alle betroffenen Mitarbeiter über 
ihre Aufgaben im Ernstfall Bescheid? 

Dabei gilt, dass
• die Vorbereitung der Kommunikation und 

Alarmierung hilft, im Einsatzfall diverse An
sprechpartner schnell und effizient zu erreichen.

• die Kontaktdaten immer aktuell gehalten 
werden müssen, um im Einsatzfall tatsächlich 
nützlich zu sein!

• für jeden Teilschritt einer Sofortmaßnahme 
die Alarmierungs und Kommunikationswege 
festzulegen sind. Idealerweise wird das in Form 
eines graphischen Ablaufplans (z.  B. Fließdia
gramm) aufbereitet.

Externe Kommunikation planen:

Bei der Planung der externen Kommunikation sind 
folgende Punkte zu berücksichtigen:
• An welche Stellen ist eine Informationsweiter

gabe verpflichtend notwendig z.  B. Behörde, 
Kunden. Sind für alle Stellen auch die notwen
digen persönlichen Ansprechpersonen bekannt 
und werden die Kontaktdaten aktuell gehalten?

• An welche Stellen ist es sinnvoll eine Informa
tionsweitergabe durchzuführen z.  B. Presse, 
Einsatzorganisationen, benachbarte Abwasse
rentsorger und Gemeinden etc.

• Welche Informationen werden weitergegeben?
• Wird die Information einmalig oder kontinuier

lich abgegeben?
• Zu welchem Zeitpunkt müssen bzw. sollen diese 

Informationen weitergegeben werden?
• Bei welchen Störfällen muss die Behörde 

informiert werden? 
• Wie erfolgt die Informationsübermittlung? 

(Internet, GSM, Funk, Briefsendung, 
Briefwurf etc.)

Dabei gilt, dass
• die Vorbereitung der Kommunikation und 

Alarmierung hilft, im Einsatzfall diverse An
sprechpartner schnell und effizient zu erreichen.

• die notwendigen externen Stellen bereits durch 
persönlichen Kontakt in die Planung einzube
ziehen sind.

• die Kontaktdaten immer aktuell gehalten 
werden müssen, um im Einsatzfall tatsächlich 
nützlich zu sein!
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Rückführung der Sofortmaßnahmen planen

Sofortmaßnahmen sind mit technischen Anpassun
gen in der Entsorgung bzw. oftmals mit dem Einsatz 
von Provisorien verbunden. Die Rückkehr zum Nor
malbetrieb umfasst all jene Maßnahmen, die not
wendig sind, um die gesetzten Sofortmaßnahmen 
rückzuführen und den (verbesserten) Ausgangs
zustand wiederherzustellen. Für die Planung von 
Rückführungsmaßnahmen muss daher zwischen 
nachfolgenden Arten von tatsächlich umgesetzten 
Sofortmaßnahmen unterschieden werden, da jede 
dieser Maßnahmen gesondert zurückgeführt wer
den muss: 

• Beispiele für im Rahmen der Störfallabwicklung 
gesetzte temporäre Sofortmaßnahmen
• KAN: Herstellung einer provisorischen 

Kanalumleitung mittels Pumpen und 
Schlauchleitung.

• ARA: Sicherstellung der manuellen 
Reinigung des Notrechens bei Ausfall der 
automatischen Rechenanlage.

• Beispiele für durch Störfall ausgelöste Maßnah
men für die Wiederinbetriebnahme 
• KAN: Reinigung des betroffenen Kanal

abschnittes, damit keine Verstopfungen 
erfolgen.

• ARA: geregeltes Hochfahren der Anlage 
nach Stromausfall (Spitzenlastabdeckung)

• ARA: vermehrte Probennahme im Ablauf 
nach dem Störfall. 

Wie auch schon die Einleitung und Umsetzung von 
Sofortmaßnahmen, muss auch deren Rückführung 
klar und unmissverständlich von einer verantwortli
chen Person angeordnet und kommuniziert werden. 
Bei umfassenden Ereignissen, die auch Bauwerke 
etc. betroffen haben, sind im Vorfeld zusätzlich 
umfassende fachliche Bestandsaufnahmen für die 
Planung von Rückführungsmaßnahmen notwendig.

Nachfolgende Themen bzw. Fragen sollten bei der 
Planung von Rückführungsmaßnahmen berück
sichtigt werden:

• Welche getätigten Sofortmaßnahmen müssen 
bzw. können wieder rückgeführt werden?

• Wie sollte die jeweilige Sofortmaßnahme idea
lerweise wieder rückgeführt werden?

• Zu welchem Zeitpunkt sollten die jeweiligen 
Sofortmaßnahmen idealerweise wieder rückge
führt werden?
• Rückführungsmaßnahmen sollten bei der 

Auswahl der vorgesehenen technischen 
Sofortmaßnahmen bereits in der Planung 
mitbedacht werden.

• Die Erfolgskontrolle ist Voraussetzung für die 
Rückführung einer Sofortmaßnahme, also 
die Kontrolle über den Erfolg der gesetzten 
Maßnahme. Nur wenn genau beurteilt werden 
kann, ob der Störfall mit den angewendeten 
Sofortmaßnahmen beherrscht werden kann und 
es zu keinen weiteren Abweichungen kommt, 
kann mit der Rückführung begonnen werden. 
Beispiel für eine Erfolgskontrolle: Nachweis 
der Reinigungsleistung aufgrund einer Ab
wasseruntersuchung, die Weiterleitung der 
Abwassermenge durch Aufbau einer fliegenden 
Leitung. Im Kanalbereich können noch Dicht
heitsprüfungen, optische Prüfungen (TVBe
fahrung) oder Werkstoffprüfungen zur Kontrolle 
angeführt werden.

• Für nicht geplante (Sofort-)Maßnahmen, 
welche zusätzlich im Ernstfall eingesetzt werden 
mussten, ist eine kurzfristige Planung der Rück
führung (meist) noch im Einsatzfall notwendig. 
Zu berücksichtigen sind dabei folgende Punkte:
• Welche Maßnahmen wurden gesetzt?
• Aufgrund welcher Lagebeurteilung wurde 

die Maßnahme gesetzt?
• Wie hat sich der Störfall entwickelt?
• Welche Mittel wurden zusätzlich noch 

eingesetzt?

• Interne Kommunikation erfolgt wiederum in 
zwei Richtungen: von Betriebsleitung bzw. 
Krisen stab zu den Mitarbeitern vor Ort und 
umgekehrt!
• Wer muss wen wann informieren bzw. 

auffordern um mit der Rückführung der 
Sofortmaßnahmen oder einzelner Teile der 
Maßnahmen zu beginnen?

• Wer muss Informationen über durchge
führte Rückführungsmaßnahmen an die 
Einsatzleitung weitergeben?

• Wie erfolgt die Informationsübermittlung? 
(Internet, GSM, Funk etc.)

• Das Ende eines Störfalls muss intern 
ausgerufen werden!
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• Externe Kommunikation:
• An welche Stellen ist eine Informationswei

tergabe bei der Rückführung verpflichtend 
notwendig z. B. Behörde, Kunden. 

• An welche Stellen ist es sinnvoll eine Infor
mationsweitergabe über die Rückführung 
durchzuführen z. B. Presse, Einsatzorgani
sationen, benachbarte Abwasserentsorger 
und Gemeinden etc.

• Welche Informationen werden weitergegeben?
• Wie wird die Information weitergegeben?
• Zu welchem Zeitpunkt müssen bzw. sollen 

diese Informationen weitergegeben werden?
• Das Ende eines Störfalls muss den 

zuständigen externen Stellen bekannt 
gegeben werden!

 SCHRITT D.3   
 Arbeitsanweisungen formulieren   
 (Störfall, Notfall, Krise)  

Hierbei geht es darum, eine leicht verständliche 
schriftliche Handlungsanweisung für definierte 
Störfallszenarien zu erstellen und die Ergebnisse 
des Schritts D.2 einzuarbeiten und in Form von 
„SchrittfürSchritt Anweisungen“ zu formulieren. 
Ein graphischer Ablaufplan inklusive der Kommu
nikationswege ist vorzubereiten. Die Anweisungen 
sind von allen Mitarbeitern zu befolgen und sollten 
zumindest folgende Inhalte und Fragen abdecken:
• Welches Störfallszenario wird behandelt?  

(Geltungsbereich)
• Welche Eskalationsstufe ist dem Störfall  zuzuweisen?
• SchrittfürSchritt Beschreibung der Störfallab

wicklung für Erkennung, Einleitung, Durchfüh
rung und Rückführung inklusive der internen 
und externen Kommunikation.

• Die einzelnen Arbeitsschritte der Maßnahme(n) 
inklusive Verantwortlichkeiten. 

• Notwendige zusätzliche Geräte oder sonstige 
Betriebsmittel (Vorhaltung).

• Vorgaben hinsichtlich der Rückführung (Zeit
punkt, Maßnahme, Zuständigkeit).

• Wann und von wem die Anweisung erstellt 
wurde (zuständige Stelle).

Achtung: Die Arbeitsanweisungen werden im 
Ernstfall an die tatsächlichen Gegebenheiten des 
Störfalls angepasst. Diverse Änderungen müssen 
dann mit allen erforderlichen Stellen (Personen) 
kommuniziert werden.

Dabei ist zu beachten, dass:
• für jede verantwortliche Person (Stelle) ein Stell

vertreter vorzusehen und dieser auch jeweils 
anzugeben ist.

• alle Mitarbeiter und externen Personen über die 
Inhalte der Störfallanweisungen genau Bescheid 
wissen müssen.

• jeder Mitarbeiter den Erhalt einer gedruckten 
Version der Anweisungen bestätigt, um im 
Ernstfall einen schnellen Überblick über die 
Arbeitsschritte und involvierten Personen, un
abhängig von EDVSystemen, zu haben.

• die Mitarbeiter bezüglich der Inhalte und Ver
ständlichkeit der Störfallanweisungen zu unter
richten sind. Sämtliche Fragen sind dabei aus
zuräumen. Dies ist auch mit der Unterschrift der 
Mitarbeiter nachweislich in gewissen Abständen 
(z. B. jährlich) zu bestätigen (Unterweisung). 

• die Abläufe der Störfallanweisungen in regel
mäßigen Abständen zu üben sind (siehe auch 
Störfallübung).

• die Arbeitsanweisungen immer aktuell zu halten 
sind. Das bedeutet, dass jegliche Änderung der 
Struktur oder des Betriebs der Abwasserentsor
gung bzw. wesentliche Erkenntnisse aus Störfällen 
und Störfallübungen in die Störfallanweisung einzu
arbeiten sind. 

WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

Eine detaillierte und einfache Arbeitsanweisung 
aller Tätigkeiten, Maßnahmen, Verantwortlichkei-
ten und Akteure zur Beherrschung eines Störfalls 
(Notfall, Krise) von der Störfallerkennung über die 
Einleitung (Alarmierung) bis zur Rückführung zum 

Normalbetrieb. Sowie zusätzlich eine graphische 
Aufbereitung der Ablaufplanung als z. B. Fließdia
gramm inklusive Alarmierung und Kommunikations
wege. Die Störfallanweisungen sind gegebenenfalls mit 
Checklisten für die einzelnen Mitarbeiter zu ergänzen.   

SCHRITT

D.3
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BEISPIEL/ARBEITSBEHELF

Beispiel | Graphische Aufbereitung der Ablaufplanung mit Fließdiagramm inklusive 
 Kommunikations und Alarmierungswegen – Kanal – Szenario – Bruch allgemein – Seite 1 

Störfallszenario 3:  Bruch/Kanal allgemein
Handlungsanweisung KAN

1.0
Störfall

Abwasserableitung möglich 
Abwasseraustritt 

unbedeutend

2.0
Notfall

Rückstau durch Bruch, 
wesentl. Abwasseraustritt, 

Abfluss < rd. 60 l/s

3.0

Krise
Rückstau durch Bruch, 

starker Abwasseraustritt, 
keine Weiterleitung, 
Abfluss > rd. 60 l/s

1.1 Betriebsleiter /Kanalmeister
verständigen 2.1 Betriebsleiter /Kanalmeister

verständigen
3.1

Betriebsleiter /Kanalmeister
verständigen

1.2
Firma mit Rahmenvertrag 

verständigen oder Angebote 
einholen

2.2 ggf. Wasserhaltungsmaßn.
BL

BL

3.2 ggf. Wasserhaltungsmaßn.
BL

BP

1.3 Beauftragung der Firma
GF

2.3 Schadstelle begutachten 
BL

3.3 Schadstelle begutachten
GF 

1.4 Reparatur der Schadstelle
BL

BL

TE

2.4 GF oder (Bgm.)/Baudirektor 
(BD) verständigen

3.4 GF oder (Bgm.)/Baudirektor 
(BD) verständigen

2.5 Verständigung der Behörde
GF

3.5 Einberufung des Krisenstabes
LS

LS

2.6 Firma mit Rahmenvertrag
verständigen od. Angebote

3.6 Verständigung der Behörde
S3

2.7 Beauftragung einer Firma
GF

BL

3.7 Verständigung der Blau-
lichtorganisationen

2.8 Verständigung betroffener 
Grundeigentümer

3.8 Verständigung betroffener 
Grundeigentümer, … S3

2.9 Wasserhaltungsmaßnahmen
BL

3.9 Verständigung d. STG Kapfenb., 
Stadtpolizei

2.10 Anrainer verständigen
BL

3.10 Anrainer verständigen 
S3/S5

2.11 Reparatur der Schadstelle
BL

3.11 Wasserhaltungsmaßnahmen
S3 

S2

3.12 Schadstelle begutachten 
(TV-Befahrung)

3.13 Beauftragung einer Firma
S4

3.14 Reparatur der Schadstelle
S3

3.15 Krisenstab erklärt die "Krise" 
für behoben/beendet

3.16 Auflösung des Krisenstabes
LS

EL

4.0 Rückführung zum 
Normalbetrieb

S3

S3 

BL

BL
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Beispiel | Graphische Aufbereitung der Ablaufplanung mit Fließdiagramm inklusive 
 Kommunikations und Alarmierungswegen – Kanal – Szenario – Bruch allgemein – Seite 2

Störfallszenario 3:  Bruch/Kanal allgemein
Handlungsanweisung KAN

1.0
Störfall

Abwasserableitung möglich 
Abwasseraustritt unbedeutend

2.0
Notfall

Rückstau durch Bruch, wesentl. 
Abwasseraustritt, Abfluss < rd. 

60 l/s

3.0

Krise
Rückstau durch Bruch, 

starker Abwasseraustritt, 
keine Weiterleitung, 
Abfluss > rd. 60 l/s

4.1
ggf. Reinigung des 

Kanalabschnittes nach 
der Reparatur

4.2 Inspektion, Abnahme 
der Reparatur

4.3
Rückbau der Wasserhaltung 

und Inbetriebnahme des 
Leitungsabschnittes

4.4 Verständigung der STG Kapfen-
berg, Stadtpolizei

4.5 Abschlussinfo
an alle Betroffenen

5.0 Anmerkungen und
Dokumentation

5.1 durchgehende
Dokumentation 

5.2 Nach Abschluss
Einarbeitung ins LIS

5.3
KVP "Kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess", 
Nachbesprechung

4.0 Rückführung zum 
Normalbetrieb

Zuständige Personen:
AS… Assistent
BP… Betroffene Personen
BE… Betriebselektriker
BL… Betriebsleiter
EL… Einsatzleiter
EVU… Energieversorgungsunternehmen
GF… Geschäftsführer
KF… Kanalfacharbeiter
LS… Leiter Krisenstab
Sx… Stabsfunktionen (S1 bis S6)
TE… Techniker

GF

GF

BL

BL

BL/S5/AS

BL

BL

BL
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Beispiel | Handlungsanweisungen in Listenformat inklusive Kommunikations und 
 Alarmierungswegen – Kanal – Szenario – Bruch allgemein – Seite 1

Störfallszenario 3: Bruch/Kanal allgemein
Handlungsanweisung für KAN Mustergemeinde

Störfallszenario:
0.1 Bruch/Kanal allgemein
0.2 Mögliche Eskalationsstufe:
0.3 □ Störfall  □ Notfall  □ Krise Dokumentation:
0.4 Geltungsbereich: Datum: Uhrzeit:
0.5 Kanalisation Gebiet
0.6 Ausgenommen sensible Bereiche (ÖBB-Querung, ...)
0.7 Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Zuständigkeit: Uhrzeit:
1.0 Störfall

Schadhafte Kanalhaltung (Rohr) Abwasserableitung möglich 
Abwasseraustritt unbedeutend (bis Zustandsklasse 4)

Störfallerkennung: 
Information durch 
Schadensauswertung aus der 
wiederkehrenden Inspektion

1.1 Kanalmeister (KM) verständigen Inspekteur/Techniker
1.2 Firma mit Rahmenvertrag verständigen oder Angebote einholen KM

1.3 Beauftragung einer Firma BD bzw. GR je nach 
Auftragssumme

1.4 Reparatur der Schadstelle KM
2.0 Notfall

Rückstau durch Bruch, wesentlicher Abwasseraustritt
"Gefahr in Verzug" (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss < rd. 25 l/s

Notfallerkennung:
durch Probleme bei der 
Reinigung oder 
Anrainerinformation 
(Rückstau)

2.1 Kanalmeister (KM) verständigen Erstkontaktperson in der 
Gemeinde

2.2 ggf. Wasserhaltungsmaßnahmen für die Inspektion der Schadstelle 
durchführen oder beauftragen

KM

2.3 Schadstelle begutachten (TV-Befahrung, Kanal-Begehung) und 
Beurteilen

KM

2.4 Baudirektor (BD) verständigen KM
2.5 Verständigung der Behörde (LWZ-Umwelteinsatzdienst-Umweltalarm der 

STMK LRm, Notfalldienst der BH, Wasserrechtsbehörde)
BD

2.6 Firma mit Rahmenvertrag verständigen oder Angebote einholen KM

2.7 Beauftragung einer Firma BD bzw. GR je nach 
Auftragssumme

2.8 Verständigung betroffener Grundeigentümer KM
2.9 Wasserhaltungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Betriebes KM

2.10 betroffene Anrainer verständigen (Minimierung des Abwasseranfalls) KM

2.11 Reparatur der Schadstelle KM

3.0 Krise
Rückstau durch Bruch, starker Abwasseraustritt, keine Weiterleitung
"Gefahr in Verzug" (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss > rd. 25 l/s

Krisenerkennung:
durch geringe 
Wassserführung, 
Anrainerinformation

3.1 Kanalmeister (KM) verständigen Erstkontaktperson in der 
Gemeinde

3.2 Bürgermeister/Baudirektor (BD) verständigen
vorläufige Lagebeurteilung: Gefahr einer Krise

KM

3.3 Entscheidung zur Einberufung eines Krisenstabes BD
3.4 Einberufung und Organisation des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
3.5 Erstes Stabstreffen mit erster Lagebeurteilung (kurzfristig, innerhalb von 

2 h festlegen)
Beginn der eigentlichen Stabsarbeit mit regelmäßigen Lagebeurteilungen 
(Status, Prognose, Maßnahmen alleer Sachgebiete S1 bis S6)

Leiter der Stabsarbeit

3.6 Verständigung der Behörde (LWZ-Umwelteinsatzdienst-Umweltalarm der 
STMK LRm, Notfalldienst der BH, Wasserrechtsbehörde)

Krisenstab S3

3.7 Verständigung der Blaulichtorganisationen Krisenstab S3
3.8 Verständigung betroffener Grundeigentümer, Fischereiberechtige bei 

Abwurf in den Vorfluter, …
Krisenstab S3

3.9 Verständigung der Stadtpolizei, bei Verkehrseinschränkungen
Hr. Postenkom. Name 0000 1234-5678
mit dem Ersuchen, einen Aktenvermerk an die BH Bruck-Mürzzuschlag 
(Formblatt -unaufschiebbare Verkehrseinschränkung, gemäß  § 44b Abs. 
3 StVO 1960) weiterzuleiten.

Krisenstab S2

3.10 betroffene Anrainer verständigen (Minimierung des Abwasseranfalls)
mit Postwurfsendung (Formblatt)

Krisenstab S3/S5

3.11 Wasserhaltungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Betriebes 
beauftragen
Länge der Druckleitung beachten; Fa. Rohr, 0000 12345 oder  
Fa. XX, 0000 12345
(erforderliche Pumpmenge ermitteln)

Krisenstab S3

3.12 Schadstelle begutachten (TV-Befahrung, Kanal-Begehung) und 
Beurteilen

Krisenstab S3

3.13 Beauftragung einer Firma für die Reparatur der Schadstelle Krisenstab S4
3.14 Reparatur der Schadstelle Krisenstab S3
3.15 Krisenstab erklärt die "Krise" für behoben/beendet Einsatzleiter
3.16 Auflösung des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
4.0 Rückführung zum Normalbetrieb
4.1 ggf. Reinigung des Kanalabschnittes nach der Reparatur KM
4.2 Inspektion, Abnahme der Reparatur KM
4.3 Rückbau der Wasserhaltung und Inbetriebnahme des Leitungsabschnittes KM

4.4 Verständigung der Stadtpolizei
Hr. Postenkom. Name 0000 1234-5678
mit dem Ersuchen, einen Aktenvermerk an die BH Gebiet 
(Formblatt - Aufhebung der unaufschiebbaren Verkehrseinschränkung, 
gemäß  § 44b Abs. 3 StVO 1960) weiterzuleiten.

KM

4.5 Abschlussinfo an alle Betroffenen BD
5.0 Anmerkungen und Dokumentation (Dokumentation):
5.1 durchgehende Dokumentation KM/S5/Assistenz
5.2 Nach Abschluss Einarbeitung in das LIS KM
5.3 KVP "Kontinuierlicher Verbesserungsprozess", Nachbesprechung BD

0.7 Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Zuständigkeit: Uhrzeit:
Störfallszenario:
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Beispiel | Handlungsanweisungen in Listenformat inklusive Kommunikations und 
 Alarmierungswegen – Kanal – Szenario – Bruch allgemein – Seite 2

Störfallszenario 3: Bruch/Kanal allgemein
Handlungsanweisung für KAN Mustergemeinde

Störfallszenario:
0.1 Bruch/Kanal allgemein
0.2 Mögliche Eskalationsstufe:
0.3 □ Störfall  □ Notfall  □ Krise Dokumentation:
0.4 Geltungsbereich: Datum: Uhrzeit:
0.5 Kanalisation Gebiet
0.6 Ausgenommen sensible Bereiche (ÖBB-Querung, ...)
0.7 Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Zuständigkeit: Uhrzeit:
1.0 Störfall

Schadhafte Kanalhaltung (Rohr) Abwasserableitung möglich 
Abwasseraustritt unbedeutend (bis Zustandsklasse 4)

Störfallerkennung: 
Information durch 
Schadensauswertung aus der 
wiederkehrenden Inspektion

1.1 Kanalmeister (KM) verständigen Inspekteur/Techniker
1.2 Firma mit Rahmenvertrag verständigen oder Angebote einholen KM

1.3 Beauftragung einer Firma BD bzw. GR je nach 
Auftragssumme

1.4 Reparatur der Schadstelle KM
2.0 Notfall

Rückstau durch Bruch, wesentlicher Abwasseraustritt
"Gefahr in Verzug" (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss < rd. 25 l/s

Notfallerkennung:
durch Probleme bei der 
Reinigung oder 
Anrainerinformation 
(Rückstau)

2.1 Kanalmeister (KM) verständigen Erstkontaktperson in der 
Gemeinde

2.2 ggf. Wasserhaltungsmaßnahmen für die Inspektion der Schadstelle 
durchführen oder beauftragen

KM

2.3 Schadstelle begutachten (TV-Befahrung, Kanal-Begehung) und 
Beurteilen

KM

2.4 Baudirektor (BD) verständigen KM
2.5 Verständigung der Behörde (LWZ-Umwelteinsatzdienst-Umweltalarm der 

STMK LRm, Notfalldienst der BH, Wasserrechtsbehörde)
BD

2.6 Firma mit Rahmenvertrag verständigen oder Angebote einholen KM

2.7 Beauftragung einer Firma BD bzw. GR je nach 
Auftragssumme

2.8 Verständigung betroffener Grundeigentümer KM
2.9 Wasserhaltungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Betriebes KM

2.10 betroffene Anrainer verständigen (Minimierung des Abwasseranfalls) KM

2.11 Reparatur der Schadstelle KM

3.0 Krise
Rückstau durch Bruch, starker Abwasseraustritt, keine Weiterleitung
"Gefahr in Verzug" (Zustandsklasse 5)
Rohrbruch bei Kanalabschnitten mit einem Abfluss > rd. 25 l/s

Krisenerkennung:
durch geringe 
Wassserführung, 
Anrainerinformation

3.1 Kanalmeister (KM) verständigen Erstkontaktperson in der 
Gemeinde

3.2 Bürgermeister/Baudirektor (BD) verständigen
vorläufige Lagebeurteilung: Gefahr einer Krise

KM

3.3 Entscheidung zur Einberufung eines Krisenstabes BD
3.4 Einberufung und Organisation des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
3.5 Erstes Stabstreffen mit erster Lagebeurteilung (kurzfristig, innerhalb von 

2 h festlegen)
Beginn der eigentlichen Stabsarbeit mit regelmäßigen Lagebeurteilungen 
(Status, Prognose, Maßnahmen alleer Sachgebiete S1 bis S6)

Leiter der Stabsarbeit

3.6 Verständigung der Behörde (LWZ-Umwelteinsatzdienst-Umweltalarm der 
STMK LRm, Notfalldienst der BH, Wasserrechtsbehörde)

Krisenstab S3

3.7 Verständigung der Blaulichtorganisationen Krisenstab S3
3.8 Verständigung betroffener Grundeigentümer, Fischereiberechtige bei 

Abwurf in den Vorfluter, …
Krisenstab S3

3.9 Verständigung der Stadtpolizei, bei Verkehrseinschränkungen
Hr. Postenkom. Name 0000 1234-5678
mit dem Ersuchen, einen Aktenvermerk an die BH Bruck-Mürzzuschlag 
(Formblatt -unaufschiebbare Verkehrseinschränkung, gemäß  § 44b Abs. 
3 StVO 1960) weiterzuleiten.

Krisenstab S2

3.10 betroffene Anrainer verständigen (Minimierung des Abwasseranfalls)
mit Postwurfsendung (Formblatt)

Krisenstab S3/S5

3.11 Wasserhaltungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Betriebes 
beauftragen
Länge der Druckleitung beachten; Fa. Rohr, 0000 12345 oder  
Fa. XX, 0000 12345
(erforderliche Pumpmenge ermitteln)

Krisenstab S3

3.12 Schadstelle begutachten (TV-Befahrung, Kanal-Begehung) und 
Beurteilen

Krisenstab S3

3.13 Beauftragung einer Firma für die Reparatur der Schadstelle Krisenstab S4
3.14 Reparatur der Schadstelle Krisenstab S3
3.15 Krisenstab erklärt die "Krise" für behoben/beendet Einsatzleiter
3.16 Auflösung des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
4.0 Rückführung zum Normalbetrieb
4.1 ggf. Reinigung des Kanalabschnittes nach der Reparatur KM
4.2 Inspektion, Abnahme der Reparatur KM
4.3 Rückbau der Wasserhaltung und Inbetriebnahme des Leitungsabschnittes KM

4.4 Verständigung der Stadtpolizei
Hr. Postenkom. Name 0000 1234-5678
mit dem Ersuchen, einen Aktenvermerk an die BH Gebiet 
(Formblatt - Aufhebung der unaufschiebbaren Verkehrseinschränkung, 
gemäß  § 44b Abs. 3 StVO 1960) weiterzuleiten.

KM

4.5 Abschlussinfo an alle Betroffenen BD
5.0 Anmerkungen und Dokumentation (Dokumentation):
5.1 durchgehende Dokumentation KM/S5/Assistenz
5.2 Nach Abschluss Einarbeitung in das LIS KM
5.3 KVP "Kontinuierlicher Verbesserungsprozess", Nachbesprechung BD

0.7 Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Zuständigkeit: Uhrzeit:
Störfallszenario:
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Störfallszenario 1: Stromausfall/Blackout 
Handlungsanweisung ARA

1.0

Störfall
- Stromausfall 

gesamte Kläranlage
- Dauer des 

Stromausfalls < 3h

2.0
Notfall

Stromausfall 
durch EVU > 3h

3.0
Krise

überregionaler 
Stromausfall / Blackout

2.1 Klärfacharbeiter Diensthandy 
„Netzausfall“ 3.1 Meldung über das 

batteriebetriebene Radio

1.2 Kontrolle vor Ort 2.2 Kontrolle vor Ort
3.2 PLS ist für 2h USV versorgt

1.3 Behebung des Störfalls vor Ort 
mögl.: Schütz Verteiler 2.3 Behebung des Störfalls vor Ort 

NICHT mögl.: Kontakt
3.3 GF verständigen

BL

1.5 Zulaufschieber schließen

3.4 Entscheidung zur Ein-berufung 
eines Krisenstabes2.4 Zulaufschieber schließen

3.5 Einberufung, Organisation des 
Krisenstabes

3.6 Erstes Stabstreffen mit erster 
Lagebeurteilung

3.7 Sofern verfügbar, Anforderung 
hochfahren

3.8 Wenn möglich Verständigung 
der Behörde

3.9 Wenn mögl.Verständ. der Blau- 
Lichtorganisationen

3.10 Wenn mögl. ständigen Kontakt: 
LWZ, BLO und EVU

3.11 Meldung durch EVU od. Alarm-
system bzw. Radio

3.12 Mit dem zustündigen EVU 
Kontakt aufnehmen

3.13 Krisenstab erklärt
EL

3.14 Auflösung des Krisenstabes
LS

1.4 Behebung des Störfalls vor Ort 
NICHT mögl.: Kontakt

2.5 Wenn n. ca.24h Meldung durch 
EVU od. Alarmsystem

4.0 Rückführung zum 
Normalbetrieb

1.1 Klärfacharbeiter Diensthandy 
„Netzausfall“

1.6 Meldung durch EVU oder über 
Alarmsystem

Zuständige Personen:
AS… Assistent
BE… Betriebselektriker
BL … Betriebsleiter
EL … Einsatzleiter
EVU… Energieversorgungsunternehmen
GF… Geschäftsführer
KF… Kanalfacharbeiter
LS… Leiter Krisenstab
Sx… Stabsfunktionen (S1 bis S6)

GF

LS

KF

KF

KF/BE

KF/BE

KF/BE

KF

KF

KF

KF/BE

KF/BE

KF/BE

LS

S4

S3

S3

S3

S4

S4
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3.0
Krise

überregionaler 
Stromausfall / Blackout

Störfallszenario 1: Stromausfall/Blackout 
Handlungsanweisung ARA

1.0

Störfall
- Stromausfall 

gesamte Kläranlage
- Dauer des 

Stromausfalls < 3h

2.0
Notfall

Stromausfall 
durch EVU > 3h

4.0 Rückführung zum 
Normalbetrieb

4.1 Wiederhochfahren 
der Anlage

4.2
Notstromaggregate wieder 
deinstallieren, herstellen

4.3 Kontrolle der Anlagenteile vor 
Ort, ggf. Reinigung

4.4 Funktionskontrolle über PLS

4.5 Dokumentation und 
Einarbeitung

5.0 Anmerkungen und
Dokumentation

5.1
durchgehende Dokumentation

      

5.2 Nach Abschl. Einarbeitung 
ins Betriebsprotokoll

5.3 KVP „Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess

4.6 Abschlussinfo 
an alle Betroffenen

BL

GF

KF/S5/AS

KF/BE

BL

KF/BE

KF/BE

KF/BE

KF/BE/EVU
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Störfallszenario 8: Stromausfall/Blackout
Handlungsanweisung für KAN Musterverband

Störfallszenario: Stromausfall/Blackout

Störfallszenario: Stromausfall/Blackout

0.1 Mögliche Eskalationsstufe: Störfall, Notfall oder Krise
0.2 Geltungsbereich: Pumpwerke der Verbandskanalisation des WV 

0.3 Störfall: PW 1, PW 2, PW 18 Dokumentation:
0.4 Notfall: PW 1, PW 2 Datum: Uhrzeit:
0.5 Krise: übergeordnete Betrachtung Verbandskanalisation Gebiet 

PW 3, PW 4, PW 5 und PW 9
Verbandskanalisation Gebiet, PW 3, PW 4, PW 5 und PW 9

0.7 Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Zuständigkeit: Uhrzeit:

0.7 0.7
0.7

Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Uhrzeit:

1.0 Störfall
- Stromausfall bei einem einzelnen Pumpwerk und
- Dauer des Stromausfalls < 6h

Störfallerkennung: 
Alarmgebung bei der Fernwirkanlage im PLS

1.1 Kanalfacharbeter bzw. Bereitschaftsdienst bekommen die Störmeldung 
auf das Diensthandy "NETZAUSFALL"

KF

1.2 Kontrolle vor Ort - Feststellung der Schadensbildes, Fehler vor Ort oder 
EVU

KF/BE

1.3 Behebung des Störfalls vor Ort möglich: 
Vorzählersicherung aktivieren, Rückführung zum Normalbetrieb

KF/BE

1.4 Behebung des Störfalls vor Ort NICHT möglich:
Kontaktaufnahme mit dem Stromversorger
Zuständiges EVU: 
PW 1 und PW 2; STWK (Stadtwerke Gebiet) 0000 12345
PW 18; Energie Steiermark  0800 800 128
Feststellung der Dauer des Stromausfalls
Dauer > 6 h -> NOTFALL
Dauer < 6 h  -> Meldung an den BL

KF/BE

1.5.1 PW 18: Notstromaggregat installieren BL
1.5.2 PW 1 und PW 2:  Wasserhaltung mit dem Kanalspülwagen durchführen

PW 1: Wassertrasport und Einleitung bei Schacht 4-PO-0207
PW 2: Wassertrasport und Einleitung bei Schacht 4-PO-0274

BL

1.6 Meldung durch EVU oder über Alarmsystem, dass Netzversorgung wieder 
aufrecht 

KF/BL

2.0 Notfall
- Stromausfall in einem eingegrenzten Gebiet (EVU-Betreiber) mit 
mehreren Pumpwerken oder
- Dauer des Stromausfalls > 6h bei einem Pumpwerk

Notfallerkennung:
Alarmgebung bei der Fernwirkanlage im PLS 
Dauer des Netzbetriebes hinterfragen !?  

2.1 Kanalfacharbeter bzw. Bereitschaftsdienst bekommen die Störmeldung 
auf das Diensthandy "NETZAUSFALL" bei PW 1 und PW 2 -> 
Netzausfall Stadtwerke Gebiet

KF

2.2 Kontaktaufnahme mit dem Stromversorger
Zuständiges EVU: 
PW 1 und PW 2; STWK (Stadtwerke Gebiet) 0000 12345
Feststellung der Dauer des Stromausfalls

KF/BE

2.3 PW 1: Notstromaggregat 5 kVA installieren
PW 2: Notstromaggregat 35 kVA installieren

BL

2.4 Dieselkontrolle bei Notstromaggregat 5 kVA alle 4 h KF
1.6 Meldung durch EVU oder über Alarmsystem, dass Netzversorgung wieder 

aufrecht ist.
KF/BL

3.0 Krise
überregionaler Stromausfall / Blackout

Krisenerkennung:
Alarmgebung bei der Fernwirkanlage im PLS oder Radio
Notstromversorgung des Senders und des Empfängers prüfen

3.1 Meldung über das batteriebetriebene Radio (Autoradio, Handy mit UKW-
Empfang) 
Sender: Ö3, Radio Steiermark

3.2 GF  verständigen
vorläufige Lagebeurteilung: Gefahr einer Krise

BL

3.3 Entscheidung zur Einberufung eines Krisenstabes GF

3.4 Einberufung und Organisation des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
3.5 Erstes Stabstreffen mit erster Lagebeurteilung (kurzfristig, innerhalb von 

2 h festlegen)
Beginn der eigentlichen Stabsarbeit mit regelmäßigen Lagebeurteilungen 
(Status, Prognose, Maßnahmen aller Sachgebiete S1 bis S6)

Leiter der Stabsarbeit

3.6 Wenn möglich Verständigung der Behörde (LWZ-Umwelteinsatzdienst-
Umweltalarm der STMK LRm, Notfalldienst der BH, 
Wasserrechtsbehörde)

Krisenstab S3

3.7 Wenn Möglich Verständigung der Blaulichtorganisationen Krisenstab S3
3.8 Wenn Möglich ständigen Kontakt mit der LWZ, Blaulichtorganisationen 

und den EVU aufrecht halten.
Krisenstab S3

3.9 übergeordnete Betrachtung: Notstromaggregate bei der 
Verbandskanalisation Gebiet, PW 3, PW 4, PW 5 und PW 9 
im Einsatz

Krisenstab S3

3.10 PW 3, 4 und 5 (abwechselnd, Reihenfolge beachten): Notstromaggregat 5 
kVA installieren
PW 9: Notstromaggregat 35 kVA installieren

Krisenstab S3

3.11 Dieselkontrolle und Nachfüllen bei den Notstromaggregaten:
5 kVA alle 4 h, 35 kVA alle 12 h

Krisenstab S4

3.12 Dokumentation der Entlastungen bei den Pumpwerken mit Notüberlaufen 
in der Liste "Aufstellung der Pumpwerke"

Krisenstab S4

3.13 Die anwesenden Mitarbeiter sind in 2 Gruppen aufzuteilen und für die 
Aufrechterhaltung des verbleibenden Betriebes zu organisieren, siehe 
Handlungsanweisung für den Betrieb der Kläranlage

Krisenstab S1

3.14 Meldung durch EVU oder über Alarmsystem bzw. Radio, dass 
Netzversorgung wieder aufrecht ist.

Krisenstab S4

3.15 Mit dem zustündigen EVU für die Verbandskanalisation Gebiet
Kontakt aufnehmen: 
PW 1 und PW 2; STWK (Stadtwerke Gebiet) 0000 12345
PW 18; Energie Steiermark  0800 800 128

Krisenstab S4

3.16 Krisenstab erklärt die "Krise" für behoben/beendet Einsatzleiter
3.17 Auflösung des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
4.0 Rückführung zum Normalbetrieb
4.1 Pumpwerke mit Notstromaggregat auf Netzbetrieb umschalten gemäß 

Liste "Aufstellung der Pumpwerke"
KF/BE

4.2 Notstromaggregate wider deinstallieren und Einsatzbereitschaft wieder 
herstellen (Tank befüllen, Service,….)

KF/BE

4.3 Kontrolle der Anlagenteile vor Ort, ggf. Reinigung KF/BE

4.4 Funktionskontrolle über PLS (Ganglinie) KF/BE

4.5 Dokumentation und Einarbeitung in das PLS (Wartungsbuch) KF/BE

4.6 Abschlussinfo an alle Betroffenen BL

5.0 Anmerkungen und Dokumentation (Dokumentation):
5.1 durchgehende Dokumentation BL/S5
5.2 Nach Abschluss Einarbeitung in das LIS BL

5.3 KVP "Kontinuierlicher Verbesserungsprozess", Nachbesprechung GF
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Störfallszenario 8: Stromausfall/Blackout
Handlungsanweisung für KAN Musterverband

Störfallszenario: Stromausfall/Blackout

Störfallszenario: Stromausfall/Blackout

0.1 Mögliche Eskalationsstufe: Störfall, Notfall oder Krise
0.2 Geltungsbereich: Pumpwerke der Verbandskanalisation des WV 

0.3 Störfall: PW 1, PW 2, PW 18 Dokumentation:
0.4 Notfall: PW 1, PW 2 Datum: Uhrzeit:
0.5 Krise: übergeordnete Betrachtung Verbandskanalisation Gebiet 

PW 3, PW 4, PW 5 und PW 9
Verbandskanalisation Gebiet, PW 3, PW 4, PW 5 und PW 9

0.7 Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Zuständigkeit: Uhrzeit:

0.7 0.7
0.7

Schwellenwerte und Handlungsanweisungen: Uhrzeit:

1.0 Störfall
- Stromausfall bei einem einzelnen Pumpwerk und
- Dauer des Stromausfalls < 6h

Störfallerkennung: 
Alarmgebung bei der Fernwirkanlage im PLS

1.1 Kanalfacharbeter bzw. Bereitschaftsdienst bekommen die Störmeldung 
auf das Diensthandy "NETZAUSFALL"

KF

1.2 Kontrolle vor Ort - Feststellung der Schadensbildes, Fehler vor Ort oder 
EVU

KF/BE

1.3 Behebung des Störfalls vor Ort möglich: 
Vorzählersicherung aktivieren, Rückführung zum Normalbetrieb

KF/BE

1.4 Behebung des Störfalls vor Ort NICHT möglich:
Kontaktaufnahme mit dem Stromversorger
Zuständiges EVU: 
PW 1 und PW 2; STWK (Stadtwerke Gebiet) 0000 12345
PW 18; Energie Steiermark  0800 800 128
Feststellung der Dauer des Stromausfalls
Dauer > 6 h -> NOTFALL
Dauer < 6 h  -> Meldung an den BL

KF/BE

1.5.1 PW 18: Notstromaggregat installieren BL
1.5.2 PW 1 und PW 2:  Wasserhaltung mit dem Kanalspülwagen durchführen

PW 1: Wassertrasport und Einleitung bei Schacht 4-PO-0207
PW 2: Wassertrasport und Einleitung bei Schacht 4-PO-0274

BL

1.6 Meldung durch EVU oder über Alarmsystem, dass Netzversorgung wieder 
aufrecht 

KF/BL

2.0 Notfall
- Stromausfall in einem eingegrenzten Gebiet (EVU-Betreiber) mit 
mehreren Pumpwerken oder
- Dauer des Stromausfalls > 6h bei einem Pumpwerk

Notfallerkennung:
Alarmgebung bei der Fernwirkanlage im PLS 
Dauer des Netzbetriebes hinterfragen !?  

2.1 Kanalfacharbeter bzw. Bereitschaftsdienst bekommen die Störmeldung 
auf das Diensthandy "NETZAUSFALL" bei PW 1 und PW 2 -> 
Netzausfall Stadtwerke Gebiet

KF

2.2 Kontaktaufnahme mit dem Stromversorger
Zuständiges EVU: 
PW 1 und PW 2; STWK (Stadtwerke Gebiet) 0000 12345
Feststellung der Dauer des Stromausfalls

KF/BE

2.3 PW 1: Notstromaggregat 5 kVA installieren
PW 2: Notstromaggregat 35 kVA installieren

BL

2.4 Dieselkontrolle bei Notstromaggregat 5 kVA alle 4 h KF
1.6 Meldung durch EVU oder über Alarmsystem, dass Netzversorgung wieder 

aufrecht ist.
KF/BL

3.0 Krise
überregionaler Stromausfall / Blackout

Krisenerkennung:
Alarmgebung bei der Fernwirkanlage im PLS oder Radio
Notstromversorgung des Senders und des Empfängers prüfen

3.1 Meldung über das batteriebetriebene Radio (Autoradio, Handy mit UKW-
Empfang) 
Sender: Ö3, Radio Steiermark

3.2 GF  verständigen
vorläufige Lagebeurteilung: Gefahr einer Krise

BL

3.3 Entscheidung zur Einberufung eines Krisenstabes GF

3.4 Einberufung und Organisation des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
3.5 Erstes Stabstreffen mit erster Lagebeurteilung (kurzfristig, innerhalb von 

2 h festlegen)
Beginn der eigentlichen Stabsarbeit mit regelmäßigen Lagebeurteilungen 
(Status, Prognose, Maßnahmen aller Sachgebiete S1 bis S6)

Leiter der Stabsarbeit

3.6 Wenn möglich Verständigung der Behörde (LWZ-Umwelteinsatzdienst-
Umweltalarm der STMK LRm, Notfalldienst der BH, 
Wasserrechtsbehörde)

Krisenstab S3

3.7 Wenn Möglich Verständigung der Blaulichtorganisationen Krisenstab S3
3.8 Wenn Möglich ständigen Kontakt mit der LWZ, Blaulichtorganisationen 

und den EVU aufrecht halten.
Krisenstab S3

3.9 übergeordnete Betrachtung: Notstromaggregate bei der 
Verbandskanalisation Gebiet, PW 3, PW 4, PW 5 und PW 9 
im Einsatz

Krisenstab S3

3.10 PW 3, 4 und 5 (abwechselnd, Reihenfolge beachten): Notstromaggregat 5 
kVA installieren
PW 9: Notstromaggregat 35 kVA installieren

Krisenstab S3

3.11 Dieselkontrolle und Nachfüllen bei den Notstromaggregaten:
5 kVA alle 4 h, 35 kVA alle 12 h

Krisenstab S4

3.12 Dokumentation der Entlastungen bei den Pumpwerken mit Notüberlaufen 
in der Liste "Aufstellung der Pumpwerke"

Krisenstab S4

3.13 Die anwesenden Mitarbeiter sind in 2 Gruppen aufzuteilen und für die 
Aufrechterhaltung des verbleibenden Betriebes zu organisieren, siehe 
Handlungsanweisung für den Betrieb der Kläranlage

Krisenstab S1

3.14 Meldung durch EVU oder über Alarmsystem bzw. Radio, dass 
Netzversorgung wieder aufrecht ist.

Krisenstab S4

3.15 Mit dem zustündigen EVU für die Verbandskanalisation Gebiet
Kontakt aufnehmen: 
PW 1 und PW 2; STWK (Stadtwerke Gebiet) 0000 12345
PW 18; Energie Steiermark  0800 800 128

Krisenstab S4

3.16 Krisenstab erklärt die "Krise" für behoben/beendet Einsatzleiter
3.17 Auflösung des Krisenstabes Leiter der Stabsarbeit
4.0 Rückführung zum Normalbetrieb
4.1 Pumpwerke mit Notstromaggregat auf Netzbetrieb umschalten gemäß 

Liste "Aufstellung der Pumpwerke"
KF/BE

4.2 Notstromaggregate wider deinstallieren und Einsatzbereitschaft wieder 
herstellen (Tank befüllen, Service,….)

KF/BE

4.3 Kontrolle der Anlagenteile vor Ort, ggf. Reinigung KF/BE

4.4 Funktionskontrolle über PLS (Ganglinie) KF/BE

4.5 Dokumentation und Einarbeitung in das PLS (Wartungsbuch) KF/BE

4.6 Abschlussinfo an alle Betroffenen BL

5.0 Anmerkungen und Dokumentation (Dokumentation):
5.1 durchgehende Dokumentation BL/S5
5.2 Nach Abschluss Einarbeitung in das LIS BL

5.3 KVP "Kontinuierlicher Verbesserungsprozess", Nachbesprechung GF
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MODUL E  
STÖRFALLÜBUNG 

E
ABLAUF

Schritt E.1 Definierte Störfallszenarien und die Abwicklung zu deren 
 Beherrschung übenM

OD
UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

Im Rahmen von Störfallübungen wird der mögliche 
Ablauf von festgelegten Störfallszenarien und deren 

Beherrschung realitätsnah durch praktische und 
thematische Übungen nachgestellt. 

WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Eine Übung bietet einerseits die Möglichkeit, die 
Planungsergebnisse in einer größeren Runde zu 
diskutieren und weiter zu spezifizieren. Andererseits 
hilft das regelmäßige Üben der Störfallabwicklung 
mit Hilfe der vorbereiteten Anweisungen dabei: 

• diverse Abläufe, die nicht alltäglich sind, zu trai
nieren und zu verinnerlichen und verständlich 
und nachvollziehbar zu machen,

•  Klarheit über Verantwortlichkeiten und die Kom
munikation / Informationsweitergabe zu schaffen,

•  zu überprüfen, ob zusätzliche Personen, andere 
Abläufe oder zusätzliches Material notwendig 
sind, bzw. ob die Verfügbarkeit von Labors oder 
anderen externen Stellen gegeben ist,

•  die Unterlagen zu aktualisieren,
•  die Kommunikation nicht nur innerhalb des 

Betriebs, sondern auch mit externen Stellen zu 
verbessern,

•  die eigene Störfallkompetenz und damit die 
Gesamtkompetenz des Betriebs in der Öffent
lichkeit positiv darzustellen und

• Bewusstseinsbildung beim Kunden darüber zu 
erreichen, dass zwar immer etwas passieren kann, 
aber man sich bestmöglich darauf vorbereitet. 

Weiters ist es wichtig Störfallübungen als Anlass zu 
nachfolgenden Punkten zu nutzen:

•  die Verständlichkeit und Sinnhaftigkeit der in 
den Arbeitsanweisungen festgelegten Abläufe 
zu testen,

•  gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge aufzu
nehmen und Vereinfachungen durchzuführen 
sowie noch detailliertere Unterlagen auszuar
beiten (z. B. Beschreibungen und Checklisten),

•  Änderungen oder Aktualisierungen in den Un
terlagen im Betrieb bekannt zu geben und

•  offene Fragen zu diskutieren und auszuräumen.

Durch Störfallübungen werden alle Beteiligten 
(Einsatzleiter, Mitarbeiter und externe Personen) 
an den Umgang mit den festgelegten Arbeitsan
weisungen herangeführt und mit der Anwendung 
der Arbeitsanweisungen in einer Stresssituation 
vertraut gemacht. Als positiver Nebeneffekt ergibt 
sich für alle Beteiligten eine gewisse Sensibilisierung 
für das Thema.
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WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG 

 SCHRITT E.1   
 Üben von Störfällen 

Wann sollten Störfallübungen durchgeführt 
werden?

Als richtiger Zeitpunkt für regelmäßig durchzu
führende Störfallübungen können beispielsweise 
nachfolgende Aktivitäten angesehen werden: 

• im Rahmen bestehender Schulungsaktivitäten 
der Mitarbeiter,

•  im Rahmen einer Aktualisierung von Störfallun
terlagen durch das Störfallteam oder 

•  als zusätzliche außerordentliche Aktivität (auch 
mit externer Unterstützung).

Wichtig ist dabei vor allem die Regelmäßigkeit 
solcher Störfallübungen und die verschiedenen 
Szenarien abwechselnd zu üben.

Wie lang kann eine Störfallübung dauern?

Je nach Betrieb können Störfallübungen unter
schiedlich komplex sein und zwischen ein paar 
Stunden bis hin zu mehreren Tagen in Anspruch 
nehmen. Grundsätzlich sollten aber folgende Rah
menbedingungen eingehalten werden:

•  Zumindest für die einfacheren internen Abläufe 
sollte idealerweise jährlich eine Übung zur 
Erinnerung und Verinnerlichung der Abläufe 
durchgeführt werden.

•  Für jede Übung sollte ein Schwerpunktthema 
gewählt werden (z. B. Stromausfall in Pumpwerk 
B; Bruch Rechen, Ausfall Zulaufmessung etc.).

•  Die Störfallübungen müssen nicht immer 
den gesamten Betrieb der Abwasserentsor
gungsanlage betreffen. Vor allem bei größeren 
Kanalisationen und Kläranlagen können Teile 
eines bestimmten Abschnitts einzeln behandelt 
werden.

•  Die internen und externen Kontakte sind auch 
im Rahmen von Übungen zu aktualisieren.

•  Größere Übungen mit externen Stellen und 
komplexeren Abläufen können auch in größe
ren Abständen durchgeführt werden. Diese 
Zeiträume sollten allerdings fünf Jahre nicht 
überschreiten (z. B. großflächiger Stromausfall/
Blackout etc.).

In welchem strukturellen Umfang sind 
 Störfallübungen durchzuführen?

Bei kleineren Abwasserentsorgungsanlagen um
fasst eine Störfallübung zumindest ein Treffen aller 
beteiligten Personen, bei dem

•  die praktische Umsetzung der in der Störfal
lanweisung geplanten Tätigkeiten gemeinsam 
vorbereitet und diskutiert wird und

•  dabei einzelne Tätigkeiten praktisch „geübt“ 
werden z.  B. Inbetriebnahme einer Notstrom
versorgung, Aufbau einer fliegenden Leitung zur 
Weiterleitung, Vorbereitung einer Pressemittei
lung etc.

Es ist gerade bei kleineren Betrieben oftmals nicht 
notwendig eine extra angesetzte Übung zu organi
sieren, da im Rahmen des Treffens bzw. der direkten 
praktischen Durchführung eine Optimierung der 
Abläufe (Zuständigkeiten, notwendige Ansprech
personen und Firmen etc.) erreicht werden kann. 
Jedoch sollte ein solches Treffen soweit dokumen
tiert werden, dass in einer Nachbesprechung die 
Optimierungsvorschläge in die Störfallanweisung 
eingearbeitet werden können.

Bei größeren Kanalisationen und Kläranlagen ist es 
unbedingt notwendig eigenständige Störfallübun
gen zu organisieren. Die Leitung solcher Übungen 
kann durch externe Firmen oder internes Personal 
erfolgen. In den Übungen sollten dann alle in den 
Störfallanweisungen angegebenen Schritte und 
Verantwortlichkeiten durchgespielt werden. Idealer
weise werden solche Übungen von einem externen 
Experten begleitet und dokumentiert, um dann in 
einer Nachbesprechung mögliche Verbesserungen 
aufzuzeigen.

SCHRITT 

E.1
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Eine solche Störfallübung bietet nicht nur die Gele
genheit diverse Tätigkeiten und die Kommunikation 
zur unmittelbaren (technischen) Störfallbehebung 
zu üben, zu diskutieren und zu optimieren, sondern 
auch diverse Abläufe genauer zu spezifizieren, wie 
zum Beispiel:
•  Zu welchem Zeitpunkt werden die Kunden 

informiert?
•  Wie werden die Kunden informiert z. B. Post

wurf, EMail etc.?
•  Welche Informationen werden an die Kunden 

weitergegeben?
•  Ab welchem Zeitpunkt werden Behörden infor

miert?
•  Wie werden die Behörden informiert?
•  Welche Informationen sind an die Behörden 

zumindest zu übermitteln?
•  Sind die Kontaktdaten der Ansprechpersonen 

noch aktuell?

Durchführung von Störfallübungen: 

Für die Durchführung von Störfallübungen werden 
die theoretischen Überlegungen des Planungs
teams (in Arbeitsanweisungen schriftlich formuliert) 
praktisch durchgeführt. Es wird empfohlen, bei den 
Störfallübungen entweder das wahrscheinlichste 
Störfallszenario bzw. immer wieder unterschiedliche 
Störfallszenarien zu üben.

Bei den ersten Übungen in einem Betrieb ist 
es ausreichend einfache und überschaubare 
Störfälle ohne Zeitdruck der Beteiligten zu üben. 
Später, wenn ein Betrieb bereits Erfahrungen mit 
Störfallübungen hat, können die Übungen in ihrer 
Komplexität zunehmen bzw. sogar unangekündigt 
durchgeführt werden. Unangekündigte Übungen 
ermöglichen zu testen, wie mit den tatsächlich zu 
diesem Zeitpunkt verfügbaren Material und Perso
nalRessourcen umgegangen wird. 

Alle geplanten Maßnahmen sind tatsächlich 
durchzuführen, wenngleich die tatsächliche Ab
wasserbeseitigung für die Kunden im Vordergrund 
steht. Im Einzelfall sind einzelne Sofortmaßnahmen 
wie z. B. die Außerbetriebnahme eines Pumpwerks 
oder die Weiterleitung über eine fliegende Leitung 
nur solange weiterzuführen, bis abgeschätzt werden 
kann, welche weiterfolgenden Auswirkungen diese 
haben können. 

Alle Tätigkeiten, die im Rahmen einer Störfallübung 
durchgeführt werden, sind wie im tatsächlichen 
Störfall zu dokumentieren. Dazu sollte eine Nach
besprechung der Störfallübungen im Kreis der 
unmittelbar involvierten Personen mit gemeinsamer 
Durchsicht der Dokumentation und ggf. mit Er
gänzungen aus Erinnerungen (Gedächtnisprotokoll 
etc.) durchgeführt werden.

WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

Als Ergebnis solcher Störfallübungen ergeben sich 
vor allem Erkenntnisse über die theoretisch fest
gelegten Abläufe der Alarmierung, der Einleitung, 
Durchführung und Rückführung von Sofortmaß
nahmen und der dazu notwendigen Kommunika
tionswege. Für eine systematische Verbesserung 
nach einer Störfallübung helfen nachfolgende 
Fragen:

•  Welche Abläufe haben gut funktioniert und 
bieten daher eine gute Grundlage für den 
Ernstfall?

•  Welche Abläufe haben noch nicht reibungslos 
funktioniert bzw. müssen noch verbessert wer
den?

•  Welche personellen und materiellen Mittel 
waren zusätzlich nötig bzw. welche Ressourcen 
wurden nicht benötigt?

• War die interne Kommunikation ausreichend?
• Waren die Inhalte der externen Kommunikation 

(Behörden, Kunden, Medien) richtig abge
stimmt?

•  Wurde die externe Kommunikation zum richti
gen Zeitpunkt durchgeführt?
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MODUL F  
KONTINUIERLICHE  VERBESSERUNG 
DER STÖRFALLPLANUNG UND 
 DOKUMENTATION

F
ABLAUF

Schritt F.1 Erkenntnisse aus Störfallübungen verarbeiten

Schritt F.2 Erkenntnisse aus der Störfallabwicklung (Ernstfall) verarbeiten

M
OD

UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

Störfallplanungen basieren auf vorbeugenden theore
tischen Überlegungen und auf möglichen Erfahrungen 
aus eingetretenen Ereignissen. Eine Störfallplanung 
bezieht sich immer auf einen bestimmten Zeitpunkt 
oder einen bestimmten Zustand einer Abwasserent
sorgungsanlage – Kanalisation oder/und Kläranlage. 
Das bedeutet, dass im Laufe der Zeit Abwasserent
sorgungsanlagen unterschiedlichen Veränderungen 
unterworfen sein können. Diese Veränderungen, die 
sehr unterschiedlicher Natur sein können, machen es 
daher notwendig, Störfallplanungen immer wieder an 
diese veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. 
Dies kann bauliche, strukturelle, aber auch strategi
sche Änderungen betreffen.

•  Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
•  Bau eines neuen Anlagenteils,
•  geänderte Ableitungs bzw. Reinigungs

situation,
•  Veränderungen durch Maßnahmen zur 

Elimination oder Minimierung von Gefähr
dungen,

•  Erkenntnisse aus Störfallübungen.
•  Nachbereitender Verbesserungsprozess

• Erfahrungen aufgrund eingetretener 
Störfälle, aber vor allem auch bei beinahe 
eingetretenen Störfällen 

Zusammengefasst erfordert jede Veränderung und 
neue Informationsbasis immer wieder Anpassungen 
und Verbesserungen innerhalb einer Störfallplanung 
(kontinuierlicher und nachbereitender Verbesse-
rungsprozess).

Eine systematische und kontinuierliche Verbes
serung einer Störfallplanung kann aber nur dann 
funktionieren, wenn diese auf einer schriftlich fest
gehaltenen und nachvollziehbaren Dokumentation 
aufbaut.

Dokumentationen stellen daher eine zentrale 
 Aktivität in allen Planungsschritten dar und sind 
Voraussetzung für eine laufende Verbesserung!
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WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Im Rahmen kontinuierlicher Verbesserungsprozesse 
kann erkannt werden, wo innerhalb des Betriebs  
hier vor allem in Bezug auf die Störfallvorsorge und 
die Beherrschung von Störfällen  die Stärken und 
Schwächen liegen bzw. wo noch Korrekturmaßnah
men erforderlich sind.
Ziel von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen 
ist es, alle neuen Informationen in die Störfallpla
nung aufzunehmen, um im Ernstfall den Umgang 
mit Störfällen effektiver und effizienter zu machen. 
D. h. mit möglichst geringen und richtig einge
setzten Mitteln vorzusorgen, sodass keine Störfälle 
auftreten bzw. im Ernstfall diese effektiv und effi
zient beherrscht werden, bis der Normalzustand 
wiederhergestellt werden kann.

Um diese Ziele möglichst effizient umsetzen zu 
können, bedarf es einer entsprechenden Doku
mentation. Einige wesentliche Rahmenbedingun
gen hierfür sind:

•  Eine Dokumentation ist nur dann nützlich und 
„lebendig“, wenn sie einen Mehrwert für die 
Planung bringt – d. h. wenn sie aktuell gehalten 
wird, gut lesbar und nachvollziehbar ist sowie 
übersichtlich und interessant gestaltet wurde.

•  Eine Dokumentation muss intern (Mitarbeiter) 
und nach außen hin (Behörden, Kunden, Medien) 
verständlich und nachvollziehbar dargestellt 
sein.

WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG

Die kontinuierliche Verbesserungsplanung erfolgt 
durch regelmäßige Treffen des Störfallteams zur 
Durchsicht und Aktualisierung aller den Betrieb 
betreffenden Unterlagen sowie der Störfallun
terlagen. Die Informationen aus Störfällen und 
Störfallübungen werden im gesamten Team (und 
ggf. mit externen Personen) nachbesprochen. Dazu 
können zusätzliche Infos von anderen Stellen zur 
übergeordneten Lagebeurteilung (z.  B. tatsächli
ches Ausmaß eines Hochwasserereignisses etc.) 
eingeholt werden.

Leitfragen für die Besprechungen im Team:

•  Hat sich die Zusammensetzung unseres Teams 
verändert? 

•  Gibt es Bedarf noch weitere Personen einzu
binden?

•  Sind Gefahrenlisten noch aktuell? 
•  Wodurch wurde(n) die letzte(n) Störung(en) 

ausgelöst? 
•  Findet sich diese Gefährdung auf der Liste 

wieder? 
•  Gab es wesentliche Änderungen in der Anlage 

oder der Umgebung?
•  Sind alle Vorbeugemaßnahmen umgesetzt  worden? 

•  Waren sie erfolgreich? 
•  Welche fehlen noch? 
•  Passt der Zeitplan für die Umsetzung noch? 
•  Wie könnten die wiederkehrenden Maßnahmen 

verbessert werden?
•  Waren die Schwellen und Alarmwerte für die 

Störfallerkennung geeignet?
•  Wie erfolgreich waren die Sofortmaßnahmen 

beim letzten Störfall?
•  Ist eine Anpassung der Sofortmaßnahmen 

aufgrund von Änderungen im Betrieb bzw. der 
Anlagenkomponenten erforderlich? 

•  Stehen alternative bzw. neue Möglichkeiten von 
Sofortmaßnahmen zur Verfügung?

•  Waren die interne und externe Kommunika
tion ausreichend vorbereitet und wurden die 
vorgegebenen Kommunikationswege von allen 
eingehalten?

•  Welche Verbesserungspotentiale haben sich 
ganz allgemein aufgrund von beobachteten 
(Beinahe)Ereignissen gezeigt?

•  Wo besteht noch Schulungsbedarf?
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Die Dokumentation der Störfallplanung ist regel
mäßig zu aktualisieren und im Team zu diskutieren, 
um folgende Punkte zu überprüfen und evtl. neu in 
die Störfallanweisungen aufzunehmen:

•  Personalwechsel
•  Veränderungen in der Abwasserentsorgungsan

lage – Kanalisation und/oder Kläranlage (Zubau 
von Anlagen) 

•  Veränderungen in der Umgebung der Abwasser
entsorgung (z. B. Veränderungen im Einzugsge
biet, Vorfluter etc.)

•  Getätigte Vorbeugemaßnahmen (Elimination 
und Minimierung durch einmalige oder wieder
kehrende Tätigkeiten)

•  Verbesserungsvorschläge aus der Störfall
abwicklung (Ernstfall) 

•  Verbesserungsvorschläge aus den Störfallübun
gen (z. B. Änderung des Intervalls bestimmter 
Vorbeugemaßnahmen, Neugestaltung der 
 Arbeitsbehelfe etc.)

Die laufende Aktualisierung und Diskussion der 
einzelnen Arbeitsschritte hilft dabei die Störfall
planung sukzessive zu verbessern!

A
Normalbetrieb

H
KatSchutz

G
Ernstfall

B-D
Störfallplanung

A
Normalbetrieb

F
Verbesserungsprozess

E
Störfallübung

B-D
Störfallplanung

F
Verbesserungsprozess

Abb. 14: 

links Kreislauf des 

Verbesserungs prozesses in 

der Störfallplanung, rechts 

erweiterter Kreislauf des

Verbesserungsprozesses in 

der Störfallabwicklung
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 SCHRITT F.1  
 Erkenntnisse aus Störfallübungen   
 verarbeiten 

Mit Hilfe der Dokumentation von Störfallübungen 
sollen folgende Fragen beantwortet werden:
•  Kann mit Hilfe der vorliegenden Störfallanwei

sungen die gesamte mögliche Störfallentwick
lung (Notfall, Krise) abgedeckt werden?

•  Sind die Anweisungen für die Mitarbeiter nach
vollziehbar und verständlich?

•  Gibt es Gefährdungen, die aufgrund von 
Erfahrungen der Mitarbeiter noch hinzugefügt 
werden müssten?

•  Gibt es Vorbeuge oder Sofortmaßnahmen für 
die noch Anweisungen oder detaillierte Check
listen formuliert werden müssen?

•  Ist die interne Kommunikation im Störfall ausrei
chend geregelt?

•  Ist die externe Kommunikation im Störfall aus
reichend geregelt?

•  Gibt es sonstige Verbesserungsmöglichkeiten 
aus Sicht der Teilnehmer?

 SCHRITT F.2   
 Erkenntnisse aus Störfallabwicklung   
 (Ernstfall) verarbeiten 

Mit Hilfe der Dokumentation des eingetretenen 
Störfalls sollen folgende Fragen beantwortet werden:

•  Wo ist ein Störfall aufgetreten?
•  Wann ist ein Störfall aufgetreten?
•  Wodurch wurde die Störung ausgelöst?
•  Wer hat sie gemeldet?
•  Wie wurde darauf reagiert (auf Basis welcher 

Grundlagen)? 
•  Wann wurde darauf reagiert?
•  Wer hat was gemacht?
•  Wie wurden die Verantwortlichkeiten wahrge

nommen?
•  Wie wurde betriebsintern und extern (Kunden, 

Behörde, Medien etc.) kommuniziert?
•  Kam es zu einer Eskalation des Störfalls (Notfall, 

Krise)? 
•  Zu welchem Zeitpunkt wurde der Störfall zu 

einem Notfall oder einer Krise?
•  Gab es Sach oder Personenschäden? 
•  Wie groß waren diese Schäden? 
•  Wie lange dauerte der Störfall (Notfall, Krise)?
•  Mit welchen Maßnahmen wurde zum Normal

betrieb zurückgekehrt?
•  Wann wurden diese durchgeführt?
•  Müssen Anlagen neu und verbessert errichtet 

werden?
•  Wie können die finanziellen Mittel effektiver 

eingesetzt werden (z.  B. veränderte Versor
gungsstrukturen)?

•  Braucht man zusätzliche Vorbeugemaßnahmen, 
um den Störfall in seiner Wirkung zu verringern 
bzw. die Zeit der Einschränkung zu verkürzen?

WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

Die Ergebnisse sind, wie bei den einzelnen Arbeits
schritten beschrieben, schriftlich festzuhalten (zu 
dokumentieren) und nachvollziehbar darzustellen. 
Diese Listen, Abbildungen, evtl. GISEinarbei
tungen, Anweisungen sowie Ablaufplanungen etc. 
stellen also die Dokumentation und gleichzeitig 
auch das Ergebnis der Störfallplanung dar.
Da die Störfallplanung ein kontinuierlicher Prozess 
ist, können mit jeder neuen Information aus Be
trieb, Übung oder Abwicklung jeweils aktualisierte 
und verbesserte schriftliche Unterlagen zu den 
Ergebnissen der einzelnen Planungsschritte erstellt 
werden:

•  aktualisierte Listenform der Zuständigkeiten im 
Planungsteam

•  aktuelle Kontaktdaten
•  aktualisierte Betriebs und Wartungsunterlagen
•  verbesserte Vorbeugemaßnahmen (einmalige 

und wiederkehrende Tätigkeiten)
•  aktualisierte Störfallszenarien
•  verbesserte Störfallanweisungen (Erkennung, 

Einleitung, Durchführung, Rückführung)
•  aktualisierte Störfalldokumentation

SCHRITT 

F.1

SCHRITT 

F.2
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MODUL G  
STÖRFALLABWICKLUNG IM ERNST
FALL UND STÖRFALLDOKUMENTATION 

G
ABLAUF

Schritt G.1 Auslöseereignis für Eintritt Ernstfall erkennen 

Schritt G.2 Störfallabwicklung (Einleitung, Durchführung, Rückführung)

M
OD

UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

Tritt ein Störfall (Notfall, Krise) ein, gilt es die 
geplanten und bereits trainierten Abläufe für die 
Störfallerkennung sowie die Einleitung, Abwick-
lung und Rückführung (inklusive Dokumentation) 
in der Praxis umzusetzen. Dabei gilt es zu beachten, 
dass die Arbeitsanweisungen meist auf Basis the
oretischer Überlegungen und Annahmen erstellt 

wurden. Im Ernstfall spielen viele einzelne Faktoren 
zusammen, die 

• oftmals eine Anpassung der geplanten Vor-
gangsweise notwendig machen und

• zur Nachvollziehbarkeit eine entsprechende 
Dokumentation des Störfalls erfordern!

WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Ziel der Störfallabwicklung ist die Abwasserentsor
gung – Abwasserableitung und Abwasserreinigung  
so lange und so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. 
Durch frühzeitiges Erkennen und dem Setzen der 
vorbereiteten Sofortmaßnahmen soll die Auswirkung 
und die Dauer des Störfalls minimiert werden. Die 
gezielte Rückführung der Sofortmaßnahmen soll den 
Normalbetrieb so schnell wie möglich sowie idealer
weise in einem verbesserten Zustand wiederherstellen.

Ziel der Störfalldokumentation ist es alle Aktivitä
ten, Entscheidungen, Informationen etc. nachvoll
ziehbar zu machen, um während des Störfalls
•  immer genau zu wissen, was gerade wo in der 

Abwicklung passiert. Die Dokumentation ist 

dabei eine Hilfestellung für die Betriebsleitung 
(bzw. Einsatzleitung) um den aktuellen Stand 
der Dinge schnell und einfach für Entschei
dungen (Beurteilung des Erfolgs von gesetzten 
Maßnahmen, neue Lagebeurteilung, etc.) zur 
Verfügung zu haben.

•  die Rückführung(splanung) der tatsächlich 
 gesetzten Sofortmaßnahmen zu erleichtern.

Nach der Störfallabwicklung und der erfolgreichen 
Rückkehr zum Normalbetrieb hilft die detaillierte 
Störfalldokumentation
•  aus Fehlern in der Störfallabwicklung zu lernen 

um sich laufend zu verbessern! Wie in Arbeits
schritt F.1 (Erkenntnisse aus Störfallabwicklung 
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verarbeiten) dargestellt, ist eine detaillierte Stör
falldokumentation wichtig für die kontinuierliche 
Verbesserung der Störfallplanung und folglich 
auch der Versorgungssicherheit.

•  besser nachvollziehbar zu machen, was gesche
hen ist (z. B. auch im Falle, dass im Nachhinein 
eine Rechtfertigung für getroffene Entschei
dungen erforderlich ist).

WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG

 SCHRITT G.1   
 Auslöseereignis für eintritt ERNSTFALL  
 erkennen 

Zu beachten ist, dass sich Auslöseereignisse für 
den Eintritt des Ernstfalls (Störfall, Notfall, Krise) 
unterschiedlich zu erkennen geben können: 

•  Sie können plötzlich auftreten (z. B. Bruch eines 
Sammlers), für diese Ereignisse können keine 
Überwachungsparameter definiert werden.

•  Sie können sich über eine gewisse Zeit anbah
nen (z. B. Hochwasserereignis).

•  Sie können sich anhand kontinuierlich beob
achtbarer Überwachungsparameter (Schwel
len und Alarmwerte) erkennen lassen. 

Je nach „Charakter“ eines Auslöseereignisses hat 
der Abwasserentsorger mehr oder weniger Zeit und 
Möglichkeiten einen herannahenden Störfall zu 
erkennen und sich darauf vorzubereiten.

Dementsprechend gibt es grundsätzlich zwei Arten 
der Störfallerkennung:

•  Spontane Störfallerkennung (kann durch interne 
oder externe Personen oder auf Basis von 
Messwerten [z.  B. Zutrittsalarm] festgestellt 
werden)

•  Störfallerkennung als Teil eines gezielt ein
gesetzten Frühwarnsystems (siehe Kapitel D 
Störfallabwicklung planen) 

Spontane Störfallerkennung:
Eine Abwasserentsorgung kann jederzeit von 
plötzlich eintretenden (nicht vorhergesehenen, 
vorhersehbaren oder nicht einfach beobachtbaren) 
Ereignissen getroffen werden. Die diensthabenden 
Mitarbeiter müssen darauf spontan reagieren. 
Dabei ist oft unmittelbar zu entscheiden, welche 
Auswirkungen durch das jeweilige Ereignis eintreten 
können und wie und in welchem Umfang Mitarbei
ter und externe Stellen alarmiert werden müssen. 
Kann innerbetrieblich nicht sichergestellt werden, 
dass die Mitarbeiter diese Entscheidungen treffen 
können, muss zumindest die Information an die 
Entscheidungsträger in der Abwasserentsorgung 
weitergegeben werden. Für diese Fälle ist die 
Erreichbarkeit der verantwortlichen Mitarbeiter 
festzulegen.

Störfallerkennung mittels Frühwarnsystem:
Durch die kontinuierliche Überwachung bzw. On
lineÜberwachung bestimmter Betriebsparameter 
und betriebsrelevanter Parameter können ungüns
tige Entwicklungen frühzeitig erkannt werden. Für 
diese Parameter können Schwellen und Alarmwer
te festgelegt werden. Beispiele hierfür sind:

Bereich Kläranlage:
•  Absinken eines Behälterstands unter die defi

nierten Mindesthöhen
•  Anstieg des NH₄NWerts
•  Sinken des O₂Werts im Belebungsbecken 
•  Sinken der Faulturmtemperatur

Bereich Kanalisation:
•  Überschreiten eines MAXNiveau im Pumpwerk
•  Überschreiten einer MAXStromaufnahme der 

Pumpen 

SCHRITT

G.1
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 SCHRITT G.2   
 Störfallabwicklung im Ernstfall  
 (Einleitung, Durchführung, Rückführung) 

Im Rahmen der Störfallabwicklung werden die 
vorbereiteten Störfallanweisungen angewendet und 
im Bedarfsfall an die jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst. Zu berücksichtigen ist, dass Ergebnisse 
der vorbereiteten Störfallplanung nur eine grobe 
Hilfestellung darstellen. Eventuell müssen zusätzlich 
noch andere (bereits vorbereitete oder spontane) 
Maßnahmen aufgrund der jeweiligen Lagebeurtei
lung durchgeführt werden.

Eine Lagebeurteilung sollte dabei zumindest die 
Beurteilung der Gefährdung, der Möglichkeiten des 
aktuellen Betriebs sowie die erfolgte Kommunikation 
berücksichtigen. Im Rahmen der Lagebeurteilung 
müssen zusätzlich für diese Bereiche die zukünftige 
Entwicklung und die geeigneten Maßnahmen zur 
Beherrschung berücksichtigt werden.

•  Folgerungen aus der Beurteilung der Gefahrenlage:
•  Art und Ursache der Gefahr
•  Umfang und Schwere der Gefahr
•  Betroffene (Menschen, Tiere, Umwelt, 

Kulturgüter, Sachwerte, Infrastruktur)
•  Folgegefahren

•  Möglichkeiten des eigenen Betriebs:
•  Bereits eingesetzte Mittel
•  Noch verfügbare Mittel

•  Kommunikation
•  Interne Kommunikation
•  Externe Kommunikation
•  Kommunikationsplan

Nach der Störfallerkennung und Alarmierung 
aller notwendigen Personen werden auf Basis der 
festgelegten Verantwortlichkeiten die notwendigen 
Sofortmaßnahmen durchgeführt, die notwendigen 
Informationen weitergegeben und die Störfalldoku
mentation begonnen. 
Alle Mitarbeiter wie auch die Betriebsleitung bzw. 
Einsatzleitung sind dabei aufgefordert zu einer naht
losen Dokumentation beizutragen (Protokollierung 
handschriftlich, vorgedrucktes Formular etc.). In der 
Einsatzleitung ist eine eigene Stelle, die Ereignisse 
und Entscheidungen sowie Kommunikationswege 
protokolliert, einzurichten (z. B. Sekretariat).

Bei der Umsetzung von (Sofort)Maßnahmen auf 
Basis der jeweiligen Lagebeurteilung muss auch 
der Erfolg bzw. Misserfolg dieser Maßnahmen vom 
Krisenstab beurteilt werden. Diese stellt die weitere 
Grundlage für eine neuerliche Lagebeurteilung und 
das Ableiten weiterer Maßnahmen dar.

Das Ende eines Störfalls muss intern durch den 
Betriebsleiter bzw. die Einsatzleitung ausgerufen 
werden! Nach der Rückführung zum Normalbetrieb 
muss auch extern die Beendigung des Störfalls 
kommuniziert werden (z.  B. Behörde, Kunden, 
Medien).

WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

Durch Anwendung und Anpassung der vorberei
teten Störfallanweisungen im Ernstfall kann die 
Auswirkung des Störfalls verringert und die Dauer 
verkürzt werden und damit ehestmöglich wieder 
zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden.

Im Rahmen der Störfalldokumentation liegt eine 
detaillierte und nachvollziehbare Dokumentation 
der Störfallabwicklung in Form von Tätigkeitsproto
kollen vor.

SCHRITT

G.2
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BEISPIEL/ARBEITSBEHELF

Beispiel | Dokumentation  Tätigkeiten in der Einsatzleitung

DATUM / 
ZEITPUNKT VORGABE TÄTIGKEIT DURCHFÜHRUNG/

INFORMATION AN DATUM/ZEITPUNKT

31.8.2015/05:00 Betriebsleiter Vorbereitung Installation 
Notstromaggregat beim 
Pumpwerk

Spülwagenbesatzung
KAN, Betriebselektriker

31.08.2015/06:30

31.08.2015/07:00 Betriebsleiter Betankung Notstromaggregate Betriebsschlosser 31.08.2015/07:05

31.08.2015/07:05 Betriebsleiter Vorbereiten der Umgehung 
der Kläranlage über das 
Regenrückhaltebecken

Klärfacharbeiter 31.08.2015/07:05

31.08.2015/07:05 Betriebsleiter  Aufbau mobile Kanalumleitung Spülwagenbesatzung
KAN, Betriebsschlosser

 

…

Beispiel | Dokumentation – Information Anwohner Kanalarbeiten
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Beispiel | Dokumentation – Straßenpolizeiliche Bewilligung – Seite 1

Beispiel | Dokumentation – Straßenpolizeiliche Bewilligung – Seite 1
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Beispiel | Dokumentation – Straßenpolizeiliche Bewilligung – Seite 2
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Beispiel | Dokumentation  Tätigkeiten eines Mitarbeiters

DATUM / 
ZEITPUNKT VORGABE TÄTIGKEIT INFORMATION DATUM/

ZEITPUNKT

31.08.2015/15:00 von 
Betriebsleiter

Überschreiten Stromaufnahme 
Pumpen

Spülwagenbesatzung
KAN 31.08.2015/16:30

31.08.2015/09:00 von 
Betriebsleiter Motorschutzstörung Pumpwerk

Spülwagenbesatzung
KAN, 
Betriebsschlosser

31.08.2015/23:30

…      
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MODUL H 
SCHNITTSTELLEN ZUM ÜBER
GEORDNETEN KATASTROPHENSCHUTZ  
FESTLEGEN UND ABSTIMMEN

H
ABLAUF

Schritt H.1 Schnittstellen zum übergeordneten Katastrophenschutz definieren M
OD

UL

WAS IST DAMIT GEMEINT? – INHALTE

Im Sinne des steiermärkischen Katastrophen
schutzgesetzes ist eine Katastrophe ein Ereignis bei 
dem das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl 
von Menschen oder bedeutende Sachwerte in un
gewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt 
werden. Die Abwehr oder Bekämpfung der Gefahr 
erfordert eine koordinierte Katastrophenhilfe durch 
die verpflichteten Einrichtungen, insbesondere der 
Organisationen des Katastrophenschutzes (Feuer
wehr, Rotes Kreuz etc.).

Um ein Ereignis bzw. einen Störfall als Katastrophe 
einstufen zu können, sind somit drei Kriterien erfor
derlich:

 1.   Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von 
Menschen oder bedeutende Sachwerte 
werden gefährdet oder geschädigt

 2.   In einem ungewöhnlichen Ausmaß 
 3.   die Abwehr oder Bekämpfung der Gefahr 

bedarf eines koordinierten Einsatzes meh
rerer Organisationen

Solange die Auswirkungen auf das Gemeindegebiet 
begrenzt sind, liegt die Zuständigkeit beim Bürger
meister der betroffenen Gemeinde  sonst bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmann). 
Erst wenn mehrere politische Bezirke betroffen 
sind und die zuständige Bezirkshauptmannschaft 

überfordert ist, wird die Zuständigkeit auf die Lan
desregierung (Landeshauptmann) übertragen.

Aus Sicht des Abwasserentsorgers sind Schnitt
stellen in Form von „Berührungspunkten“ zu den 
zuständigen Behörden vorzubereiten. Diese Berüh
rungspunkte sind in diesem Sinne vor allem

• die Kontakte bei den zuständigen Behörden 
sowie den Organisationen des Katastrophen
schutzes und 

• Katastrophenszenarien, die die Abwasserent
sorgung betreffen können.

• Für die zuständigen Behörden ist in Bezug auf 
die Abwasserentsorgung z. B. besonders inter
essant, ob 

• ein Abwasserentsorger eines nicht betroffenen 
Gebietes, Infrastruktur, Personen, Materialien 
(z. B. mobile Schlammpressen) etc. als Hilfe
stellung für betroffene Gebiete zur Verfügung 
stellen kann oder

• ein Abwasserentsorger Impfschlamm für Bele
bungsbecken oder Faulturm für die Wiederin
betriebnahme einer Kläranlage nach einem 
längeren Betriebsstillstand liefern kann. 
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WARUM MACHEN WIR DAS UND WELCHE ZIELE WERDEN DABEI 
 VERFOLGT? – ZIELE

Im Katastrophenfall steht ein Abwasserentsorger im 
Dienste des übergeordneten Katastrophenschutzes 
und muss innerhalb kurzer Zeit seinen Betrieb sowie 
seine Ablauforganisation entsprechend umstellen. 
Dies kann am besten erreicht werden, wenn die 

übergeordneten Katastrophenszenarien bekannt 
sind und die Erwartungen des Katastrophenschut
zes an den Abwasserentsorger abgeklärt sind. Nur 
durch die Vorbereitung der Schnittstellen, kann eine 
effiziente Abwicklung im Ernstfall erreicht werden!

WIE WIRD DAS GEMACHT? – UMSETZUNG

Für ein schnelles Handeln ist unbedingt mit den zu
ständigen Behörden (Gemeinde und Bezirkshaupt
mannschaft) ein persönlicher Kontakt herzustellen. 
Die Bezirkshauptmannschaft hat im Normalfall 
bereits Katastrophenschutzpläne vorliegen. Daher 
können die Kontakte zu den zentralen Ämtern sowie 
zu den Organisationen des Katastrophenschutzes 
in weiterer Folge über die Bezirkshauptmannschaft 
hergestellt bzw. zur Verfügung gestellt werden. 

Zur Berücksichtigung der übergeordneten Katast
rophenszenarien können detaillierte Vorgaben vom 
staatlichen Krisen und Katastrophenmanagement 
(SKKM) herangezogen werden. 

Weitere Hilfestellungen sowie aktuelle Informationen 
können auf Landesebene über die Landeswarnzentra
le bzw. die zuständigen Abteilungen eingeholt werden.

 SCHRITT H.1   
 Schnittstellen zum übergeordneten   
 Katastrophenschutz festlegen 

An den einzelnen Schnittstellen sind folgende 
Punkte zu berücksichtigen:

•  Abstimmung der Katastrophenszenarien:  
Mit den zuständigen Stellen (Landeswarn
zentrale, Landesabteilungen etc.) für die 
jeweilige Region abstimmen. 

•  Katastrophenszenarien in der Störfallplanung 
berücksichtigen:
• Gefährdungen, die eine Katastrophe 

auslösen können sind zu berücksichtigen 
( Arbeitsschritt B.1 – Gefährdungen 
 identifizieren).

• Für Gefährdungen sind interne Vorbeuge
maßnahmen zur Minimierung durchzu
führen (Arbeitsschritt B.2  Gefährdungen 
eliminieren und minimieren).

• Katastrophenszenarien sind den Störfall
szenarien zuzuordnen.

• Überleitung und Durchführung Notbetrieb im 
Katastrophenfall:  
mit den zuständigen Behörden abstimmen. 
Dies kann bereits im Vorfeld für die einzelnen 
Szenarien z. B. für den Fall eines Strahlenalarms 
durchgeführt werden.

•  Alarmierungswege für den Katastrophenfall 
festlegen: 
Im Katastrophenfall sollte die Alarmierung und 
Information durch die Landeswarnzentrale 
erfolgen. Dazu ist abzustimmen, in welcher Form 
die Abwasserentsorgung alarmiert und informiert 
wird. Danach kann durch den Abwasserentsor
ger die vorbereitete Sofortmaßnahme aus der 
Störfallplanung eingeleitet werden.

•  Kommunikation und Informationsaustausch: 
mit den zuständigen Behörden des Katastro
phenschutzes für jedes Katastrophenszenario 
festlegen: 
• Interne Ansprechpersonen festlegen 

(Kontaktdaten)
• Benötigte Informationen mit den 

 zuständigen Behörden festlegen
• Katastrophensichere Kommunikationsübertra

gung für den Ernstfall festlegen (z. B. Funk)
• Zu welchen Zeitpunkten erwarten sich die 

zuständigen Behörden eine Informations
übertragung (z. B. Fertigstellungsmeldung 
des Aufbaues eines Abwasserentsorgungs
notbetriebs und deren Kapazität)

SCHRITT

H.1
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• Im eigenen Betrieb festlegen, ob Infrastruktur, 
Personen, Materialien etc. als Hilfestellung für 
andere betroffene Gebiete in der Steiermark zur 

Verfügung gestellt werden können. Zum Beispiel 
können diese Informationen GISbasiert im 
Einsatzfall herangezogen werden.

WAS KOMMT DABEI HERAUS? – ERGEBNISSE

•  Integration der Katastrophenszenarien in die 
Störfallplanung

• Behördlich freigegebene Versorgungsarten für 
die einzelnen Katastrophenszenarien

• Auflistung aller Kontaktdaten der wichtigsten 
Ansprechpersonen bei Behörden, Einsatzorga
nisationen etc.

• Alarmierung für die einzelnen Katastrophensze
narien ist abgestimmt (siehe auch Störfallab
wicklung)

• Kommunikationsplan für Informationsaustausch 
mit übergeordnetem Katastrophenschutz 
(Landes warnzentrale etc.)

• Informationen an den übergeordneten Katast
rophenschutz, um im Ernstfall die verfügbaren 
Ressourcen und Kräfte landesweit besser ein
setzen zu können.

ARBEITSBEHELF

Kurzüberblick des gesetzlichen Rahmens zum 
übergeordneten Krisen- und Katastrophen-
management:

Das Staatliche Krisen- und Katastrophenmanage-
ment (SKKM) in Österreich verfolgt das Prinzip 
der primären Selbsthilfe durch lokale Strukturen, 
höhere Verwaltungsebenen können im Bedarfsfall 
subsidiär intervenieren. Die vom Ministerrat 2009 
genehmigte „SKKMStrategie 2020“ sieht vor, 
dass dem Bund nur überregionale Gefährdungsla
gen vorbehalten sind und dass in Katastrophenfäl
len ehrenamtliche Organisationen einbezogen und 
die Selbsthilfe und Selbstvorsorge der Bevölkerung 
insgesamt gesteigert werden sollen. 

Nach dem Bundesverfassungsgesetz (Art. 9, Art. 15 
und Art. 79) sind die einzelnen Bundesländer sowohl 
für den behördlichen als auch den technischen Ka
tastrophenschutz zuständig. Ausgenommen davon 
sind nur besondere überregionale Bedrohungen wie 
zum Beispiel Pandemien etc.

Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit und Gefah
renbewusstseinsbildung wahrt der Österreichische 
Zivilschutzverband. Das Meldeorgan des SKKM 
bildet die Bundeswarnzentrale, der die Landes
warnzentralen unterstehen. Diese haben die 
Aufgabe die Bevölkerung zu warnen und die Koor
dination der Einsatzkräfte bei Großkatastrophen zu 
übernehmen.



ANHANG

85

ANHANG 1  
CHECKLISTE ZUR SELBSTBEURTEILUNG 
DES STANDS DER UMSETZUNG DER 
STÖRFALLPLANUNG
Die nachfolgende Checkliste unterstützt das Pla
nungsteam dabei zu erkennen und abzuschätzen, 
welche Bereiche bereits umgesetzt sind und in die 
Störfallplanung eingebunden werden können. Die 
Checkliste unterstützt auch dabei herauszufinden, 

bei welchen Bereichen noch ein notwendiger 
Handlungsbedarf gegeben ist bzw. ob und in wel
chem Bereich die Mindestanforderungen für eine 
ausreichende Störfallplanung bereits umgesetzt 
sind.

Bitte ankreuzen

Ja Teil-
weise Nein

A. Planungsteam und Grundlagenbearbeitung aus dem 
Normalbetrieb

FA1 Planungsteam zusammengestellt
Besteht bereits ein Planungsteam, das sich mit Störfällen im Betrieb 
beschäftigt? 

FA2 Kontaktdaten und Organigramm erstellt
Sind die einzelnen Personen in einer Liste bzw. in einem Organigramm 
mit Namen und Kontakt sowie den Zuständigkeiten innerhalb des 
Planungsteams (Ansprechpersonen) festgelegt?

FA3 Aufgaben und Zuständigkeiten im Planungsteam definiert
Wissen alle beteiligten Personen, dass sie Teil des Planungsteams sind 
und welche Aufgaben sie erfüllen sollen? Wissen auch alle anderen 
Mitarbeiter z. B. durch ein Dokument im Betrieb oder Aushang, an 
wen sie sich mit Fragen und Anmerkungen wenden können?

FA4 Stellvertreter festgelegt
Wurden Stellvertreter für die einzelnen Aufgaben festgelegt und diese 
auch entsprechend über ihre Verantwortlichkeiten informiert und in 
alle Aktivitäten eingebunden?

FA5 Überwachungs- und Wartungsplan aktualisiert
Gibt es einen aktuellen Überwachungs und Wartungsplan, 
der zumindest die betrieblichen Maßnahmen der Eigen und 
Fremdüberwachung (z. B. gemäß ÖWAVRegelblätter 6 und 20), 
sowie die behördlichen Vorschreibungen (Bescheidauflagen) abbildet?

FA6 Betriebsdaten ausgewertet
Sind die Betriebsdaten und Aufzeichnungen soweit ausgewertet, 
dass funktionelle Zusammenhänge bei den einzelnen Anlagen und 
Prozessen besser verstanden werden können?
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Ja Teil-
weise Nein

B. Störfallminimierung (Identifizierung, Eliminierung und 
Minimierung von Gefährdungen)

FB1 Gefährdungen identifiziert
Wurde eine umfassende Auflistung aller vorhandenen und möglichen 
Gefährdungen bei Anlagen und Prozessen durchgeführt, welche 
die Entsorgungssicherheit und Reinigungsleistung beeinträchtigen 
können? 

FB2 Liste möglicher Gefährdungen erstellt
Enthält diese Liste auch eine Beschreibung, wo die Gefährdungen 
auftreten, welche Probleme sie verursachen, wodurch sie ausgelöst 
werden und wie schwerwiegend deren Auswirkungen sind (z. B. 
in Papierform, elektronisch oder in einem Betriebsleitsystem 
eingebunden)?

FB3 Liste möglicher Gefährdungen planlich verortet
Wurden die Gefährdungen auch planlich verortet? (z. B. auf Skizzen, 
Lageplänen oder mithilfe eines Geoinformationssystems)

FB4 Liste eliminier- und minimierbarer Gefährdungen erstellt
Wurde eine umfassende Auflistung all jener identifizierten 
Gefährdungen durchgeführt, welche durch Vorbeugemaßnahmen 
vollständig eliminiert bzw. zumindest in ihrer Häufigkeit und deren 
Auswirkung minimiert werden können?

FB5 Detaillierte Beschreibung der Vorbeugemaßnahmen erstellt
Haben Sie eine detaillierte Beschreibung der Vorbeugemaßnahmen 
inklusive der Verantwortlichkeiten, Durchführungszeiträume, 
Finanzierung, Überprüfungen etc. angefertigt?

FB6 Expertenvorschläge zur mittel- und langfristigen Verbesserung des 
Gesamtsystems erstellt
Wurden vom Planungsteam mit Unterstützung der beteiligten 
Experten Vorschläge für die mittel und langfristige Verbesserung 
des Gesamtsystems der Anlage inkl. der damit verbundenen 
Verbesserung der Ausfallssicherheit inklusive der Verantwortlichkeiten, 
Durchführungszeiträume, Finanzierung etc. erstellt?

FB7 Einmalige Maßnahmen in bestehende Pläne integriert
Wurden geplante einmalige technische Maßnahmen in bestehende 
Pläne für anstehende Tätigkeiten (z. B. Sanierungsplan, 
Investitionsbudget etc.) integriert?

FB8 Wiederkehrende Maßnahmen in Wartungs- und Überwachungsplan 
eingebunden
Wurden geplante wiederkehrende Maßnahmen in bestehende 
Wartungs und Überwachungspläne integriert?

FB9 Maßnahmen dokumentiert und Zielerreichung überprüft
Wird die Durchführung von Maßnahmen dokumentiert und die 
Zielerreichung regelmäßig überprüft (z. B. Mängelbehebung im 
jährlichen Betriebsbericht, bei Eigen oder Fremdüberwachung, bei 
Ablaufwerten etc.)?
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Ja Teil-
weise Nein

C. Festlegung von Störfallszenarien

FC1 Störfallszenarien erstellt
Wurden Störfallszenarien für jene Gefährdungen erarbeitet, die nicht 
mittels Vorbeugemaßnahmen eliminiert werden können?

FC2 Liste relevanter Störfallszenarien erstellt
Wurde eine Liste der relevanten Störfallszenarien inklusive 
Auslösegefährdung(en) und den definierten Störfall erstellt?

FC3 Generelle Störfallszenarien Blackout, IKT-Sicherheit, Internetausfall 
und Epidemie/Pandemie berücksichtigt?
Wurden in die Liste der relevanten Störfallszenarien auch 
die „verpflichtenden“ generellen Störfallszenarien Blackout, 
IKTSicherheit, Internetausfall und Epidemie/Pandemie mit 
berücksichtigt?

D. Planung der Störfallabwicklung

FD1 Störfallanweisungen erstellt
Wurde für jedes Störfallszenario eine detaillierte und einfache 
Beschreibung aller Tätigkeiten, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten 
zur Beherrschung eines Störfalls (Notfall, Krise) schriftlich formuliert? 

Achtung: Diese Störfallanweisungen müssen zumindest die 
Erkennung (Alarmierung) und Abwicklung (Einleitung, Durchführung 
und Rückführung von Sofortmaßnahmen) bis zur Rückkehr zum 
Normalbetrieb berücksichtigen. Dies gilt auch für Maßnahmen der 
Kommunikation

FD2 Ablaufschemata erstellt
Wurde zusätzlich eine graphische Aufbereitung der Ablaufplanung 
angefertigt (z. B. Fließdiagramm inklusive Kommunikations und 
Alarmierungswege)?

FD3 Arbeitsanweisungen erstellt
Wurden detaillierte Beschreibungen der einzelnen Tätigkeiten für 
die Mitarbeiter erarbeitet? (z. B. Checklisten für die einzelnen 
Mitarbeiter)

E. Störfallübung

FE1 Störfallübungen durchgeführt
Wurden bereits Störfallübungen abgehalten?

FE2 Checklisten und Vorlagen für Störfallübung vorbereitet
Sind Formulare oder Listen als Vorlagen zur Vorbereitung und 
Dokumentation von Störfallübungen vorhanden? 
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Ja Teil-
weise Nein

F. Kontinuierliche Verbesserung der Störfallabwicklung

FF1 Störfallunterlagen aktualisiert
Werden die erarbeiteten Unterlagen zur Störfallplanung regelmäßig 
(1x jährlich bzw. im Anlassfall) aktualisiert und verbessert bzw. an 
Veränderungen der Versorgungsstruktur angepasst? 

FF2 Erkenntnisse in Störfallunterlagen eingearbeitet
Werden Erkenntnisse aus Ernstfällen und aus den Störfallübungen zur 
Verbesserung der Unterlagen für die Störfallplanung eingearbeitet und 
herangezogen?

G. Störfallabwicklung im Ernstfall und Störfall-
dokumentation

FG1 Störfallanweisungen praktisch erprobt
Wurden Störfallanweisungen bereits im Ernstfall eingesetzt?

FG2 Checklisten und Vorlagen für Ernstfall vorbereitet
Sind Formulare oder Listen als Vorlagen zur Vorbereitung und 
Dokumentation im Ernstfall vorhanden?

H. Schnittstellen zum übergeordneten Katastrophenschutz

FH1 Katastrophenszenarien berücksichtigt
Wurden  sofern vorhanden  überregionale Katastrophenszenarien in 
der Störfallplanung berücksichtigt?

FH2 Kontaktliste für den Katastrophenfall erstellt
Sind Ihnen die Ansprechpartner auf Gemeinde, Bezirks und 
Landesebene des übergeordneten Katastrophenschutzes bekannt 
bzw. werden diese zumindest im Rahmen von Aktualisierungen bzw. 
Übungen gepflegt?

FH3 Katastrophenschutzaufgaben abgestimmt
Wurden Ihre Aufgaben im übergeordneten Katastrophenschutz 
zumindest mit der Gemeinde und der Bezirksverwaltungsbehörde 
gemeinsam besprochen?
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ANHANG 2  
LISTE MÖGLICHER  GEFÄHRDUNGEN 
AUF ABWASSERENTSORGUNGS
ANLAGEN (KANAL UND KLÄRANLAGE)
Gf.
Nr. Ursache Anlage

spez.  
Anlagen
teil

unmittelbare Auswirkungen Auswirkungen auf den Betrieb Hinweise zur 
Gefährdungsminimierung

1. Gefährdungen durch äußere Einwirkungen auf Abwasserableitungs und Abwasserreinigungsanlangen

1.1 Naturräumliche Gefährdung

1.1.1 Erdbeben KAN alle  Bruch/Beschädigung der 
Kanalanlage

 Bruch/Beschädigung von 
Druckleitungen

 Beschädigung von Bauwerken 
z.B. Pumpwerke

 Austritt von Abwasser in den 
Untergrund

 keine Weiterleitung zur 
Kläranlage

 geeignete Materialien wählen
 ggf. Lastangaben im Bestand 

(Bauwerken) prüfen und sanieren
 an den Stand der Technik 

heranführen

ARA alle  Bruch/Beschädigung von 
Bauwerken

 Bruch/Beschädigung von 
Becken

 Bruch/Beschädigung von 
erdverlegten Leitungen

 Bruch/Beschädigung von 
Gasleitungen

 Austritt von Abwasser in den 
Untergrund

 Austritt von Schlamm in den 
Untergrund

 Austritt von Klärgas in die 
Umgebung

 Ungünstige (starre) erdverlegte 
Rohrmaterialien vermeiden; 

 ggf. für Altbestand Lastangaben 
der statischen Berechnungen 
prüfen.

1.1.2 Erdrutsch, 
Hangrutschung, 
Geländebruch, 
Grundbruch

KAN/
ARA

alle  Beschädigung von Anlagenteilen
 Bruch/Beschädigung von 

Kanalsträngen
 Bruch/Beschädigung von 

Druckleitungen

 Austritt von Abwasser
 keine Weiterleitung zur 

Kläranlage

 Bei der Planung beachten
 bei den gefährdeten Bereichen 

Sicherungsmaßnahmen anordnen

1.1.3 Bodenerosion, 
Abschwemmen 
von Erdreich 
(Vermurung)

KAN alle  Eintrag von Störstoffen in die 
Kanalisationsanlage durch 
Abschwemmen von Erdreich

 Gefahr von Ablagerungen 
und Verstopfung

 Einschränkung 
der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit

 Schmutztassen nachrüsten
 Schmutztassen reinigen
 Wartung Schotterfang bei 

Einlaufbauwerken (bei MW und 
RW)

ARA alle  Ablagerungen durch 
Abschwemmen von Erdreich

 Ausfall des Rechens
 Überlastung des Sandfangs
 Abscheidung im 

Vorklärbecken
 Verfrachtung in den 

Faulturm (Ablagerungen, 
Verstopfungen)

 Verlegen von 
Belüftungseinrichtungen in 
Belebungsbecken

 Verstopfen von Pumpen etc.

 Vorkehrungen in der vorgelagerten 
Kanalisation

 Zulaufschieber im Rechenhaus 
schließen und 

 Abwurf in das RÜB/MÜB
 Ein „Havariebecken“ auf dem 

Gelände der ARA ist vorzusehen
 Idealerweise sollte das letzte 

MÜB vor der ARA auf dem 
Gelände der ARA sein und dort 
als Havariebecken genutzt werden 
können

1.1.4 Lawinen KAN/
ARA

alle  Beschädigung von Anlagenteilen
 Bruch/Beschädigung von 

Kanalsträngen bei ausgelösten 
Hangrutschungen.

 Austritt von Abwasser
 keine Weiterleitung zur 

Kläranlage

 Bei der Planung beachten;
 bei den gefährdeten Bereichen 

Sicherungsmaßnahmen anordnen.
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Gf.
Nr. Ursache Anlage

spez.  
Anlagen
teil

unmittelbare Auswirkungen Auswirkungen auf den Betrieb Hinweise zur 
Gefährdungsminimierung

1.2 Meteorologische Gefährdungen 

1.2.1 Hochwasser, 
Über schwemmung

KAN alle  Eintritt von Wasser in den Kanal 
über Kanaldeckel .

 Eintritt von Wasser in den Kanal 
über Entlastungsbauwerken.

 Je nach hydraulischen 
Gegebenheiten keine Funktion 
von Überlaufbauwerken/
Notüberläufen.

 Verklausungen bzw. Verlegen 
von Drosseleinrichtungen.

 Freispülung von Kanalanlagen 
bei Fluss und Bachquerungen

 Freispülung von Kanalanlagen 
bei Längsführungen.

 Austritt von Abwasser
 Rückstau in die Kanalisation
 Rückstau bei Hausanschlüsse,
 Ablagerungen, Verklausungen 

bzw. Verlegen von 
Rückstauklappen.

 hydraulische Überlastung von 
Pumpwerken. 

 Rückstausicherung
 Hochwasserpumpwerke
 Wartung
 Überwachung von Pegelständen 

zur Steuerung von  
Hochwasserschiebern

 tagwasserdichte/druckwassedichte 
Deckel im Hochwasserbereich

ARA alle  Bei Extremereignis über HQ
100 Überflutung möglich: 

 Kein Zutritt durch Überflutung 
der Betriebszufahrt

 Überflutung des Geländes 
der KA und Flutung von Keller 
Warte/Labor wo der NSHV 
installiert ist.

 Flutung von Gebäuden mit 
Keller (Schlammbehandlung, 
Umwälzpumpen, BHKW, 
Heizraum, etc.) 

 Einstau und Flutung von Becken

 Sobald Hochwasserstand über 
dem KAGelände, Abstellen 
der Anlage und Einleitung von 
ungereinigtem Abwasser in 
den Vorfluter. 

 Zufahrt und Gelände der 
Kläranlage rd. 50 cm über HQ 100

 die aktuellen HWPrognosen bzw. 
Daten prüfen

 ggf. Nachrüstung von 
Hochwasserschutzmaßnahmen bei 
Gebäuden mit Keller z.B. Warte 
oder Schlammbehandlung

 Restwasser mit 
Kellerentwässerungspumpe 
abpumpen

 Betriebsanweisung für leere Becken 
(Revisionsarbeiten)

 Flutungsmarke setzen
 organisatorische Maßnahmen wie 

Überwachung von Pegelständen.

1.2.2 Starkregen, 
Schnee schmelze

KAN/
ARA

alle  Hydraulische Überlastung von 
Anlagenteilen

 Eintrag von Fremdstoffen in das 
Kanalsystem

 Eintrag von Fremdwasser
 Verstopfung der Straßeneinläufe 

durch Laubeintrag.
 Eintritt von Oberflächenwasser 

in den Schmutzwasserkanal 
durch unbedachtes Öffnen von 
Schachtabdeckungen zwecks 
Ableitung. 

 Unzureichend gewartete 
Einlaufschächte 
und Schmutzfänger, 
Oberflächenwasser kann nur 
bedingt eingeleitet werden. 

 Eintrag von mineralischen 
Stoffen.

 Überlastung von Pumpwerken
 Verklausung von 

Einlaufbauwerken (mit 
Rechen und Schotterfang) aus 
Außengebieten (Gräben)

 Überflutung/Überstau
 Ableitung von nur teilweise 

gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter.

 verschraubbare 
Schachtabdeckungen, 

 hydraulische 
Zustandsklassifizierung nach 
ÖWAV R 22,

 Starkregenmanagement
 Verringerung von Einleitung durch 

z.B. Versickerung

1.2.3 Hagel KAN alle  Verstopfung der Straßeneinläufe  verstärkter 
Oberflächenabfluss

 Wartung und zeitnahe Reinigung

ARA alle  Zerstörung/Beschädigung von 
Anlagenteilen und Bauwerken

 Zerstörung/Beschädigung von 
Photovoltaikanlage

 Zerstörung/Beschädigung von 
Dachabdeckungen.

 Feuchtigkeitseintrag und 
Ausfall von durch Hagel 
beschädigte Schaltschränke

 bei einem Ausfall von 
zusätzliche Photovoltaiken 
höherer Stombezug vom EVU

 Provisorische Abdichtung von 
Dächern.

 Bei der Planung/Sanierung 
robustere Abdeckungen 
berücksichtigen

 Geprüfte (z.B. TÜV) 
Photovoltaikpanäle
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1.2.4 Windsturm, 
Tornado

KAN/
ARA

Hoch
bau
anlagen

 Zerstörung/Beschädigung von 
Anlagenteilen und Bauwerken

 Zerstörung/Beschädigung von 
Photovoltaikanlage

 Zerstörung/Beschädigung von 
Dachabdeckungen.

 Feuchtigkeitseintrag und 
Ausfall von durch Sturm 
beschädigte Schaltschränke

 Provisorische Abdichtung von 
Dächern 

1.2.5 Schneelasten KAN/
ARA

Hoch
bau
anlagen

 Belastung von Dächern durch 
Schneelast

 Zugänglichkeit beeinträchtigt  ggf. Lastangaben für Schneelasten 
von bestehenden Gebäuden prüfen

 organisatorische Maßnahmen zur 
Entlastung durch Schneeräumung 
treffen.

1.2.6 Extreme Hitze, 
Dürre

KAN alle  Abschaltung von Pumpwerken 
bei zu hohen Temperaturen

 Abschaltung von 
Steuerungsanlagen bei zu hohen 
Temperaturen

 Ablagerungen im Kanal.

 Stoßbelastungen beim 
nächsten Regenereignis durch 
abspülen der Ablagerungen

 Austritt von Abwasser

 Kanalspülung (Wartung),
 Beschattung vorsehen
 ggf. Kühlung oder Lüftung  

vorsehen

ARA alle  Abschaltung von Anlagenteilen 
bei zu hohen Temperaturen.

 Niederspannungshauptverteilung 
(NSHV) überhitzt,

 Ausfall des Servers für das PLS
 Ausfall des Servers für die 

Büroverwaltung 

 Kläranlage im Handbetrieb
 Einschränkung der 

Reinigungsleistung
 Verwaltungsbetrieb 

unterbrochen 

 Beschattung vorsehen
 Kühlung der NSHV mit 

Klimaanlage vorsehen 

1.2.7 Blitzschlag KAN PW/
MÜB

 Ausfall von elektrischen 
Bauteilen in Pumpwerken

 Ausfall von elektronischen 
Bauteilen wie 
Mengenmessungen

 Ausfall von Kanalsteuerungen zur 
Kanalbewirtschaftung

 Austritt von Abwasser
 keine Weiterleitung von 

Abwasser an Kläranlage
 ungeregelter Betrieb von 

MÜBs

 ggf. Anpassung Blitzschutz an den 
Stand der Technik

 Einbau von 
Überspannungsableitern.

ARA alle  Ausfall von elektronischen 
Bauteilen wie Steuereinheiten 
von Anlagenteilen.

 Ausfall Rechen, Vorklärung, 
Biologie etc.

 Ableitung von nur teilweise 
gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter

 Anpassung des Blitzschutzes an 
den Stand der Technik,

 Einbau von 
Überspannungsableitern.

1.3 Eintrag von Störstoffen

1.3.1 Eintrag von 
Flüssigkeiten 
mit brennbaren 
Dämpfen

KAN alle  Bei Eintritt von z.B. Benzin aus 
Verkehrsanlagen, Betrieben, 
Industrie, sowie aus Militär, 
Bahn, Tankwagen oder 
Verkehrsunfall in den Kanal.

 Explosionsgefahr in 
geschlossenen Bereichen wie 
Schächten, Pumpwerken, 
abgedeckten Becken etc. 

Ausfall von Pumpwerken und 
MÜB

 Explosionsschutzmaßnahmen 
gemäß Explosionsschutzdokument 
(primäre und sekundäre 
Maßnahmen) vorsehen

ARA alle  Bei Eintritt von z.B. Benzin über 
den Kanal.

 Explosionsgefahr in 
geschlossenen Bereichen wie 
Schächten, Bauwerken oder 
abgedeckten Becken etc. 

 Rechenhaus wird automatisch 
stromlos geschaltet,

 Rechen verblocken,
 Abwurf von Abwasser in das 

RÜB/MÜB
 Ableitung von „nur“ 

mechanisch gereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter.

 ggf. wird bei Hauptalarm der 
Zulaufschieber im Rechenhaus 
automatisch geschlossen und 
Abwurf in das RÜB/MÜB

 Ein „Havariebecken“ auf dem 
Gelände der ARA ist vorzusehen

 Idealerweise sollte das letzte 
MÜB vor der ARA auf dem 
Gelände der ARA sein und dort 
als Havariebecken genutzt werden 
können
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1.3.2 Eintrag von 
mineralischen 
Stoffen

KAN alle  Eintrag bei 
Grundwassereinleitung aus der 
Wasserhaltung von Baustellen, 
Abraumwasser etc.

 Eintrag von Kies/Schotter/
Streugut im Starkregenfall aus 
Baustellen Gräben und Bächen 
(mit oder ohne Schotterfang).

 Verklausung von 
Einlaufbauwerken mit 
Rechen und Schotterfang in 
Außengebieten (Gräben) Siehe 
auch Pkt. 1.2.2

 Ablagerung im Kanal mit Gefahr 
der Verstopfung

 Einschränkung 
der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit

 Gefahr von Überstau/
Überflutung.

 für die Einleitungen wie 
Grundwasserhaltungen ist die 
Zustimmung vom Betreiber 
einzuholen 

 ggf. müssen Absetzbecken oder 
Container vorgesehen werden

 Schotterfänge und Straßeneinläufe 
reinigen (Wartung).

ARA alle  Bei Eintrag von Kies/Schotter/
Streugut über die Kanalisation

 Ausfall des Rechens
 Überlastung Sandfangräumung

 Abscheidung im 
Vorklärbecken

 Verfrachtung in 
Faulturm (Ablagerungen, 
Verstopfungen).

 für die Einleitungen wie 
Grundwasserhaltungen ist die 
Zustimmung vom Betreiber 
einzuholen 

 ggf. müssen Absetzbecken oder 
Container vorgesehen werden

 Schotterfänge reinigen (Wartung).

1.3.3 Eintrag von 
organischen 
Stoffen

KAN alle Bei Eintrag durch: 
 z.B. Ausfall der 

Vorreinigungsanlage bei 
Lebensmittelbetrieben 
(Molkerei, Brauerei)

 z.B. Überlauf/Bruch von Tanks 
(Joghurt auf Kläranlage), 

 Ablagerungen von 
Fällungsprodukten aus 
Vorreinigungsanlagen.

 chlecht gewartete 
Fettabscheider aus 
Küchenbetrieben, 
Fleischverarbeitung,

 von Fett. 
 org. Material (Laub, Totholz) bei 

Starkregen.
 Ablagerungen im Kanal

 hydraulische Einschränkung  Kontrolle der Indirekteinleiter
 Wartung und Überwachung der 

Kanalisation

ARA alle  Eintrag über die Kanalisation 
 Überlastung der mechanischen 

und biologischen 
Reinigungsstufe,

 Eintrag nitrifikationshemmender 
Stoffe,

 Fettablagerungen in der 
Vorklärung

 Beeinträchtigung der 
Reinigungsleistung

 Ableitung von nur teilweise 
gereinigten Abwässern in den 
Vorfluter,

 Geruchsprobleme bei 
Überlastung. 

 Kontrolle der Indirekteinleiter
 Wartung und Überwachung der 

Kanalisation
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1.3.4 Eintrag von 
chemischen 
Stoffen

KAN alle  Bei Eintrag durch z.B. 
Fehlbedienung oder Bruch von 
Lagertanks (z.B. NaOH) bei 
Industrie und Gewerbe, Labors. 

 biogene Schwefelsäurekorrosion 
(Eigenbelastung).

 Korrosionsgefahr bei den 
Rohrmaterialien,

 Geruchsprobleme bei 
Überlastung.

 Kontrolle der Indirekteinleiter
 Wartung und Überwachung der 

Kanalisation

ARA alle  Bei Eintrag von Chemikalien 
über die Kanalisation

 Beeinträchtigung der Biologie 
und damit Verringerung der 
Reinigungsleistung

 Ableitung von nur teilweise 
gereinigten Abwässern in den 
Vorfluter,

 Geruchsprobleme bei 
Überlastung,

 Farbfahnen und Schaum im 
Vorfluter.

 Beeinträchtigung der 
Schlammbehandlung 
durch hohe 
Schwermetallkonzentrationen 
im Klärschlamm,

 Einschränkung der 
Entsorgungswege.

 Kontrolle der Indirekteinleiter
 Wartung und Überwachung der 

Kanalisation

1.3.5 Eintrag von 
radioaktiven 
Stoffen, 
medizinischen 
Stoffen, 
infektiösen Stoffen

KAN alle  Bei Eintrag mit Auswirkungen 
auf die Umwelt bei Ausfall von 
Anlagenteilen

 Kontaminierung des Abwassers 
und der Anagenteile

 spezifischer Personaleinsatz 
für die Eliminierung des 
Störstoffes 
 

 Kontrolle der Indirekteinleiter
 Hinweis für den Ernstfall: 

Verständigung der Behörde (LWZ
UmwelteinsatzdienstUmweltalarm 
der STMK LRm, Notfalldienst der 
BH), Notfallplan erstellen, vorab 
Abstimmung mit Einsatzkräften 

ARA alle  Bei Eintrag geringer Mengen an 
radioaktiven Stoffen im Zulauf

 Bei Eintrag medizinischen 
Stoffen im Zulauf

 Kontaminierung des Abwassers 
und der Anagenteile

 Radioaktive Verunreinigung 
der Vorfluter,

 radioaktive Belastung von 
Klärschlamm.

 Kontrolle der Indirekteinleiter
 Hinweis für den Ernstfall: 

Verständigung der Behörde (LWZ
UmwelteinsatzdienstUmweltalarm 
der STMK LRm, Notfalldienst der 
BH), Notfallplan erstellen, vorab 
Abstimmung mit Einsatzkräften 

1.3.6 Eintrag von 
sonstigen 
Fremdstoffen

KAN PW/
MÜB

 Bei Eintrag von z.B. 
Feuchttücher, Strumpfhosen und 
andere Fehlwürfe

 Bei Eintrag durch gestürzter 
Schmutzfänger

 Bei Ableitung von Inhalten aus 
Schwimmbecken (öffentliche 
und auch private Bäder an 
Wochenenden)

 Gefahr von Ablagerungen und 
Verstopfung

 Einschränkung 
der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit. 

 Ausfall von Pumpwerken, 
Rechen, etc.

 Überlastung von Pumpwerken 
bei Trennsystemen,

 Beeinträchtigung der 
Reinigungsleistung 
von Kläranlagen durch 
Verdünnung und Chlor.

 Maßnahmen für die Reduktion 
des Eintrages von Störstoffen 
(Bewusstseinsbildung, Rechen vor 
Bauwerken, Zerkleinerer), 

 Wartung. 
 Information an Bürger betreffend 

Verrieselung von Schwimmbecken
Wasser auf eigenem Grund.
(PoolBroschüre)

 Bei großen Bädern Ableitung in 
den Kanal in Abstimmung mit dem 
Kanal und Kläranlagenbetreiber.
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1.4 Brand

1.4.1 Gefährdung durch 
Brand/Feuer

KAN Netz/ 
PW/
MÜB

 Bei Brand vom/im 
Schaltschrank von Pumpwerken 
und Sonderbauwerken

 Ausfall von Pumpwerken
 Ausfall von Sonderbauwerken
 Materialzerstörung,

 Austritt von Abwasser.  Materialwahl bei Planung 
beachten,

 gefährdete Materialien ggfls. 
austauschen,

 Brandmeldeanlagen und 
Rauchmelder sowohl für den 
Personenschutz als auch für den 
Betrieb der Anlage.

ARA alle  Ausfall eines Anlagenteiles 
z.B. Gebläsestation, 
Rücklaufschlammpumpwerk

 Ausfall biologische Reinigung 
bzw. 

 Ableitung von nur teilweise 
gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter;

 zusätzlicher 
Schlammabtrieb in den 
Vorfluter bei Ausfall des 
Rücklaufschlammpumpwerkes 
.

 Ggf. Installation bzw Erweiterung 
Brandmeldeanlage

1.4.2 Eintrag von 
Löschmitteln

KAN alle  Eintrag von Löschwasser bzw. 
Löschschaum.

 Auswirkungen auf die Umwelt. 

 hydraulische Überlastung 
der Kanalisation 
(Schmutzwasserkanalisation)

 Löschwasserrückhalt bei 
Betriebsbauten vorsehen

ARA alle  Schaumprobleme,
 Nitrifikationsprobleme.

 Beeinträchtigung biologische 
Reinigung bzw. 

 Ableitung von nur teilweise 
gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter.

 Zulaufschieber im Rechenhaus 
schließen und 

 Abwurf in das RÜB/MÜB.

1.5 Stromausfall

1.5.1 Stromausfall 
einzelner 
Schaltanlagen

KAN/
ARA

PW/
MÜB 
alle

 Ausfall von elektrischen 
Schaltanlagen und Steuerungen.

 Ausfall von Pumpwerken
 Ausfall von MÜBs

 Gefährdung der 
Entsorgungssicherheit,

 ggf. Ableitung ungereinigtes 
Abwasser durch Notüberläufe 
in den Vorfluter

 Absaugen des Abwassers mit 
Saugfahrzeugen bei kleineren 
Pumpwerken. 

 Nachrüsten von älteren Anlagen 
mittels Notstromanschluss. 

 Aufbau von Fernwirkanlagen

1.5.2 Stromausfall auf 
gesamter Anlage 
Leitungsdefekt 
seitens EVU, 
Trafoausfall

KAN/
ARA

alle  Ausfall Kläranlage,
 automtische Aktivierung von 

Umgehungsgerinne mittels USV 
versorgtem Schieber. 

 Abwasser über RÜB/MÜB in 
den Vorfluter bzw. 

 Ableitung von nur 
mechanisch gereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter. 

 Kontakt/Einvernehmen mit EVU 
betreffend Notstromaggregat 
herstellen,

 Größe des Aggregates für 
Spitzenbezug auswählen.

 Anschlussmöglichkeiten für 
Notstromeinspeisung durch 
mobiles Aggregat herstellen.

 Begrenzung Spitzenbezug durch 
Lastmanagement vorsehen?

 Inselfähigkeit BHKW nachrüsten 
(Faul u. Erdgas vorhanden?). 
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1.5.3 Blackout KAN PW/
MÜB

 Ausfall von elektrischen 
Schaltanlagen und Steuerungen.

 Ausfall von Pumpwerken
 Ausfall von MÜBs

 Gefährdung der 
Entsorgungssicherheit, 

 Ableitung ungereinigtes 
Abwasser durch Notüberläufe 
in den Vorfluter

 Absaugen des Abwassers mit 
Saugfahrzeugen bei kleineren 
Pumpwerken.

 Nachrüsten von älteren Anlagen 
mittels Notstromanschluss. 

 Aufbau von Fernwirkanlagen.
 Notstromaggregat und 

Treibstofflager ankaufen.

ARA alle  Ausfall Kläranlage,
 automatische Aktivierung von 

Umgehungsgerinne mittels USV 
versorgtem Schieber 

 Abwasser über RÜB/MÜB in 
den Vorfluter bzw. 

 Ableitung von nur 
mechanisch gereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter für 
die Dauer des Blackouts

 Kontakt/Einvernehmen mit EVU 
betreffend Notstromaggregat 
herstellen,

 Größe des Aggregates für 
Spitzenbezug auswählen.

 Anschlussmöglichkeiten für 
Notstromeinspeisung durch 
mobiles Aggregat herstellen.

 Begrenzung Spitzenbezug durch 
Lastmanagement vorsehen

 Inselfähigkeit BHKW nachrüsten 
(Faul u. Erdgas vorhanden?).

 Notstromaggregat und 
Treibstofflager ankaufen.

1.6 Gefährdungen durch Bauarbeiten

1.6.1 Beschädigungen 
von Leitungen bei 
Grab arbeiten

KAN alle  Leitungsbruch,
 Einragendes Hindernis bei 

Neuanschlüssen.
 Kanaldurchörterung mittels 

Anker (Baugrubensicherung) 
oder Bohrungen.

 Gefahr der Verstopfung und 
 Einschränkung 

der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit, 

 Überstau/Überflutung.
 Austritt von Abwasser in den 

Untergrund.

 Voranmeldung von Bauarbeiten 
vorsehen, 

 Hinweise an Gemeinden, 
 Lage der Verbandskanäle den 

Gemeinden zur Kenntnis bringen, 
 regelmäßig Kontakt 

aufrechterhalten;
 Bauaufsicht vom Betreiber.
 Neuanschlüsse ausschließlich vom 

Betreiber herstellen, oder 
 Bauaufsicht vom Betreiber 

während der Herstellung der 
Anschlussleitung,

 Rahmenvertrag mit Baufirmen

1.6.2 Eindringen von 
Beton

KAN alle  Verblockung, 
 Abflusshindernis, 
 Ablagerung im Kanal.

 Gefahr der Verstopfung und 
 Einschränkung 

der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit bis hin zu 

 Abwurf bei Regenüberläufen 
bei Trockenwetter.

 Voranmeldung von Bauarbeiten, 
 vergl. Pkt. 1.6.1

1.6.3 Überbauung von 
bestehenden 
Bauwerken und 
Leitungen

KAN alle  erhöhte statische Belastung, 
 Setzungen
 Bruch/Beschädigung von 

Anlagenteilen

 Eingeschränkte 
Instandhaltungs und 
Wartungsmöglichkeit.

 eingeschränkte/keine 
Weiterleitung von Abwasser 
an Kläranlage

 Überrechnung der Rohstatik und 
Baustatik.

 Achten auf Zufahrtsmöglichkeit zu 
Schächten mit einem Spülfahrzeug 
und Sanierungsgeräten.

 Baubewilligung nur in Abstimmung 
mit dem Betreiber anstreben

 Beweissicherung/
Bestandsaufnahme vor und nach 
den Bauarbeiten.

 Bauliche Mindestabstände 
festlegen.
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1.7 Eingriff Unbefugter

1.7.1 Vandalismus, 
Einbruch, 
Diebstahl

KAN/
ARA

alle  Zerstörung von Mess und 
Steuereinrichtungen.

 Öffnen bzw. Entfernen von 
Kanaldeckeln mit Unfallgefahr.

 Fehlfunktion von 
Regelorganen.

 Abwurf ungereinigtes 
Abwasser über 
Mischwasserentlastung. 

 keine Weiterleitung von 
Abwasser an Kläranlage über 
Pumpwerke

 Schutz von unbedingt zugänglichen 
Bauteilen sowie 

 Schutz vor Zugriff zu Mess 
und Steuereinrichtungen 
(Durchflussmessungen, 
Höhenstandsmessungen, 
Regenschreiber,  …) mit 
Einfriedungen etc., 

 Regelmäßige Kontrolle und 
Überwachung

 Verschraubte oder verschweißte 
Einstiegsöffnungen/Deckel.

1.7.2 Hackerangriff auf 
Fernwirkanlagen 
und PLS 
(IKTSicherheit)

KAN PW/
MÜB

 Eingriff in Steuer und 
Fernwirkeinrichtungen.

 Eingriff in das zentrale 
Softwaresystem (Server der 
Verwaltung)

 Beschädigung von Anlagen

 Ableitung von ungereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter.

 Sicherheitssoftware,
 Abkoppelung vom Internet,
 Redundante Steuerung mit mim

maxSchwimmerschalter für die 
Niveauregulierung (Schaltbirnen, 
SPSunabhängige Steuerung durch 
Verdrahtung)

ARA alle  Bei Eingriff in Steuer und 
Fernwirkeinrichtungen sowie 
in das zentrale Softwaresystem 
(Server der Verwaltung)

 Überdosierung von 
Betriebsmitteln, 

 Ausfall von Anlagenteilen oder 
gesamte Anlage

 Ableitung von ungereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter.

 Störung in die 
Schlammbehandlung

 Beschädigung von Anlagen

 Sicherheitssoftware
 Abkoppelung vom Internet
 Soweit möglich, Steuerung mit 

Handebene ausstatten (VorOrt
Schalter) 

1.8 Verkehrsunfall und Betriebsunfall

1.8.1 Verkehrsunfall KAN/
ARA

alle  Beschädigung von Schaltanlagen 
von Pumpwerken 

 Beschädigung  von FreiluftE
Schaltschrank Vorklärbecken, 
NKBRäumer.

 Eintritt von Benzin infolge 
Tankwagenunfall, Verkehrsunfall 
in den Kanal (vergl. 1.3).

 Explosionsgefahr in 
geschlossenen Bereichen wie 
Schächte, Pumpwerke etc.

 Eintrag von gefährdenden 
Stoffen in den Vorfluter.

 Explosionsschutzmaßnahmen 
gemäß Explosionsschutzdokument 
(primäre und sekundäre 
Maßnahmen).

 Anfahrschutz (Leitwände, Mauern, 
…) aufstellen.

1.8.2 Betriebsunfall/
Arbeitsunfall

KAN/
ARA

alle  Beschädigung von Schaltanlagen 
von Pumpwerken 

 Beschädigung von FreiluftE
Schaltschrank Vorklärbecken, 
NKBRäumer etc.

 Explosionsgefahr in 
geschlossenen Bereichen wie 
Schächte, Pumpwerke etc. 

 Ausfall von Vorklärbecken, 
unmittelbar keine 
Beeinträchtigung der 
Reinigung.

 Ausfall Nachklärbecken 
und Beeinträchtigung der 
Reinigungsleistung.

 Ableitung von ungereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter, 

 Eintrag von Öl etc.

 Explosionsschutzmaßnahmen 
gemäß Explosionsschutzdokument 
(primäre und sekundäre 
Maßnahmen).

 Anfahrschutz  für Freiluft 
ESchalschrank (Leitwände, 
Mauern, …) aufstellen.



ANHANG

97

Gf.
Nr. Ursache Anlage

spez.  
Anlagen
teil

unmittelbare Auswirkungen Auswirkungen auf den Betrieb Hinweise zur 
Gefährdungsminimierung

2. Anlagenspezifische Gefährdungen auf Abwasserableitungsanlagen

2.1 Bauliche bzw. konstruktive Gefährdungen

2.1.1 Bruch mit Lage 
des Rohrleitungs
abschnittes 
in sensiblen 
Bereichen
(Eisenbahn, 
Autobahn oder 
Gewässer
querungen, 
Hochwasser
bereich, Schutz
und Schongebiete, 
Industrie und 
Gewerbe gebieten)

KAN alle  Bruch/Beschädigung der 
Kanalanlagen

 Bruch/Beschädigung von 
Druckleitungen.

 Versickerung von 
ungereinigtem Abwasser,

 Gefahr von Setzungen, 
Unterspülungen, 
Hangrutschungen

 Ableitung von ungereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter.

 Eintrag von Betriebsmitteln 
und Betriebsstoffen 
bei Betriebsstörungen 
über Lüftungsöffnungen 
auf Gewerbe und 
Industriegelände. 

 konstruktive Sondermaßnahmen 
vorsehen wie z.B. doppelte 
Leitungsführung bei den 
Querungen.

 Rückstausichere Abdeckungen im 
Hochwasserbereich einbauen

 Bei Kanälen in 
Wasserschutzgebieten im Interesse 
des Umweltschutzes besonders 
hohe Anforderungen an dichte 
Konstruktionen und Systeme 
stellen.

 Kontrolle der Indirekteinleiter.

2.1.2 Bauliche Mängel 
am Kanalnetz, 
Material zustand

KAN alle  Senken und  Absackungen von 
Leitungen,, 

 Gegengefälle, 
 nicht fachgerechte Einbindung 

von Anschlüssen, 
 technisch ungewünschte 

Querschnittsveränderung,
 Risse, Brüche, klaffende Muffe.
 Korrosion im Pumpwerk
 Risse in Pumpwerken und 

Schächten

 Gefahr der Verstopfung und 
 Einschränkung 

der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit bis

 Abwurf bei Regenüberläufen 
bei Trockenwetter und 

 Rückstau in Hausanlagen.
 Fremdwassereintritt bei 

Grundwasser.
 fehlende Standfestigkeit 

infolge Alterung, Korrosion 
etc. 

 keine Dichtheit mit Austritt 
von Abwasser in den 
Untergrund.

 Regelmäßige Prüfung auf Funktion 
und Dichtheit, 

 bauliche Zustandserfassung nach 
dem ÖWAV RB22.

 Sanierungsmaßnahmen.

2.1.3 Wurzel einwuchs, 
Ablagerungen

KAN Netz  Hydraulische Hindernisse.  Gefahr der Verstopfung und 
 Einschränkung 

der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit bis 

 Abwurf bei Regenüberläufen 
bei Trockenwetter und 

 Rückstau in Hausanlagen.
 keine Dichtheit mit Austritt 

von Abwasser in den 
Untergrund.

 regelmäßige und/oder 
bedarfsorientierte Wartung.

 regelmäßige bauliche 
Zustandserfassung nach dem 
ÖWAV RB22

 Sanierungsmaßnahmen 
durchführen

2.1.4 Neu bepflanzung 
im Trassen bereich

KAN Netz  Rohrbrüche und Beschädigung 
im Zuge der Bepflanzungen,

 hydraulische Hindernisse durch 
Wurzeleinwuchs.

 Gefahr der Verstopfung und 
 Einschränkung 

der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit bis

 Abwurf bei Regenüberläufen 
bei Trockenwetter und 

 Rückstau in Hausanlagen.
 keine Dichtheit mit Austritt 

von Abwasser in den 
Untergrund.

 Wurzelschutz vorsehen
 Freihaltebereiche definieren 
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2.1.5 Hydraulische 
Überlastung (zu 
geringe Dimen
sionierung)

KAN alle  Zu kleine Rohrdimensionen 
durch zusätzliche 
Aufschließungsflächen, 

 hydraulische Mehrbelastung 
durch neue Entwicklungen/
Versiegelung,

 Erweiterung der Einzugsflächen.
 Überlastung von Pumpwerken 

bei Trennsystemen durch 
Ableitung von Schwimmbecken 
(öffentliche und auch private 
Bäder am Wochenende).

 Eingeschränkte hydraulische 
Leistungsfähigkeit und 

 Rückstau in Hausanlagen.

 Hydraulische Zustandsbewertung 
nach ÖWAV RB11.

 Hydraulische Zustandsbewertung 
nach ÖWAV RB22. 

 Information an Bürger mit Pool 
betreffend Verrieselung auf 
eigenem Grund. (s. PoolBroschüre 
Land Steiermark)

 Bei großen Bädern Ableitung in 
den Kanal in Abstimmung mit dem 
Kanal und Kläranlagenbetreiber.

2.1.6 Geringe 
Verlegetiefe

KAN Netz  Frostgefahr
 Bruch oder Verformung durch 

Veränderung der Belastung.

 Hydraulische Probleme durch 
Verstopfung bei Rohrbruch 
oder Verformung

 Frosttiefe beachten
 Lage zur Wasserleitung beachten
 Verkehrs und Bauwerksbelastung 

überprüfen. 
 Neue Überrechnung der Rohrstatik 

bei Belastungsveränderungen.

2.1.7 Geringes Gefälle 
bei Endsträngen

KAN Netz  Ablagerungen durch 
geringe Wasserführung bei 
Schmutzwasserkanälen.  

 hydraulische Probleme 
durch Verstopfung der 
Rohrleitungen, 

 Rückstau in Hausanlagen, 
 Geruchsbelästigung.

 Einbau von Spüleinrichtungen, 
 kürzere Wartungsintervalle.

2.2 Weitere 
Gefährdungen 
im Bereich des 
Kanalnetzes

2.2.1 Rattenbefall KAN alle  Krankheitsüberträger, 
 Beschädigung von 

Infrastruktureinrichtungen 
(Erkennung: Kot, Geruch, Lauf 
und Nagespuren, Information 
von der Bevölkerung etc.).

 Ausfall von 
Steuereinrichtungen

 Auslegung von Rattenköder, 
 Verschließen von Hohlräumen

2.2.2 Biogene 
Schwefelsäure

KAN alle  Geruchsbelästigung in der 
Umgebung durch schlechte 
Durchlüftung

 Geruchsbelästigung bei 
Anrainern durch Entleeren 
bzw. Aussaugen von 
Geruchsverschlüssen im Zuge 
von Reinigungsarbeiten.  

 Entstehung von biogener 
Schwefelsäure bei langen 
Verweilzeiten in Druckleitungen

 Fäulnisprozesse
 Korrosion
 Beschwerdemanagement

 Entlüftung über Dach, 
 Biofilter, 
 angepaßte Betriebsführung 

bei Pumpwerken und langen 
Druckleitung (Einsatz von 
Chemikalien, Entlüftung…), 

 Materialwahl.

2.2.3 Defekte Schacht
abdeckungen

KAN alle  Lärmbelästigung durch zu 
tief oder zu hoch versetzte 
Kanaldeckel

 Gummieinlage fehlt oder defekt.
 Unfallgefahr

 Klappernder Kanaldeckel
 erhöhte betriebliche 

Maßnahmen 
 Beschwerdemanagement

 Anpassung der Deckelhöhe
 defekte Deckel und 

Dichtungen im Zuge der 
regelmäßige Zustandserfassung 
(Schachtkontrolle) tauschen
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2.3 Gefährdungen durch und im Hausanschlusskanal

2.3.1 Haus anschluss
kanal Rückstau
problematik

KAN HA  Rückstau in die Hauskanalisation 
bzw. Keller durch fehlende 
Rückstaumaßnahmen oder 

  Rückstau in die 
Hauskanalisation bzw. Keller 
durch nicht funktionierende 
Rückschlagklappe.

 Überflutung  ÖNORM B 2501 einhalten. 
 Aufklärung, Bürgerinformation.
 Wartung

2.3.2 Haus anschluss
kanal falsch 
angeschlossen 
(SW in RW)

KAN HA  Geruchsbelästigung  Austritt von ungereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter.

 Bürgerinformation, 
 Auflagen in Baubescheiden. 
 Kontrolle von bestehenden 

Anschlüssen, 
 Abnahme von neuen Anschlüssen.

2.3.3 Haus anschluss
kanal falsch 
angeschlossen 
(RW in SW)

KAN HA/ 
Netz/
PW

 hydraulische Überlastung im 
Schmutzwassersystem.

 Überlastung von 
Schmutzwasserpumpwerken

 Beeinträchtigung der 
Reinigungsleistung bei 
kleineren Kläranlagen

 höhere Betriebskosten

 Bürgerinformation, 
 Auflagen in Baubescheiden. 
 Kontrolle von bestehenden 

Anschlüssen, 
 Abnahme von neuen Anschlüssen.

2.3.4 Falsche Nutzung 
und schlechte 
Wartung des 
Haus anschlusses

KAN HA/ 
Netz/
PW

 Verstopfung durch Fehlwürfe 
(illegal entsorgte Abfälle), 

 Ablagerungen von Speiseöl und 
Fetten.

 hydraulische Überlastung, 
 Gefahr der Überflutung, 
 Rückstau in Hausanlagen, 
 Geruchsprobleme, 
 Rattennester.

 Aufklärung, Bürgerinformation.
 Wartung

3. Anlagenspezifische Gefährdungen auf Abwasserreinigungsanlagen

3.1 Leckage oder 
Bruch von 
Behältern und 
Rohr leitungen auf 
Kläranlagen

3.1.1. Leckage oder 
Bruch von 
abwasser oder 
schlamm
führenden 
Behältern und 
Rohrleitungen

ARA W/S  Undichte Dehnfugen älterer 
Betonbecken.

 Undichte erdverlegte Rohre 
od. Rohrverbindungen 
von Abwasser od. 
Schlammleitungen.

 Bruch erdverlegte 
Rücklaufschlammleitung, 
Freispiegel od. Druckleitungen 
durch Alterung oder Bauarbeiten

 Bruch von Schlammleitungen 
in Kellerbereichen von 
Schlammgebäuden infolge 
Beschädigung, 

 Bruch von 
Gummikompensatoren, 

 Austritt von Faulschlamm aus 
den Faulbehältern in den Keller. 

 Austritt von Abwasser und/
oder Belebtschlamm in den 
Untergrund. 
 Einbruch 
Rücklaufschlammförderung 
und 

 Abstellen der Biologie sowie 
 Ableitung von mechanisch 

gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter.

 Beeinträchtigung der 
Schlammbehandlung.

 Fluten von Heizraum 
mit EVerteiler, 
Polymeraufbereitung 
MÜSE, Umwälz und 
Beschickungspumpen, 
erheblicher betrieblicher und 
finanzieller Schaden.

 Periodische Überprüfung der 
Dichtheit der Rohrleitungen.

 Besonders sorgfältige Einweisung 
und Überwachung von 
Bauarbeiten.

 Gummikompensatoren durch 
Metallkompensatoren auswechseln.

 Überwachung von Kellerbereichen 
mit Niveauschaltern und  

 Schließen pneumatisch 
betätigter Armaturen an der 
Faulbehälterwand.

 Absetzen von Alarmmeldung
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3.1.2 Leckage oder 
Bruch von 
klär gasführenden 
Behältern und 
Rohrleitungen

ARA G  Gasaustritt am Faulturmkopf 
(undichte Einbauten, Risse im 
Beton) und Entstehen einer 
explosionsfähigen Atmosphäre.

 Gasaustritt aus technischen 
Einrichtungen (z.B. undichte 
Flanschverbindungen, 
Kondensatschleusen, 
Kiestopf) in geschlossenen 
Räumen und Entstehen einer 
explosionsfähigen Atmosphäre.

 Gasaustritt aus erdverlegten 
Gasleitungen und Eindringen 
von „Sickergas“ in Schächte und 
Keller.

 Gasaustritt wegen Beschädigung 
oder Alterung der Membranen 
des Doppelmembranbehälters 
und Entstehen einer 
explosionsfähigen Atmosphäre 
im Nahebereich.

 Ansammlung von Faulgas 
in Schieberschächten, 
Kabelziehschächten etc.

 Austritt größerer Gasmengen 
in der ExZone bei Riss der 
Membranen (manuelles 
Abschiebern erforderlich)

 BHKW und Gaskessel 
Betrieb nicht mehr möglich, 

 Notbetrieb mit Gasfackel 
(Druckschalter).

 Vorliegen eines ExSD in 
ausreichender Qualität; 

 insbesondere im ExSD auf 
Störungsbehebungen eingehen, wie 
Behebung von Leckagen.

 Regelmäßige Überprüfung 
Gaswarnanlage.

 Regelmäßige Dichtheitsprüfung.
 Jährliche Überprüfung (z.B. durch 

den Hersteller) und 
 vorausschauende Erneuerung der 

Membranen.

3.1.3 Bruch von 
druckluft
führenden 
Behältern und 
Rohr leitungen

ARA W  Bersten von Druckluftbehälter, 
 Gefährdung für Personal!
 Bruch von Druckluftleitungen 

für die Belüftung vom 
Belebungsbecken

 Ausfall der biologischen 
Reinigung und 

 Ableitung von nur 
mechanisch gereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter

 Regelmäßige Prüfung 
gem. Druckgeräte
überwachungsverordnung 
(DGÜWV); 

 je nach Gefahrenpotential gem. 
DGÜWV durch TÜV.

3.1.4 Leckage und 
Bruch von 
chemikalien
führenden 
Behältern und 
Rohrleitungen

ARA W  Leckage Flockungsmittel
Behälter oder 
–Rohrleitungssystem in 
Gebäuden.

 Leckage von erdverlegten 
Dosierleitungen und Behälter für 
PFällungsmittel und 

 Austritt in den Untergrund.

 Verletzungsgefahr durch 
Ausrutschen.

 Nur teilweise Abscheidung/
Abbau in Biologie und 

 Schlammabtrieb in den 
Vorfluter.

 Reduzierter Phosphorabbau.

 Auffangwanne und Streusalz 
oder Ölbindemittel zum Binden 
vorhalten.

 Doppelwandbehälter mit 
Leckagesensor einbauen. 

 Periodische Dichtheitsprüfung bei 
den Dosierleitungen.

3.2 Ausfall von wesentlichen Aggregaten  Maschinenbruch auf Kläranlagen

3.2.1 Ausfall Rechen ARA W  Rückstau im Abwasserzulauf 
und ev. 

 Anspringen des Regenüberlaufs.

 Ableitung von mechanisch 
gereinigtem Abwasser in den 
Vorfluter.

 Regelmäßige Wartung und 
 Lagerhaltung von kritischen 

Ersatzteilen
 je nach Kläranlagengröße 

zweistraßige Ausführung vorsehen

3.2.2 Ausfall Sandfang ARA W  Ausfall Paddelwerk oder 
Abzugspumpe, oder 

 Ausfall Sandklassierer, 
 kein Abzug von Sand.

 Sandablagerung in Gerinnen 
und Vorklärung und 

 Verfrachtung in die Faulung, 
 ggf. Verstopfungsgefahr durch 

Ablagerungen.

 Regelmäßige Wartung und 
 Lagerhaltung von Ersatzteilen.

3.2.3 Ausfall Abwasser
pumpwerk 
(Zulauf
hebeanlage)

ARA W  Rückstau in Ablaufrinne 
Vorklärung und 

 Ableitung in das RÜB

 Ausfall biologische Reinigung 
und 

 Ableitung von nur 
mechanisch gereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter

 Notstromaggregat vorhalten

3.2.4 Ausfall 
Überschuss
schlamm pumpwerk

ARA S  Vorübergehend kein 
Überschlussschlammabzug

 Aufpufferung von 
Überschussschlamm im 
Belebungsbecken

 Regelmäßige Wartung und 
 Lagerhaltung von Ersatzteilen.

3.2.5 Ausfall Verdichter 
für Belüftung 
Belebungs becken

ARA W  Ausfall der biologische Reinigung  Ableitung von nur 
mechanisch gereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter.

 Regelmäßige Wartung der Gebläse
 Notstromaggregat vorhalten



ANHANG

101

Gf.
Nr. Ursache Anlage

spez.  
Anlagen
teil

unmittelbare Auswirkungen Auswirkungen auf den Betrieb Hinweise zur 
Gefährdungsminimierung

3.2.6 Ausfall von 
Belüftungs
einrichtungen im 
Belebungs becken

ARA W  Schleichende Verblockung bis 
hin zum 

 Aufplatzen von 
Membranbelüftern

 Ausfall Belüftungseinrichtung, 
 Ausfall der biologischen 

Reinigung und 
 Ableitung von nur 

mechanisch gereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter.

 Regelmäßige Überwachung 
des Druckverlustes des 
Belüftungssystems, 

 ggf. auch im PLS integriert.
 Regelmäßige Säuerung 

(Abreinigung von Verblockungen)

3.2.7 Ausfall Schlamm
entwässerung 
(Dekanter)

ARA S  Schlamm in der Anlage 
aufgepuffert

 Reduktion Zulauf (wenn 
alle Puffermöglichkeiten 
ausgeschöpft sind) und 

 Ableitung mechanisch 
gereinigtes Abwasser in den 
Vorfluter.

 Regelmäßige Wartung der 
Schlammentwässerung.

 Fremdfirma für die Entwässerung 
beauftragen, 

 ev. Rahmenvereinbarung

3.3 Manipulation und Einsatz von Betriebsmitteln

3.3.1 Austritt von Öl bei 
Wartungs arbeiten

ARA Alle  Austritt von Öl und 
 Eintrag in Abwasser oder 

Schlamm bzw. 
 Eintrag in 

Oberflächenwasserkanalisation 
oder 

 Eintrag in 
Schmutzwasserkanalisation oder 

 Eintrag in Klärbecken.

 Ableitung von Öl in den 
Vorfluter

 Stoppen des 
Schwimmschlammabzuges im 
Vorklärbecken und 

 Absaugen mit Tankwagen.
 Vorhandene Ölabscheider 

des Oberflächenwassernetzes 
regelmäßig warten.

 Ölsperren im Vorfluter aufbauen.

3.3.2 Bersten 
IBCContainer 
mit Betriebs
chemikalien

ARA S  Bersten von IBCContainer mit 
Flockungs oder Fällungsmittel 
und 

 Ableitung in die Kläranlage 
(interne Kanalisation).

 Beeinträchtigung 
mechanische und/oder 

 Beeinträchtigung biologische 
Reinigung.

 kein kompletter Rückhalt in 
der Abwasserlinie und

 Eintrag in den Vorfluter.

 ausgetretenes Polymer mit 
Barrieren (Sandsäcke) eindämmen 

 ausgetretenes Polymer entsorgen.

3.4 Sonstige Gefährdungen auf Abwasserreinigungsanlagen

3.4.1 Geruchs
belästigung

ARA alle Geruchsbelästigung bei:
 Fäulnisprozessen im Bereich von 

Ablagerungen, Vorklärbecken, 
Eindickern.

 Anlieferung von Senkgruben 
und Kanalräumgut oder 

 Anlieferung von organischen 
Abfallstoffen.

 Beschwerdemanagement  Betriebsoptimierung durch geringe 
Aufenthaltszeiten

4. Betrieb/Organisation/Verwaltung

4.1 Betrieb

4.1.1 fehlender 
Wartungsplan

KAN alle  Fehlende oder nicht fachgerecht 
durchgeführte Reinigung 
(Hochdruckreinigung)

 fehlende Inspektion.

 Verstopfung, 
 hydraulische Engpässe, 
 Rückstau in Hausanlagen, 
 Gefahr der Überflutung.

 Leitungsinformationssystem, 
 Wartungsplan.

ARA alle  Fehlende oder nicht fachgerecht 
durchgeführte Reinigung

 fehlende Inspektion und 
Wartung.

 Anlagenausfall bzw. teilweiser 
Ausfall von Anlagenteilen

 Wartungsplan erstellen

4.1.2 Epidemie, 
Pandemie

KAN/
ARA

alle  eingeschränkte Betriebsführung, 
 keine Verfügbarkeit von 

Fachkräften.
 Ausfall von Schlüsselkräften

 Anlagenausfall bzw. teilausfall 
durch zu stark eingeschränkte 
Betriebsführung.

 Abstimmung mit benachbarten 
Betreibern und Organisationen.  
Kommunikation (Funk), 

 Synergien mit mehreren 
Betreibern/Gemeinden, 
Infrastruktur der EVU etc.

 Hygienestruktur festlegen.
 Aufteilung in Teams
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4.1.3 Ausfall von 
Schlüssel personal 
durch Krankheit, 
Unfall, Tod

KAN/
ARA

alle  eingeschränkte Betriebsführung, 
 keine Verfügbarkeit von 

Fachkräften.

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall durch nicht 
ordnungsgemäße 
Betriebsführung. 

 Personaleinteilung und Personaleinsatz 
 Maßnahmen durch Abstimmung 

mit benachbarten Betreibern und 
Organisationen. 

 Auslagerung von Leistungen.
 Anweisung für interne 

Dienstübergaben.
 Stellvertreter Regelungen

4.1.4 Zu geringer 
Personalstand

KAN/
ARA

alle  eingeschränkte Betriebsführung, 
 keine Verfügbarkeit von 

Fachkräften.

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall (alle 
Gefährdungen).

 Personalstand erhöhen
 Abstimmung mit anderen 

Abteilungen 
 Auslagerung von Leistungen

4.1.5 Blackout KAN/
ARA

alle  eingeschränkte Betriebsführung 
bis Betriebsstillstand

 keine Verfügbarkeit von 
Fachkräften

 Kommunikation nur erschwert 
möglich

 Ableitung von ungereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter für 
die Dauer des Blackouts (alle 
Gefährdungen)

 Personaleinteilung und 
Personaleinsatz, 

 mind. 50 % der Belegschaft 
(Bereitschaftsdienst), 

 Abstimmung mit benachbarten 
Betreibern und Organisationen, 
 Anfahrtsstrecken und 
Notfallübernachtung 
berücksichtigen, 

 Notfallplan/Störfallplan 
(Einberufungsplan) im Vorfeld erstellen

 autarke Kommunikation (Funk) 
vorsehen, 

 Synergien mit mehreren 
Betreibern/Gemeinden, 
Infrastruktur der EVU

 fix installiertes Notstromaggregat
 Möglichkeit eines Inselbetriebes in 

der Planung prüfen

4.2 Organisation

4.2.1 unzureichende 
Mitarbeiter
befugnisse, 
Aufgaben
verteilung, 
Arbeits
anweisungen, 
Kommunikation

KAN/
ARA

alle  Betriebsabstimmung mangelhaft, 
 schlechte Kommunikation

 Anlagenausfall bzw. teilausfall 
durch nicht ordnungsgemäße 
Betriebsführung.

 Arbeitsanweisungen, 
 Informationsaustausch (Inhouse 

zwischen den Abteilungen).

4.2.2 unzureichende 
Ausbildung der 
Mitarbeiter

KAN/
ARA

alle  Fehlentscheidungen bei 
der Betriebsführung, Fehl 
bedinungen und falscher Umgang 
mit neuen Arbeitsmitteln 
durch unzureichende 
Schulungsmaßnahmen

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall.

 Unzureichende 
Reinigungsleistung

 erhöhter Wartungsaufwand

 laufende Fortbildung der 
Mitarbeiter, 

 Schulungsmaßnahmen neuer 
Mitarbeiter.

4.2.3 fehlendes 
Qualitäts
bewusstsein bei 
Mitarbeitern

KAN/
ARA

alle  Unzureichende Wartungs und 
Reinigungsarbeiten

 Fehler in der Betriebsführung

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall.

 Unzureichende 
Reinigungsleistung

 erhöhter Wartungsaufwand

 laufende Fortbildung und 
Schulungsmaßnahmen

 geeignete Materialwahl, Qualitäts
anforderungen bei elektrischen und 
maschinellen Einrichtungen

 Sicherheitsausrüstung

4.2.4 fehlende Projekt
koordination für 
Bauarbeiten

KAN/
ARA

alle  Schäden durch Fremdfirmen 
bei unzureichende 
Projektkoordination

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall (alle 
Gefährdungen).

 vergleiche 1.6.1

 Leitungsinformationssystem aktuell 
halten

 Begleitende eigene Bauaufsicht 
durchführen

 Auflagen in Baubescheiden 
vorsehen und beachten

 Kontrolle der Bauausführung und 
Abnahme von Baumaßnahmen 
durchführen.
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4.3 Verwaltung

4.3.1 fehlende 
Doku mentation, 
Archivierung

KAN/
ARA

alle  Falsche Entscheidungen in 
Planung, Bau und Betrieb

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall.

 Unzureichende 
Reinigungsleistung

 erhöhter Wartungsaufwand

 nachvollziehbare Archivführung 
betreiben, 

 Leitungsinformationssystem aktuell 
halten, 

 Wartungsplan ausführen, 
 Betriebsanleitung erstellen und 

bei den Schulungsmaßnahmen 
berücksichtigen

4.3.2 unzureichend 
brand geschütztes 
Archiv

KAN/
ARA

alle  Verlust von Informationen, 
 Verlust von Dokumenten

 Betriebseinschränkungen  Brandschutz und Brandschutzpläne 
auch für Dokumente vorsehen

 Alarmpläne, 
 Digitalisierung von Unterlagen

4.3.3 unzureichend 
geschützte EDV, 
Verwaltungs 
systeme gegen 
Hackerangriff, 
Cyberattacken

KAN/
ARA

alle  Verlust von Informationen, 
 Verlust von Dokumentationen.
 Eingriff in das zentrale 

Softwaresystem (Server der 
Verwaltung), 

 Verschlüsselung von 
Betriebsdaten und 

 Verschlüsselung von 
Arbeitsplätzen. 

 Lösegeldforderungen.

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall (alle 
Gefährdungen).

 Auswirkungen auf den Betrieb 
der Verwaltung.

 Vergleiche 1.7.2

 Digitale Archivführung von 
Projekten und Unterlagen, 

 Leitungsinformationssystem, 
 Wartungsplan, 
 Betriebsanleitung.
 Sicherheitssoftware (Firewall, 

Virenschutz), 
 Abkoppelung vom Internet, 
 mehrfache Datensicherung, 
 gesicherte verwahren von 

Speichermedien.

4.3.4 zu gering 
vorhandene 
finanzielle Mittel, 
zu geringes Budget

KAN/
ARA

alle  Keine ordnungsgemäße 
Betriebsführung möglich bei 
zu geringem Finanzaufwand für 
Personal, Betrieb, Wartung, 
Instandhaltung, Sanierung und 
Anpassung an den Stand der 
Technik.

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall.

 Unzureichende 
Reinigungsleistung

 erhöhter Wartungsaufwand

 Längerfristiger Budgetplan, 
 Gebührenanpassung
 kostendeckende Gebühr
 Regelwerke für 

Mindestanforderungen für Betrieb, 
Betriebsmittel und Personal 
beachten

4.3.5 fehlende 
Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen

KAN/
ARA

alle  Fehlende Reparatur/
Instandhaltungsmöglichkeiten

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall.

 Unzureichende 
Reinigungsleistung

 erhöhter Wartungsaufwand

 Ersatzteillager für mechanische 
Komponenten von ausfalls
relevanten Anlagenteilen vorhalten. 

 Ersatzteillager für 
elektrotechnische Komponenten 
von ausfallsrelevanten 
Anlagenteilen vorhalten. 

 Ersatzteillager für steuerungs
technischen Komponenten von 
ausfallsrelevanten Anlagenteilen 
vorhalten. 

 Lagerführung optimieren
 Bedienungsanleitungen und 

Ersatzteilliste der Hersteller 
vorhalten

4.3.6 fehlende 
Verfügbarkeit 
von externen 
Fachkräften

KAN/
ARA

alle  Unzureichende 
Reparatur, Wartungs und 
Reinigungsarbeiten

 Anlagenausfall bzw. teilausfall.
 Unzureichende 

Reinigungsleistung
 erhöhter Reparatur und 

Wartungsaufwand

 Verträge (Rahmenverträge, 
Wartungsverträge) mit Firmen 
abschließen, Fachpersonal 
ausbilden.

4.3.7 fehlende 
systematische 
Fehler behebung 
(KVP)

KAN/
ARA

alle  Unzureichende 
Reparatur, Wartungs und 
Reinigungsarbeiten

 Falsche Dokumentationen

 Fehlentscheidungen bei der 
Betriebsführung

 Anlagenausfall bzw. 
teilausfall.

 Unzureichende 
Reinigungsleistung

 erhöhter Reparatur und 
Wartungsaufwand

 nachvollziehbare Archivführung 
betreiben, 

 Leitungsinformationssystem aktuell 
halten, 

 Wartungsplan ausführen, 
 Betriebsanleitung erstellen und bei 

der Sculung berücksichtigen
 Einführung eines Qualitäs

managementsystems mit KVP
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ANHANG 3  
ZUORDNUNGSMATRIX GEFÄHRDUNGEN 
ZU DEN BETROFFENEN ANLAGENTEILEN 

Zuordnungsmatrix der Gefährdungen
(unmi elbare Auswirkung)

Gefährdungen auf Kanalisation und Kläranlage

KAN ARA

  
Gf.Nr. Ursache SW MW PDL PW MÜB HA WL SL GL HB BOV

1. Gefährdungen durch äußere Einwirkungen auf Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlangen

1.1 Naturräumliche Gefährdung

1.1.1 Erdbeben + + ++ ++ ++ + + + ++ ++

1.1.2 Erdrutsch, Hangrutschung, Geländebruch, Grundbruch ++ ++ ++ + + + + + + +

1.1.3 Bodenerosion + + + ++ ++ +

1.1.4 Lawinen + + +

1.2 Meteorologische Gefährdungen 

1.2.1 Hochwasser, Überschwemmung ++ + ++ ++ + ++ + + +

1.2.2 Starkregen und Schneeschmelze + ++ ++ ++ + + ++ +

1.2.3 Hagel/Tornado + + + + + + +

1.2.4 Schneelasten + ++

1.2.5 Extreme Hitze, Dürre + + + + + + +

1.2.6 Blitzschlag ++ + + + ++ +

1.3 Eintrag von Störstoffen

1.3.1 Flüssigkeiten mit brennbaren Dämpfen + + + ++ + + + +

1.3.2 Mineralische Stoffe in großer Menge + ++ + ++ + + ++ +

1.3.3 Organische Stoffe in großer Menge + + + ++ + + ++ +

1.3.4 Chemische Stoffe in großer Menge + + + + + + ++ ++ + ++

1.3.5 Radioaktive Stoffe, medizinische Stoffe infektiöse Stoffe + + ++

1.3.6 Sonstige Fremdstoffe + + + ++ + + +
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Zuordnungsmatrix der Gefährdungen
(unmi elbare Auswirkung)

Gefährdungen auf Kanalisation und Kläranlage

KAN ARA

  
Gf.Nr Ursache SW MW PDL PW MÜB HA WL SL GL HB BOV
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1.4 Brand

1.4.1 Gefährdung durch Brand/Feuer + + + ++ ++ + + + ++ + +

1.4.2 Gefährdung durch Löschmittel + + + ++ +

1.5 Stromausfall

1.5.1 Stromausfall einzelner Schaltanlagen ++ + + + + + + +

1.5.2 Stromausfall gesamte Anlage durch z.B.
Leitungsdefekt seitens EVU, Trafoausfall

++ + + ++ ++ ++ + +

1.5.3 Blackout ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

1.6 Gefährdungen durch Bauarbeiten

1.6.1 Beschädigungen von Leitungen bei Grabarbeiten ++ ++ ++ + + +

1.6.2 Eindringen von Beton ++ ++ +

1.6.3 Überbauung von bestehenden Bauwerken und Leitungen + + + + + +

1.7 Eingriff Unbefugter

1.7.1 Vandalismus, Einbruch, Diebstahl + + + + + ++ ++

1.7.2 Hackerangriff auf Fernwirkanlagen und PLS + + ++ ++ ++ + ++

1.8 Verkehrsunfall und Betriebsunfall

1.8.1 Verkehrsunfall ++ ++ + +

1.8.2 Betriebsunfall/Arbeitsunfall ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

2. Anlagenspezifische Gefährdungen auf Abwasserableitungsanlagen

2.1 Bauliche bzw. konstruktive Gefährdungen

2.1.1 Bruch mit Lage des Rohrleitungsabschnittes in sensiblen 
Bereichen (Schutzgebiete, Bahn, Strasse etc.)

++ ++ ++ +

2.1.2 Bauliche Mängel am Kanalnetz, Materialzustand ++ ++ ++ + + ++

2.1.3 Wurzeleinwuchs, Ablagerungen + + + +

2.1.4 Neubepflanzung im Trassenbereich + + + +

2.1.5 Hydraulischer Zustand (Dimensionierung) ++ ++ ++ + +

2.1.6 Geringe Verlegetiefe + + + +

2.1.7 Geringes Gefälle bei Endsträngen ++ + +
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Zuordnungsmatrix der Gefährdungen
(unmi elbare Auswirkung)

Gefährdungen auf Kanalisation und Kläranlage

KAN ARA

  
Gf.Nr Ursache SW MW PDL PW MÜB HA WL SL GL HB BOV
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2.2 Weitere Gefährdungen im Bereich des Kanalnetzes

2.2.1 Rattenbefall + + + +

2.2.2 Geruchsbelästigung + + ++ ++ + +

2.2.3 Lärmbelästigung + + + +

2.3 Gefährdungen durch und im Hausanschlusskanal

2.3.1 Hausanschlusskanal Rückstauproblematik ++

2.3.2 Hausanschlusskanal falsch angeschlossen (SW in RW) (+) +

2.3.3 Hausanschlusskanal falsch angeschlossen (RW in SW) ++ ++ +

2.3.4 Falsche Nutzung und schlechte Wartung des Hausanschlusses ++

3. Anlagenspezifische Gefährdungen auf Abwasserreinigungsanlagen

3.1 Leckage oder Bruch von Behältern und Rohrleitungen auf Kläranlagen

3.1.1. Leckage oder Bruch von abwasser- oder schlammführenden 
Behältern und Rohrleitungen

+ +

3.1.2 Leckage oder Bruch von klärgasführenden Behältern und 
Rohrleitungen

++ ++ +

3.1.3 Bruch von druckluftführenden Behältern und Rohrleitungen + + +

3.1.4 Leckage und Bruch von chemikalienführenden Behältern und 
Rohrleitungen

+ +

3.2 Ausfall von wesentlichen Aggregaten - Maschinenbruch auf Kläranlagen

3.2.1 Ausfall Rechen ++ +

3.2.2 Ausfall Sandfang +

3.2.3 Ausfall Abwasserpumpwerk (Zulaufhebeanlage) ++

3.2.4 Ausfall Überschussschlammpumpwerk +

3.2.5 Ausfall Verdichter für Belüftung Belebungsbecken ++

3.2.6 Ausfall Belüftungseinrichtung im Belebungsbecken ++

3.2.7 Ausfall Schlammentwässerung (Dekanter) + +

3.3 Manipulation und Einsatz von Betriebsmitteln

3.3.1 Austritt von Öl bei Wartungsarbeiten + + +

3.3.2 Bersten IBC-Container mit Betriebschemikalien ++ +

3.4 Sonstige Gefährdungen auf Abwasserreinigungsanlagen

3.4.1 Geruchsbelästigung + + +
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Zuordnungsmatrix der Gefährdungen
(unmi elbare Auswirkung)

Gefährdungen auf Kanalisation und Kläranlage

KAN ARA

  
Gf.Nr Ursache SW MW PDL PW MÜB HA WL SL GL HB BOV
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4. Betrieb/Organisation/Verwaltung

4.1 Betrieb

4.1.1 unzureichende Kanalwartung/Wartungsplan + + + ++ + ++

4.1.2 Epidemie/Pandemie ++

4.1.3 Ausfall von Schlüsselpersonal durch Krankheit/Unfall/Tod ++

4.1.4 zu geringer Personalstand ++

4.1.5 Blackout ++

4.2 Organisation

4.2.1 Mitarbeiterbefugnisse/Aufgabenverteilung/
Arbeitsanweisungen/Kommunikation

+ + + + + + + + + ++

4.2.2 unzureichend Ausbildung der Mitarbeiter + + + + + + + + + ++

4.2.3 fehlendes Qualitätsbewusstsein bei Mitarbeitern + + + + + + + + + ++

4.2.4 Projektkoordination für Bauarbeiten + + + + + + + + + + +

4.3 Verwaltung

4.3.1 fehlende Dokumentation/Archivierung ++

4.3.2 unzureichendes brandgeschütztes Archiv ++

4.3.3 unzureichend geschützte EDV-/Verwaltungssysteme
durch z.B. Hackerangriff, Cyberattaken

++ ++

4.3.4 zu geringe fi nanzielle Mittel / zu geringes Budget + + + + + + + + + + ++

4.3.5 fehlende Verfügbarkeit von Ersatzteilen + + + ++ ++ + ++ ++ ++ + ++

4.3.6 fehlende Verfügbarkeit von Professionisten + + + + + + + + + ++

4.3.7 fehlende systematische Fehlerbehebung (KVP) + + + + + + + + + + ++
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ANHANG 4  
WICHTIGE KONTAKTSTELLEN UND 
 DEREN KONTAKTDATEN

Informationsquellen für die Erfassung von Gefährdungen

• Wasserinformationssystem Steiermark  
(http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/ziel/52902291/DE/)

• Hydrographischer Dienst
• eHYD – Hydrographie Datenbank Österreich (ehyd.gv.at)
• HORA Hochwasserrisiko Datenbank Österreich (www.hora.gv.at)
• H2O Fachdatenbank des Wasserinformationssystems Austria   WISA  

(https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/)
• Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie – GeoSphere Austria  

(https://www.zamg.ac.at/)
• Untersuchungen des UBA (www.umweltbundesamt.at)
• Landwirtschaftskammer (www.lko.at)
• Corine Land Cover  

(https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/boden/rpprojekte/rpcorine) 
• KatastrophenschutzPortal / Civil Protection Server (https://civilprotection.steiermark.at/)

Kontaktadressen für fachliche Informationen und Ereignismeldungen

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Landesamtsdirektion FA Katastrophenschutz und Landesverteidigung
Referat Katastrophenschutz (www.katastrophenschutz.steiermark.at)
Paulustorgasse 4, 8010  Graz | Tel.: +43 (316) 8772218
EMail: katastrophenschutz@stmk.gv.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung
Referat Landeswarnzentrale (www.lwz.steiermark.at) 
Paulustorgasse 4, 8010 Graz
Katastrophenschutznummer +43 (316) 87777
Information +43 (316) 8774444
Landesumwelttelefon +43 (316) 8773434 
LWZ Notruf: 130 
Bergrettung Notruf: 140 
EuroNotruf: 112
EMail: lwz@stmk.gv.at
Fax: +43 (316) 8773003

http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/ziel/52902291/DE/
http://ehyd.gv.at
http://www.hora.gv.at
https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/
https://www.zamg.ac.at/
http://www.umweltbundesamt.at
http://www.lko.at
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/boden/rp-projekte/rp-corine
https://civilprotection.steiermark.at/
http://www.katastrophenschutz.steiermark.at
http://www.lwz.steiermark.at
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Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15  Energie, Wohnbau, Technik
Referat Gewässeraufsicht und Gewässerschutz
Landhausgasse 7, 8010 Graz | Tel.: +43 (316) 8772719
EMail: abteilung15@stmk.gv.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 14  Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit
Referat Siedlungswasserwirtschaft
Wartingergasse 43, 8010 Graz | Tel: +43 (316) 8772025
EMail: abteilung14@stmk.gv.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung
Referat Anlagenrecht
Stempfergasse 7, 8010 Graz | Tel.: +43 (316) 8773348
EMail: abteilung13@stmk.gv.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 8 Gesundheit, Pflege und Wissenschaft
FA Gesundheit und Pflegemanagement
Friedrichgasse 9, 8010 Graz | Tel: +43 (316) 8774400
EMail: gesundheit@stmk.gv.at

Österreichischer Zivilschutzverband 
(http://zivilschutzverband.at/)

Liste aller Bezirkshauptmannschaften in der Steiermark
(http://www.bezirkshauptmannschaften.steiermark.at/cms/beitrag/10085331/106195/)

Liste aller Baubezirksleitungen in der Steiermark
(http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74836494/DE/)

Aktuelle Informationen rund ums Thema Abwasser in der Steiermark

• Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und 
 Nachhaltigkeit (www.wasserwirtschaft.steiermark.at)

• Umweltinformation Steiermark (LUIS) (www.umwelt.steiermark.at)
• Liste aller zugelassenen Untersuchungsanstalten sowie aller autorisierten Personen in Österreich,  

die zur Trinkwasseruntersuchung befugt sind
• Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (www.bmgfj.gv.at) 
• Wasserinformationssystem Steiermark – WIS Steiermark (https://wis.stmk.gv.at/wisonlineext/)
• VorsorgenProjekt (www.wasserwirtschaft.steiermark.at/vorsorgen)
• Störfallplanung Wasserversorgung und Abwasserentsorgung  

(www.wasserwirtschaft.steiermark.at/stoerfallplanung)

http://zivilschutzverband.at/
http://www.bezirkshauptmannschaften.steiermark.at/cms/beitrag/10085331/106195/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74836494/DE/
http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at
http://www.umwelt.steiermark.at
http://www.bmgfj.gv.at
https://wis.stmk.gv.at/wisonlineext/
http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/vorsorgen
http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/stoerfallplanung
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